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1. UVOD
Svjetsku elektroprivredu s kraja prošlog i početka ovog vijeka karakterišu procesi 
restrukturiranja i deregulacije, njene djelimične privatizacije i utvrđivanja slobodnog tržišta 
električne energije [1]. Ideja restrukturiranja se, prije svega, sastoji od dezintegracije 
jedinstvenog – vertikalno integrisanog elektroprivrednog preduzeća, u (teorijski) četiri, 
ekonomski nezavisna subjekta (preduzeća): 1) Proizvodnja, koncentrisana u jednom ili više 
nezavisnih preduzeća (u privatnom i/ili državnom vlasništvu) – „GENCO“; 2) Prenos, 
koncentrisan uglavnom u jednom preduzeću koje je, uglavnom, u državnom vlasništvu –
„TRANSCO“; 3) Distribucija, koncentrisana u jednom ili više preduzeća u državnom i/ili 
privatnom vlasništvu – „DISCO“; i 4) Isporuka električne energije – „RESCO“, pridružena 
distributivnim preduzećima i/ili posebnim, državnim ili privatnim preduzećima [1]. Jedan od 
ključnih momenata u restrukturiranoj elektroprivredi jeste taj da se svaki od novonastalih 
subjekata (proizvodnja, prenos, distribucija i isporuka) brine o svom cjelokupnom poslovanju, 
težeći da ostvari što veći promet, prihod i profit. Takva briga, između ostalog, nametnula je 
potrebu za korišćenjem sofisticiranih alata za vođenje tehničkih poslova u sva četiri
elektroprivredna dijela. Zbog toga su se sistemi za vođenje prenosnih mreža EMS (Energy 
Management Systems) već utvrdili kao nužni alati u preduzećima za prenos električne energije. 
Štaviše, počelo se s njihovim prilagođavanjem novim uslovima poslovanja preduzeća za prenos 
na slobodnom tržištu električne energije [2].
Ono što je dugo bilo zapostavljano prije restrukturiranja elektroprivrede, jesu slični –
sofisticirani sistemi za vođenje tehničkih poslova distributivnih i preduzeća za isporuku 
električne energije. To su DMS (distributivni menadžment sistemi – Distribution Management 
Systems). Kombinacija sledeća tri razloga se čini ključnom za to zapostavljanje:
1. distributivne mreže su višestruko većih dimenzija i sastoje se od složenijih elemenata od 
prenosnih mreža, pa su i DMS znatno složenije od odgovarajućih EMS; time su istraživači 
dugo bili obeshrabrivani da priđu pitanju DMS;
2. nedovoljno razvijena računarsko/softverska i telekomunikaciona oprema u prošlim 
dekadama, koja je bila potrebna za obuhvat sistema s tako velikim dimenzijama kakve su 
distributivne mreže;
3. preduzeće za distribuciju električne energije, integrisano u cjelokupno elektroprivredno 
preduzeće, bez izdiferenciranog sopstvenog poslovanja i interesa, nije bilo motivisano za 
optimalno vođenje sopstvene mreže.
Ali, u restrukturiranoj elektroprivredi, gdje su preduzeća za distribuciju i isporuku 
električne energije izdiferencirana u okviru elektroprivrede, sa sopstvenom odgovornošću prema 
svom poslovanju, uz znatno razvijeniju računarsko/softversku i telekomunikacionu opremu, 
stvari se radikalno mijenjaju. Računarsko/softverska i telekomunikaciona oprema danas je 
dostigla nivo da se jedan vrlo veliki infrastrukturni sistem, kakva je distributivna mreža, obuhvati 
i njegovi modeli obrade ne lokalno, u centru vođenja mreže, već koristeći se udaljenim snažnim i 
vrlo pouzdanim serverima, koristeći se tehnikama „Cloud“ (oblak), odnosno „SaaS“ (Software 
as a Service – softver kao servis) [3]. Otud veliki porast interesovanja za DMS u poslednjim
decenijama. Tom porastu interesovanja naglo je doprinjeo i koncept pametnih mreža (Smart Grid 
Concept) koji je u poslednjoj deceniji postao imperativ naročito u distributivnim mrežama 
(Smart Distribution Grid Concept). Tim konceptom su podjednako obuhvaćeni najsofisticiraniji 
proračuni mreža i informacione tehnologije.
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Svejedno da li je riječ o EMS ili DMS, njihovu osnovu čini softver – EMS Softver i DMS 
Softver, respektivno. Bazični dijelovi obje vrste softvera jesu analitičke funkcije, tj. energetski 
proračuni za nadzor, analizu i optimizaciju pogona, za planiranje razvoja prenosnih odnosno 
distributivnih mreža itd.
Proračuni ustaljenih režima (proračuni tokova snaga) i proračuni (kvazi)ustaljenih 
režima s kratkim spojevima i/ili prekidima faza (proračuni kvarova), dvije su osnovne analitičke 
funkcije, tj. dva su osnovna proračuna elektroenergetskih (prenosnih i distributivnih) mreža. 
Obje vrste proračuna predstavljaju osnovu za veliku većinu ostalih proračuna u EMS i DMS.
Prenosne mreže su uglavnom trofazne i s velikim brojem petlji. Kada nisu pogođene 
kvarom, one najčešće mogu da se aproksimiraju uravnoteženim mrežama u simetričnim 
režimima (direktnog redoslijeda)1. Osim u slučaju trofaznog uravnoteženog kratkog spoja i/ili 
trofaznog prekida faza, neuravnoteženi kvarovi unose nesimetriju režima mreža. Proračuni 
simetričnih tokova snaga i kvarova uravnoteženih mreža, koje su prije kvara bile u simetričnim 
režimima, definitivno su utvrđeni prije više decenija. Modeli za oba proračuna zasnovani su na 
mreži koja je opisana metodom nezavisnih napona (čvorova) [5]. Taj metod se sastoji od sistema
jednačina bilansa struja čvorova kola. On je izveden sintezom prvog – strujnog i drugog –
naponskog Kirchhoff-ovog zakona. U njegovoj osnovi leži matrica admitansi (čvorova) mreže.
Osnovni Newton/Raphson-ov (NR) postupak za proračun tokova snaga [6] i njegove 
izvedene forme [7], jesu definitivni iterativni postupci za proračun nelinearnih modela tokova
snaga prenosnih mreža. Oni su zasnovani na matrici Jacobian-a ili njenim aproksimacijama. Ti
postupci su široko rasprostranjeni u udžbenicima elektroenergetike [8, 9], pa i za neuravnotežene 
mreže [10]. Osnovni NR postupak zahtijeva jednu implicitnu inverziju – LU faktorizaciju
[11, 12] matrice Jacobian-a u svakoj iteraciji. Brzi raspregnuti postupak zahtjeva samo po jednu 
LU faktorizaciju dvije matrice, koje čine aproksimaciju matrice Jacobian-a, svaka s polovinom
dimenzije generičke matrice Jacobian-a. Takva – konstantna matrica se koristi u svakoj iteraciji
proračuna tokova snaga. Posebnu snagu proračunima tokova snaga prenosnih mreža daju 
primjena tehnike rijetkih matrica [13] i optimalna numeracija čvorova mreže [14].
Linearni postupci za proračun kvarova su takođe već utvrđeni za prenosne mreže prije 
nekoliko decenija [15, 16, 17]. Oni se zasnivaju na jednoj Gauss-ovoj redukciji ili LU 
faktorizaciji matrice admitansi. Stoga, dva nedostatka osnovnih EMS proračuna su: 1) dva 
različita postupka moraju biti integrisana u jedinstven EMS – jedan za proračun tokova snaga i 
drugi za proračun kvarova i 2) bar jedna implicitna inverzija – LU faktorizacija ili Gauss-ova 
redukcija matrice velikih dimenzija neophodna je u oba postupka.
Do 1990, uloženo je mnogo neuspješnih napora da se osnovni NR postupak za proračun 
tokova snaga prenese iz proračuna prenosnih mreža u proračune distributivnih mreža. Možda 
najmanje neuspješan postupak je prikazan u referencama [18, 19]. Sledeće činjenice su osnovni 
razlozi za taj neuspjeh: 1) dimenzije distributivnih mreža su vrlo velike, 2) njihovi odnosi 
reaktansi i rezistansi (X/R) njihovih sekcija su vrlo mali, 3) sadrže sekcije s nultim parametrima i 
4) veoma česta promjena topologije. Te činjenice su zahtijevale razvoj novih postupaka za 
proračun tokova snaga, kao i za proračun kvarova. Istraživanja proračuna ljestvičastih kola 
dovela su do razvoja postupaka „čišćenje unapred/unazad“ – „back/forward sweeping“ (BFS) za 
pofazni proračun tokova snaga trofaznih slaboupetljanih distributivnih mreža u simetričnim
režimima (direktnog redoslijeda). Taj postupak je razvijen u sledeće tri osnovne varijante: 1) 
Sumiranje struja i korekcija napona [20], 2) Sumiranje snaga i korekcija napona [21] i 3) 
                                                  
1 Pojmovi simetrije i uravnoteženosti precizno su definisani u [4].
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Sumiranje admitansi/struja i korekcija napona [22]2. Sve tri varijante imaju zajedničku, vrlo 
značaju osnovu. To je numeracija (grana i čvorova) radijalnih mreža saglasna s principom 
slojeva („layers“). Postupak BFS za proračun tokova snaga u simetričnim režimima [20] proširen 
je za proračun tokova snaga u nesimetričnim režimima u [23]. Proračuni tokova snaga 
slaboupetljanih mreža s distributivnim generatorima (DG) – aktivne mreže, redukovane su na 
proračune tokova snaga radijalnih pasivnih mreža uvođenjem čvorova prekida petlji („break 
points“) i procedure kompenzacije za petlje i DG koji su tipa PV [24]. U osnovi procedure 
kompenzacije za petlje i DG tipa PV leži generalizovana Thévenin/Norton-ova teorema. DG tipa 
PQ tretiraju se kao potrošači s „negativnom“ potrošnjom [24]. Postupak [20] je primjenjen i za 
proračun kratkih spojeva u slaboupetljanim mrežama s DG [25]. Referenca [26] dala je 
unapređenje za obradu režima čvorova prekida petlji u postupcima BFS. Reference [27, 28] 
prikazuju obradu transformatora u postupcima BFS. Reference [22, 25] pokazuju da se isti 
postupci BFS mogu koristiti i za proračun kratkih spojeva u distributivnim mrežama. Jedna od 
glavnih osobina postupka BFS jeste potreba za jednom inverzijom (LU faktorizacijom) 
Thévenin-ove matrice impedansi relativno malih dimenzija koje su jednake zbiru brojeva petlji, 
DG tipa PV i kratkih spojeva.
Ubrzo nakon utvrđivanja postupaka BFS, istraživači su razvili još dvije vrste postupaka 
za proračune tokova snaga distributivnih mreža. To su: 1) CI („Current Injection“ – postupak 
injektiranih struja) i 2) varijante NR postupka. Glavni razlog njihovog razvoja jeste modelovanje 
i proračun neuravnoteženih distributivnih mreža s veoma kompleksnom topologijom koju nije 
moguće jednostavno uvažiti koristeći se standardnom numeracijom mreže principom slojeva, 
njenim modelovanjem i proračunom primjenom standardnih postupaka BFS. Istraživači su se 
oprjedjelili za te nove postupke bez da istraže sistematski i do kraja postupke BFS, koji su 
neprikosnoveni za proračun simetričnih tokova snaga. Reference [29, 30] su primjeri postupaka 
CI. Oni zahtijevaju LU faktorizacije matrica admitansi velikih dimenzija. Referenca [30] 
redukuje implicitnu inverziju matrice admitansi dimenzija ( ) ( )[ ]1313 -´- NN na tri implicitne 
inverzije matrice admitansi dimenzija ( ) ( )[ ]11 -´- NN , pri čemu je sa N označen broj trofaznih 
čvorova mreže. LU faktorizacija matrice admitansi je najveći nedostatak postupaka CI.
Varijante NR postupka takođe imaju nedostatak zbog LU faktorizacije matrice velikih 
dimenzija. Varijanta predstavljena u referenci [31] je izuzetak. Linearizovani model mreže je 
gornja trougaona matrica. Ova referenca predlaže numeraciju otcjepa („laterals“) po slojevima 
umjesto numeracije grana (čvorova) po slojevima. Postupak predložen u ovoj referenci ne uzima 
u obzir petlje, DG i različite tipove transformatora. Takođe, postupak je osjetljiv na čestu 
promjenu topologije. Referenca [32] predlaže postupak koji ima malo lošije performanse od 
postupka BFS. Postupak je motivisan mogućnošću da se primjeni u klasičnoj estimaciji stanja
utvrđenoj za prenosne mreže3. Predloženi postupak ne uzima u obzir petlje i DG tipa PV. 
Reference [18, 19] predlažu interesantnu varijantu raspregnutog NR postupka koristeći se malim
odnosom X/R. Efikasnost postupka opada s povećanjem odnosa X/R. U tim referencama se tvrdi 
da su predloženi postupci efikasniji od varijanti NR i postupaka CI. Oni nisu poređeni s 
postupcima BFS. Za razliku od postupaka BFS i CI, varijante NR postupka ne mogu se direktno 
primjeniti za proračun kratkih spojeva u distributivnim mrežama. To je značajan nedostatak
varijanti NR postupka.
Prethodno komentarisan veliki skup različitih postupaka za proračune tokova snaga 
distributivnih mreža dokaz je da postupak za proračun tokova snaga tih mreža još nije 
                                                  
2 Za sve tri varijante – sumiranje struja i korekcija napona, sumiranje snaga i korekcija napona, kao i sumiranje 
admitansi/struja i korekcija napona – za sada će se koristiti engleski akronim BFS, sve do izlaganja postupka koji se 
obrađuje u ovoj disertaciji.
3 Distributivna estimacija stanja se radikalno razlikuje od klasične koja je razvijena za prenosne mreže [33].
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definitivno utvrđen (kao što su osnovni NR i brzi raspregnuti postupak definitivno utvrđeni za 
proračune tokova snaga prenosnih mreža).
Na osnovu dosadašnjih razmatranja može se zaključiti sledeće:
1. Za proračune „jednostavnih“ tokova snaga – uravnoteženih trofaznih slaboupetljanih mreža 
u simetričnim režimima (direktnog redoslijeda), postupak BFS je neprikosnoven. On se 
izuzetno efikasno primjenjuje i na aktivne mreže (mreže s DG). Postupak je vrlo robusan, 
efikasan i brz. Po tim osobinama, ostali postupci za proračun distributivnih mreža (CI, NR, 
… ) inferiorni su.
2. Za proračune „složenijih“ tokova snaga – nesimetričnih režima trofaznih uravnoteženih i 
neuravnoteženih mreža, naročito miksovanih (mreže s trofaznim, dvofaznim i jednofaznim 
delovima), on praktično nije primjenjen. Razlozi za to su, prije svega, složene topološke 
strukture distributivnih mreža, čak i trofaznih. Kod ovih poslednjih, posebne teškoće se 
javljaju kod modelovanja i obrade transformatora s namotajima povezanim u trougao ili 
neuzemljenu zvijezdu. Mada ove teškoće nisu ništa manje ni u ostalim postupcima.
3. Napuštanjem postupka BFS i korišćenjem postupaka zasnovanih na matrici admitansi mreže
(CI, NR), nailazi se na posebne teškoće tretmana induktivno (i kapacitivno) spregnutih 
različitih elemenata distributivnih mreža (paralelno vođenih vodova golih provodnika), 
elemenata s nultim parametrima (sekcije „nultih dužina“) itd.
4. Konačno, u tim postupcima se radikalno smanjuju prethodno pomenute osobine robusnosti, 
efikasnosti, a naročito brzine postupka BFS.
Postupci za proračun tokova snaga distributivnih mreža se obično klasifikuju kao: 1) 
postupci orijentisani na grane – BFS i 2) postupci orijentisani na čvorove – CI i NR. Prva klasa 
postupaka je zasnovana na veoma jednostavnoj numeraciji mreže po slojevima. Druga klasa 
postupaka je zasnovana na matrici admitansi mreže. Matrica admitansi se jednostavno generiše 
za distributivnu mrežu s bilo kako kompleksnom topologijom, ali bez međusobno spregnutih 
različitih elemenata mreže (npr. paralelno vođeno vodovi golih provodnika). Tu jednostavnost
značajno narušavaju međusobno spregnuti elementi [34]. Osim toga, problem je i modelovanje 
sekcija s nultim parametrima koje su uključene u proračune mreža. Postupak opisan u [35] je 
jedini koji ne spada u navedenu klasifikaciju postupaka i zasniva se na metodu konturnih struja
za modelovanje kola.
U disertaciji uvedena je nova klasifikacija postupaka za proračun distributivnih tokova 
snaga: 1) postupci koji se direktno mogu primjeniti za oba proračuna – proračun tokova snaga i 
režima s kratkim spojevima – BFS i CI i 2) postupci koji se ne mogu primjeniti za oba proračuna 
– NR. U disertaciji su favorizovani prvi postupci zbog njihove integracije u DMS. To znači da se 
jedan postupak može koristiti za oba osnovna proračuna. U disertaciji je proširena standardna 
numeracija grana po slojevima. To omogućava primjenu veoma jednostavne varijante postupka 
BFS za proračun tokova snaga (i kratkih spojeva) neuravnoteženih slaboupetljanih aktivnih 
distributivnih mreža s bilo kako kompleksnom topologijom. Miksovane mreže, kao 
najkompleksnije neuravnotežene mreže posebno su obrađene. U disertaciji je pokazano da je 
postupak BFS značajno efikasniji od postupka CI, a ovaj je nešto efikasniji od varijanti NR {i 
postupka zasnovanog na metodu konturnih struja [35]}. Postupak je opisan za radijalne mreže. 
Trofaznim transformatorima s namotajima povezanim u trougao i izolovanu zvijezdu 
[36, 37, 38, 39, 40], posvećen je paragraf 6.2.2, a sledeći veoma poznati i već vrlo uspešno 
riješeni efekti nisu obrađivani: 1) tronamotajni transformatori [38, 39, 41, 42, 43], kao ni 2) 
trofazno povezani monofazni transformatori u koje su uključene i otvorene sprege i 
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transformatori sa Scott-ovom povezanošću namotaja [39, 44, 45, 46, 47, 48]. Što se tiče 
modelovanja, trofazni tronamotajni transformator može da se predstavi kao jedna sekcija voda i 
dva trofazna dvonamotajna transformatora, pa je i to jedan od razloga zašto se ovdje trofaznim 
tronamotajnim transformatorima ne posvećuje posebna pažnja. Osim trofaznih tronamotajnih 
transformatora postoje i monofazni tronamotajni transformatori. Ni ti transformatori nisu ovde 
obrađeni iz istih razloga. Takođe, autotransformatori i monofazni i trofazni, kao i dvonamotajni i 
tronamotajni svode se na dvonamotajne transformatore pa se zbog toga u disertaciji posebno ne 
obrađuju. Za razliku od postupaka CI i NR, standardnim postupkom BFS se veoma jednostavno 
uvažavaju: 1) transformatori s regulacijom pod opterećenjem, 2) kondenzatori i prigušnice s 
lokalnom automatikom, 3) međusobno spregnute sekcije (vodova golih provodnika) i 4) sekcije s 
nultim parametrima.
Distributivne mreže su uglavnom radijalne, s relativno malim brojem izuzetaka. Petlje u 
distributivnim mrežama se pojavljuju rijetko. Evo nekoliko primjera:
1. situacija trajnog pogona kada se s dva ili više paralelno povezanih distributivnih transformatora 
napaja niskonapanska (NN) mreža;
2. privremeni paralelan pogon dva napojna transformatora radi prebacivanja napajanja dijela 
srednjenaponske (SN) mreže (jedan ili više SN izvodova) s jednog na drugi napojni 
transformator, bez prekida napajanja potrošača izvoda;
3. privremena petlja u toku prebacivanja dijela potrošnje s jednog SN izvoda na drugi bez prekida 
napajanja potrošača oba izvoda;
4. upetljana trofazna gradska NN mreža koja se napaja s više distributivnih trofaznih transformatora 
– slika 1.1.
Najveći broj petlji se pojavljuje u simulaciji maksimalnog upetljavanja distributivne mreže 
urađenog u svrhu proračuna optimalne radijalne konfiguracije distributivne mreže.
Distributivni
transformator SN/NN
NN mreža
Slika 1.1 – Upetljana NN mreža koja se napaja s više distributivnih transformatora
Ovdje je razvijen postupak koji obuhvata radijalne i slaboupetljane mreže, koje mogu da 
budu uravnotežene ili neuravnotežene. Osim toga, obuhvaćene su i miksovane mreže koje 
predstavljaju najkompleksnije neuravnotežene mreže. NN upetljane mreže tipa sa slike 1.1, iako 
se vrlo rijetko sreću u praksi, ipak su obuhvaćene razvijenim postupkom.
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Uobičajeni proračuni elektroenergetskih mreža, pa i problemi tokova snaga, sastoje se od 
sledeće četiri komponente:
1. Matematički model mreže.
2. Matematički (numerički) metod za proračun modela mreže. U tom proračunu obično se 
izračunava stanje mreže. Najčešće su to naponi čvorova mreže.
3. Utvrđivanje postupka – algoritma („recepta“) za proračun stanja mreže i rekonstrukcija svih 
veličina režima mreže koje su od interesa.
4. Računarski program za proračun stanja mreže i rekonstrukcija svih veličina koje su od interesa.
Komponente 1 i 2 čine teorijsku – suštinsku zasnovanost treće komponente – postupka, 
tj. algoritma za proračun modela i rekonstrukciju režima mreže.
Tri najvažnija matematička modela elektroenergetskih mreža zasnovana su na:
1. direktnoj primjeni Kirchhoff-ovih zakona – prilog 9.1.1;
2. metodu nezavisnih napona (metodu nezavisnih potencijala čvorova) – prilog 9.1.2;
3. metodu konturnih struja – prilog 9.1.3.
Prva dva metoda jesu sinteze primjene Kirchhoff-ovih zakona.
S obzirom da su proračuni tokova snaga elektroenergetskih mreža nelinearni problemi, tri 
najvažnija matematička (numerička) metoda za proračun modela tokova snaga jesu:
1. Gauss-ov metod – prilog 9.3.1;
2. Gauss/Seidel-ov metod – prilog 9.3.2;
3. osnovni NR metod – prilog 9.3.3.1, kao i njegove izvedene forme (brzi raspregnuti postupak) –
prilog 9.3.3.2.
Gauss/Seidel-ov metod predstavlja unapređenje Gauss-ovog metoda. Oba metoda se 
radikalno razlikuju od trećeg (NR). Potrebno je napomenuti da se u okviru osnovnog NR metoda 
koristi Gauss-ov metod sukcesivnih eliminacija (Gauss-ova redukcija) za rješavanje sistema 
linearnih jednačina – prilog 9.2.1, a u okviru brzog raspregnutog postupka LU faktorizacija, 
odnosno implicitna inverzija matrice – prilog 9.2.2.
Dakle, elektroenergetske mreže mogu da se modeluju koristeći se bar s navedena tri 
metoda (direktna primjena Kirchhoff-ovih zakona, metod nezavisnih napona i metod konturnih 
struja). Matematički model tokova snaga elektroenergetske mreže, koji je napisan primjenom 
bilo kojeg od ta tri navedena metoda nelinearan je problem. Tu nelinearnost unose generatori i 
potrošači kada se zamjenjuju snagama. Taj problem može da se rešava bar s tri navedena 
matematička (numerička) metoda: Gauss-ov, Gauss/Seidel-ov i NR – slika 1.2.
Iako je bilo koja putanja za rešenje problema tokova snaga, koja može da se izvede 
koristeći se punim i isprekidanim strelicama prikazanim na slici 1.2, teorijski moguća, ipak nije 
svaka od tih varijanti praktično upotrebljiva niti efikasna.
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Putanja A-G se koristi za proračune tokova snaga prenosnih mreža. U disertaciji su od 
interesa putanje F-O, E-N i C-G. To su proračuni režima distributivnih mreža koje su
modelovane direktnom primjenom Kirchhoff-ovih zakona ili metodom konturnih struja i riješene
Gauss/Seidel-ovim matematičkim metodom [putanje F-O i E-N, respektivno], odnosno putanja 
C-G je proračun režima distributivne mreže koja je modelovana metodom nezavisnih napona i 
riješena varijantama NR matematičkim metodom. U disertaciji se dokazuje da je putanja F-O 
najefikasnija za proračune bilo kako složenih slaboupetljanih distributivnih mreža s DG.
Prenosne 
mreže
Distributivne 
mreže 
Metod nezavisnih 
napona
Newton/Raphson
-ov metod
Gauss-ov 
metod
Gauss/Seidel-ov 
metod
Metod konturnih
struja 
Direktna primena 
KZ
VRSTE MREŽA
RASPOLOŽIVI 
MODELI MREŽA
RASPOLOŽIVI 
MATEMATIČKI 
METODI
KZ – Kirchhoff-ovi zakoni
A
B C
D
E
F
G
H
AJ
I
L
K
O
MN
Slika 1.2 – Vrste mreža, raspoloživi modeli i matematički (numerički) metodi za rešavanje modela
Standardni postupak BFS, koji je razvijen za proračun tokova snaga (i kratkih spojeva) 
uravnoteženih distributivnih mreža u simetričnim režimima, u disertaciji je generalizovan na 
uravnotežene mreže u nesimetričnim režimima, neuravnotežene distributivne mreže (u 
nesimetričnim režimima), sa obuhvaćenim miksovanim mrežama. Pri tome su u potpunosti 
zapaženi pomenuta robusnost, efikasnost i brzina tog postupka u odnosu na ostale postupke. 
Odnosno, u disertaciji je predložen generalizovani postupak BFS za proračun bilo kako složenih 
slaboupetljanih distributivnih mreža s DG, koji ima sve osobine i prednosti u odnosu na ostale 
postupke, kao što ih ima standardni postupak BFS za proračun tokova snaga uravnoteženih 
slaboupetljanih distributivnih mreža s DG u simetričnim režimima.
Dakle, osnovni cilj disertacije glasi: pokazati da standardne postupke BFS (čišćenje 
unapred/unazad) ne samo da ne treba napuštati prilikom proračuna tokova snaga
neuravnoteženih slaboupetljanih aktivnih mreža (uključene miksovane), već da je to 
napuštanje kontraproduktivno, bar sa aspekta postupaka koji su do sada objavljeni u 
literaturi.
U drugoj glavi su prikazani modeli elemenata mreže u nesimetričnim režimima – n-
faznih potrošača, vodova (sekcija) i transformatora (n=1, 2, 3). Trofazni transformatori su 
prikazani s četiri osnovne sprege: Yy, Dy, Yd i Dd, sa svim varijantama uzemljenja zvjezdišta. U 
trećoj glavi je obrađen model neuravnotežene mreže (obuhvaćena miksovana mreža) s 
nesimetričnim režimom. Model je zasnovan na matrici admitansi.
U četvrtoj glavi su osim postupka za proračun simetričnih tokova snaga, prikazani 
postupci za proračun nesimetričnih tokova snaga neuravnoteženih distributivnih mreža koji se 
predlažu u literaturi i koji su poređeni s predloženim postupkom u disertaciji. U petoj glavi 
prikazane su procedure sumiranja struja i korekcija napona postupka za proračun nesimetričnih 
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režima elemenata distributivnih mreža obrađenih u trećoj glavi. To je urađeno da bi se sagledali 
ključni problemi koje u proračunima nesimetričnih tokova snaga distributivnih mreža izazivaju 
trofazni transformatori.
U šestoj glavi je obrađen problem proračuna neuravnotežene distributivne mreže, koja se 
sastoji od naprijed navedenih elemenata, u nesimetričnom režimu, primjenom procedura 
sumiranja struja i korekcija napona koji su predloženi u disertaciji. Kompenzacioni postupci za 
tretman petlji i DG, s kojima se kontrolišu naponi na njegovim priključcima za neuravnoteženu 
mrežu, nisu osnovni predmet disertacije. Oni su dati u prilogu. Ti postupci mogu da se realizuju 
u potpunoj saglasnosti sa odgovarajućim postupcima za proračune tokova snaga mreža s 
petljama, koji se mogu naći u literaturi.
Kvantitativna verifikacija postupka za proračun tokova snaga koji je razvijen u disertaciji
izvršena je njegovim poređenjem s postupcima koji su utvrđeni u literaturi i opisani u četvrtoj
glavi. Ona je data u sedmoj glavi. U osmoj glavi su data zaključna razmatranja, a u devetoj glavi 
su dati prilozi koji su izdvojeni da ne bi opterećivali osnovni dio disertacije. Na kraju je naveden 
najvažnij deo literature koja je korišćena za izradu disertacije.
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2. MATEMATIČKI MODELI ELEMENATA DISTRIBUTIVNIH
MREŽA
U ovoj glavi obrađeni su matematički modeli (ne)uravnoteženih potrošača (osnovni 
otočni elementi distributivnih mreža) – dio 2.1, sekcija (vodova) – dio 2.2 i transformatora – dio 
2.3. Nakon toga dat je opšti model rednog elementa (sekcije i transformatora) – dio 2.4. U dijelu 
2.5 dat je opšti model ostalih otočnih elemenata (generatori, motori, kondenzatori i prigušnice). 
Na osnovu tih modela izveden je model mreže u (ne)simetričnom režimu.
2.1. POTROŠAČI
U ovom dijelu obrađeni su modeli potrošača (paragraf 2.1.1), s posebnim akcentom na 
potrošače koji se napajaju sa strane transformatora čiji su namotaji povezani u trougao ili 
zvijezdu izolovanog zvjezdišta i bez neutralnog provodnika (paragraf 2.1.2).
2.1.1. Tretman potrošača
Kompleksna fazna snaga potrošnje potrošača (potrošačkog područja) funkcija je modula 
napona i učestanosti [49]. U proračunima stacionarnih tokova snaga, vrijednost učestanosti je 
unaprijed specificirana (poznata). Dakle, fazna kompleksna snaga Sˆ , odnosno fazna aktivna P i 
reaktivna snaga potrošnje Q potrošača priključenog u čvoru, funkcije su samo modula napona 
tog čvora [29, 36]. One se obično iskazuju preko tri komponente [36]: 1) konstantna snaga, 2) 
snaga srazmjerna s modulom napona, odnosno struja konstantnog modula struje I i faktora snage 
cosj (sinj) i 3) snaga srazmjerna s kvadratom modula napona, odnosno konstantne impedanse 
(admitanse). Generalni oblik zavisnosti potrošnje od napona dat je sledećom funkcijom [za 
definiciju kompleksne snage )(j)(ˆˆ)(ˆ * UQUPIUUS -== ]:
},c,b,a{,j
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(2.1.1.1)
pri čemu su snage date za svaku fazu ponaosob, }c,b,a{Îx , gdje su sa a, b i c indeksirane faze 
trofaznog sistema (za dvofazni i monofazni potrošač u pitanju su samo dvije odnosno jedna 
faza):
nNNU – (Normalizovani) nominalni fazni napon potrošača (NN mreže);
U – (Normalizovani) modul aktuelnog faznog napona potrošača;
spec
xP ,
spec
xQ – (Normalizovana) specificirana fazna aktivna i reaktivna snaga potrošnje potrošača, 
pri nominalnom naponu;
kspx, ksqx – Koeficijenti učešća dijelova fazne aktivne i reaktivne snage potrošnje potrošača, 
koje nisu zavisne od napona;
kixp, kiqx – Koeficijenti učešća dijelova fazne aktivne i reaktivne snage potrošnje potrošača, 
koje su linearno zavisne od napona;
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kypx , kyqx – Koeficijenti učešća dijelova fazne aktivne i reaktivne snage potrošnje potrošača, 
koje su zavisne od kvadrata napona.
Za koeficijente učešća važe sledeće relacije:
kspx + kipx + kypx = 1.0, }c,b,a{Îx , (2.1.1.2a)
ksqx + kiqx + kyqx = 1.0, }c,b,a{Îx . (2.1.1.2b)
Pored opšteg slučaja, kada su svi koeficijenti iz relacija (2.1.1.2) različiti od nule, 
potrošnja potrošača se često pojednostavljuje specijalnim izborom vrijednosti koeficijenata 
učešća. U tabeli 2.1.1.1 prikazano je šest specijalnih slučajeva tretmana potrošnje na koje može 
da se naiđe u praksi.
Tabela 2.1.1.1 – Specijalni potrošači s obzirom na vrijednosti koeficijenata učešća dijelova 
njihovih snaga
Vrijednosti koeficijenata učešćaRed.
br. kspx ksqx kipx kiqx kypx kyqx
Osobina potrošača
1. >0 >0 >0 >0 0 0 –
2. >0 >0 0 0 >0 >0 –
3. 0 0 >0 >0 >0 >0 –
4. >0 >0 0 0 0 0 Potrošač konstantne snage.
5. 0 0 >0 >0 0 0 Potrošač konstantnog modula struje i faktora snage.
6. 0 0 0 0 >0 >0 Potrošač konstantne impedanse (admitanse).
Važna napomena: Tretman potrošača u admitantnom obliku je praktičniji od impedantnog 
oblika s obzirom na problem koji se javlja kada je snaga potrošnje jednaka 
nuli (u takvim situacijama imenioci u relacijama za proračun impedanse bili 
bi jednaki nuli).
Tri admitanse admitantnih grana s kojima bi bio zamjenjen dio ili cio razmatrani 
potrošač, mogu da se sažmu u sledeću dijagonalnu matricu:
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
=
c
b
a
abc
Y
Y
Y
ˆ00
0ˆ0
00ˆ
Yˆ . (2.1.1.3)
Za napone i struje zamjenjenog dijela, ili cijelog potrošača, važi sledeća matrična relacija, 
napisana saglasno s metodom nezavisnih napona:
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
=
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
c
b
a
c
b
a
c
b
a
U
U
U
Y
Y
Y
I
I
I
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ00
0ˆ0
00ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
. (2.1.1.4)
Iz ove relacije mogu vrlo jednostavno da se izračunaju struje (zavisno-promjenljive 
veličine) ako se znaju naponi potrošača (nezavisno-promjenljive veličine), ili njegovog dijela 
koji je zamjenjen admitantnim granama.
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2.1.2. Potrošači koji se napajaju sa strane transformatora čiji su namotaji povezani u 
trougao ili zvijezdu izolovanog zvjezdišta i bez neutralnog provodnika
Pitanje koje se ovdje razmatra odnosi se na mogućnost specifikacije faznih napona aUˆ , 
bUˆ  i cUˆ  i faznih snaga aSˆ , bSˆ  i cSˆ  potrošača koji se napajaju sa strane transformatora čiji su 
namotaji povezani u trougao ili zvijezdu izolovanog zvjezdišta i bez neutralnog provodnika.
Nezavisno od tretmana potrošača u opisanoj situaciji, tri struje uvijek mogu da se 
definišu i za njih važi relacija:
0ˆˆˆ =++ cba III . (2.1.2.1)
Kada su u pitanju fazni naponi cba UUU ˆiˆ,ˆ , oni mogu, ali i ne moraju da budu definisani. To 
zavisi od toga da li su potrošači povezani s čvorom – nultog (referentnog) potencijala 0 (zemlja). 
Ta situacija je prikazana na slici 2.1.2.1. Ako oni mogu da se definišu, onda mogu da se definišu 
i fazne snage:
aaa IUS ˆˆˆ
*= , bbb IUS ˆˆˆ
*=  i ccc IUS ˆˆˆ
*= . (2.1.2.2)
U suprotnom slučaju, kada naponi ne bi bili definisani, tada fazne snage ne bi mogle da se 
definišu na tako jednostavan način. Sada se otvara pitanje definisanja snaga u takvim 
situacijama.
Otvoreno pitanje može ekvivalentno da se razmotri na trofaznom kolu prikazanom na 
slici 2.1.2.1. Eksitaciju kola čine tri idealna naponska izvora sa naponima 1Eˆ , 2Eˆ  i 3Eˆ , 
povezanim u trougao. Slična situacija se dobija kada se eksitacija sastoji od tri idealna naponska 
izvora povezana u zvijezdu izolovanog zvjezdišta. Potrošači se razmatraju u sledeće četiri 
varijante:
1. kada se napajaju preko voda u čijoj su ekvivalentnoj šemi uvaženi otočni parametri prema 
čvoru nultog potencijala 0;
2. kada potrošači čine zvijezdu impedantnih grana uzemljenog zvjezdišta;
3. kada potrošači čine zvijezdu impedantnih grana izolovanog zvjezdišta;
4. kada potrošači čine trougao impedantnih grana.
Varijanta 1
U ovoj varijanti se potrošači napajaju preko voda u čijoj su ekvivalentnoj šemi uvaženi 
otočni parametri – slika 2.1.2.2. Egzistencija faznih napona cba UUU ˆiˆ,ˆ  obezbjeđena je otočnim 
parametrima voda, čiji je matrični reprezent označen sa abcoZˆ . Sa abcZˆ  je označen matrični 
reprezent rednih parametara voda. Oba matrična reprezenta jesu regularne matrice. Otočni 
parametri voda povezani su s čvorom nultog potencijala 0. Tako, egzistencija faznih napona nije 
zavisna od uzemljenja potrošača (isprekidana linija). Time je, uz struje, obezbjeđena egzistencija 
i faznih snaga – relacije (2.1.2.2).
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a
b                    
c
+ +
+
Potrošači
0
1Eˆ
2Eˆ
3Eˆ
aIˆ
bIˆ
cIˆ
Slika 2.1.2.1 – Trofazno kolo
a
b                    
c
+ +
+
Potrošači
abcoZˆ
abcZˆ
abcoZˆ
0
1Eˆ
2Eˆ
3Eˆ
aUˆ
bUˆ
cUˆ
aIˆ
bIˆ
cIˆ
cSˆ
bSˆ
aSˆ
Slika 2.1.2.2 – Trofazno kolo – napajanje potrošača u varijanti 1
Varijanta 2
U ovoj varijanti – potrošači u vidu zvijezde impedantnih grana uzemljenog zvjezdišta –
slika 2.1.2.3, egzistencija faznih napona cba UUU i,  obezbjeđena je impedantnim granama sa 
impedansama cba ZZZ i, , povezanim sa čvorom nultog potencijala 0. Time je, uz struje, 
obezbjeđena egzistencija i faznih snaga – relacije (2.1.2.2).
a
b                    
c
+ +
+
0
1Eˆ
2Eˆ
3Eˆ
aUˆ
bUˆ
cUˆ
cSˆ
bSˆ
aSˆ
cZˆ bZˆ aZˆ
aIˆ
bIˆ
cIˆ
Potrošači
Slika 2.1.2.3 – Trofazno kolo – potrošači u varijanti 2
Varijanta 3
U ovoj varijanti – potrošači u vidu zvijezde impedantnih grana izolovanog zvjezdišta –
slika 2.1.2.4, egzistencija faznih napona cba UUU ˆiˆ,ˆ  obezbjeđena je impedantnim granama sa 
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impedansama cba ZZZ ˆiˆ,ˆ , otočno priključenim za zvjezdište impedantnih grana, koje može da se 
tretira kao čvor nultog potencijala 0’. Ovaj čvor nije identičan čvoru nultog potencijala 0, ali to 
ne onemogućuje definiciju faznih napona prema novom čvoru 0’, pa tako i snaga koje se 
realizuju na impedantnim granama sa impedansama cba ZZZ ˆiˆ,ˆ . Time je, uz struje, obezbjeđena 
egzistencija i faznih snaga – relacije (2.1.2.2).
a
b                    
c
+ +
+
0
0’
1Eˆ
2Eˆ
3Eˆ
aUˆ
bUˆ
cUˆ
cSˆ
bSˆ
aSˆ
cIˆ
bIˆ
aIˆ
aZˆbZˆcZˆ
Potrošači
Slika 2.1.2.4 – Trofazno kolo – potrošači u varijanti 3
Varijanta 4
U ovoj varijanti – potrošači u vidu trougla impedantnih grana prikazani su na slici 
2.1.2.5. Zamjenom trougla u ekvivalentnu zvijezdu impedantnih grana, ova varijanta se svodi na 
prethodnu – varijantu 3.
a
b                    
c
+ +
+
Potrošači
0
1Eˆ
2Eˆ
3Eˆ
aIˆ
bIˆ
cIˆ
1Zˆ
2Zˆ
3Zˆ
Slika 2.1.2.5 – Trofazno kolo – potrošači u varijanti 4
U disertaciji se potrošač u varijantama 2, 3 i 4, tretira (zamjenjuje) konstantnim 
impedansama (admitansama). Kao što je objašnjeno u paragrafu 2.1.1, veza napona i struja 
takvog potrošača data je matričnom relacijom (2.1.1.5). Pošto se potrošač napaja sa strane 
transformatora koja je povezana u trougao ili zvijezdu izolovanog zvjezdišta, zbir struja forsirano 
je jednak nuli:
0ˆˆˆ =++ cba III . (2.1.2.3)
Iz ove činjenice je očigledno da se raspolaže s četiri relacije (2.1.1.4) i (2.1.2.3), sa šest 
promjenljivih: cba UUU ˆ,ˆ,ˆ , cba III ˆ,ˆ,ˆ . Zato samo dvije promjenljive mogu da budu nezavisno-
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promjenljive veličine, npr, dva fazna napona ba UU ˆ,ˆ , odakle slijedi da se tri zavisno-
promjenljive veličine sastoje od trećeg faznog napona cUˆ i dvije struje ˆ ˆia bI I :
c
bbaa
c Y
UYUY
U ˆ
ˆˆˆˆ
ˆ +-= , (2.1.2.4)
aaa UYI ˆˆˆ =  i bbb UYI ˆˆˆ = . (2.1.2.5)
Na osnovu gornjih razmatranja se vidi velika praktična vrijednost zamjene potrošača 
konstantnim impedansama (admitansama), ako to njegova priroda dopušta. Ta vrijednost leži u 
linearnoj zavisnosti napona i struje izračunatih impedansi (admitansi). Takva (linearna) zavisnost 
vrlo povoljno djeluje u okviru iterativnih postupaka za proračune režima mreža (npr. u 
proračunima tokova snaga). Osim toga, takav tretman potrošača omogućuje prevazilaženje 
problema na koje se, prilikom sprovođenja procedura sumiranja struja i korekcija napona, nailazi 
kada se tretiraju distributivni transformatori sa sekundarnim namotajima povezanim u trougao ili 
zvijezdu izolovanog zvjezdišta.
2.2. MATEMATIČKI MODEL SEKCIJE VODA
Sekcije (voda) mogu biti kablovske, kada su dati pogonski parametri voda (u domenu 
simetričnih komponenti), ili vodovi golih provodnika kada parametri sekcije (voda) zavise od 
međusobnog rasporeda provodnika u glavi stuba, postojanje ili ne neutralnog provodnika, kao i 
njihovog broja, visine stuba, materijala faznih i neutralnog provodnika i tipa zemljišta. Detaljno 
izvođenje parametara vodova golih provodnika dato je u prilozima 9.4.1 – redni parametri i 9.4.2 
– otočni parametri.
Prvi čvor je „bliži“ korjenu mreže od drugog čvora. Početak rednog elementa je bliži 
njegovom prvom čvoru, a kraj rednog elementa je bliži njegovom drugom čvoru. Načelna šema 
n-fazne sekcije (voda), kao elementa distributivne mreže, prikazana je na slici 2.2.1. Čvorovi K i 
k jesu početak i kraj sekcije, respektivno. Matematički model sekcije glasi:
''' ˆˆ
kk II = , (2.2.1a)
KokoK UYI ˆˆˆ = , kokok UYI ˆˆˆ = , (2.2.1b)
'ˆˆˆˆ
kkKk IZUU -= , (2.2.1c)
pri čemu su korišćene sledeće oznake:
KUˆ , kUˆ – vektori faznih napona na početku i kraju sekcije, dimenzija n´1;
'ˆ
kI ,
''ˆ
kI – međusobno jednaki vektori struja na početku i kraju sekcije, dimenzija n´1;
oKIˆ , okIˆ – vektori struja otočnih parametara na početku i kraju sekcije, dimenzija n´1;
kZˆ , okYˆ – matrični reprezenti rednih i otočnih parametara sekcije (jednaki na oba kraja sekcije), 
dimenzija n´n; ako je trofazna sekcija (n=3) uravnotežena, onda su te matrice 
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cirkularne; ako su još i vektori svih napona i struja u pogonu sekcije simetrični, onda 
je sekcija u simetričnom režimu.4
0
''ˆ
kIK k
'ˆ
kI
oKIˆ
KUˆ kUˆ
okIˆ
okYˆ okYˆ
kZˆ
Slika 2.2.1 – Načelna šema trofazne sekcije (voda)
Ako je sekcija (voda) trofazna onda su u relaciji (2.2.1) vektori dimenzije 3´1, a matrice 
3´3. Ako je sekcija (voda) dvofazna onda su u relaciji (2.2.1) vektori dimenzije 2´1, a matrice 
2´2, i sadrže odgovarajuće faze. A ako je monofazna onda su vektori i matrice u relaciji (2.2.1) 
skalari i odnose se na jednu fazu.
Modeli rednih kondenzatora i rednih prigušnica mogu da se svedu na model sekcije pri 
čemu su matrice admitansi otočnih parametara jednake nuli. Zbog toga, oni ovdje nisu posebno 
obrađeni.
2.3. MATEMATIČKI MODEL TRANSFORMATORA
U ovom dijelu se obrađuju ekvivalentne šeme trofaznih uravnoteženih i monofaznih 
transformatora. Poseban akcent je stavljen na trofazne s obzirom da su ekvivalentne šeme i 
modeli monofaznih transformatora vrlo jednostavni [50]. Neuravnoteženi trofazni transformatori 
nisu posebno obrađeni. To mogu biti transformatori konstituisani od tri monofazna 
transformatora koja nisu međusobno ista [44], ili transformatori sa otvorenim spregama [47, 48].
Njihovi matematički modeli su formalno isti s modelima trofaznih uravnoteženih transformatora 
u smislu regularnosti/singularnosti njihovih matričnih reprezenata. Pošto je pomenuta 
regularnost/singularnost njihovih matričnih reprezenata suštinski važna za proračun tokova snaga 
koji je obrađen u disertaciji, onda ti modeli nisu prikazani. Odnosno, za materiju koja se 
prikazuje u disertaciji dovoljni su modeli trofaznih uravnoteženih transformatora.
Načelna šema trofaznog transformatora, sprege YNyn, kao elementa distributivne mreže, 
prikazana je na slici 2.3.1. Slova Y i y, kao i N i n u njihovim subskriptima ukazuju na to da su 
namotaji sa obje strane transformatora povezani u zvijezdu uzemljenog zvjezdišta. U ovom 
izlaganju se smatra da je zvjezdište direktno uzemljeno, pošto taj momenat ne utiče na suštinu 
materije koja se izlaže.
Matematički model transformatora sprege YNyn, napisan saglasno s metodom nezavisnih 
napona, sa idealnim transformatorima eliminisanim primjenom sistema relativnih vrijednosti 
[52], glasi [10, 38, 51]:
KoKoK UYI ˆˆˆ = , kokok UYI ˆˆˆ = , (2.3.1a)
kKkKKKk UYUYI ˆˆˆˆˆ
' += , (2.3.1b)
kkkKkKk UYUYI ˆˆˆˆˆ
" +=- , (2.3.1c)
pri čemu se čvorovi K i k odnose na početak i kraj transformatora, respektivno. Značenja ostalih 
oznaka jesu:
                                                  
4 Iako isto važi i za dvofazne sekcije, a spontano i za monofazne, na tome se u ovoj disertaciji ne insistira.
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KUˆ , kUˆ – vektori faznih napona prvog i drugog čvora, dimenzija 3´1;
'ˆ
kI ,
''ˆ
kI – međusobno različiti vektori struja početka i kraja transformatora, dimenzija 3´1;
oKIˆ , okIˆ – vektori struja otočnih parametara početka i kraja transformatora, dimenzija 3´1;
oKYˆ , okYˆ – matrični reprezenti magnećenja transformatora (otočni parametri) predstavljeni 
alternativno u prvom, odnosno drugom čvoru transformatora, dimenzija 3´3; samo 
jedan od njih može da bude nenulti – prilog 9.5.1.
Matematički model transformatora (2.3.1), odnosno šema na slici 2.3.1 ista je za sve 
transformatore sa spregama Yy, Yd, Dy i Dd [37, 53]. Matrični reprezenti rednih parametara 
transformatora, iz relacija (2.3.1b i c), dimenzija 3´3, za sve četiri obrađivane sprege, date su u 
tabeli 2.3.1 [37, 53] (T je znak za transpoziciju matrice). Matrice iz tabele 2.3.1 odnose se na 
sprege Yy i Dd sa sprežnim brojem 0, a za Yd i Dy sa sprežnim brojem 1. Matrični reprezenti za 
sve sprege se dobijaju preko odgovarajućih matrica incidencije [10]. Za transformator sprege 
Dyn5, izvođenje matričnih reprezenata rednih parametara dato je u prilogu 9.5.2, a za sve ostale 
sprege izvođenje je formalno isto.
K k
kkkK
KkKK
YY
YY
ˆˆ
ˆˆ ''ˆ
kI
'ˆ
KI
0
oKIˆ okIˆ
KUˆ kUˆoKYˆ okYˆ
Slika 2.3.1 – Načelna šema trofaznog transformatora
Matrice IYˆ , IIYˆ  i IIIYˆ iz tabele 2.3.1 iznose:
YI ˆ
100
010
001
ˆ
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
=Y ,   YII ˆ
211
121
112
3
1ˆ
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
--
--
--
=Y ,   YIII ˆ
101
110
011
3
1ˆ
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
-
-
-
=Y , (2.3.2)
pri čemu je sa Yˆ  označena admitansa kratkog spoja transformatora.
Matrica IYˆ  je regularna, a matrice IIYˆ  i IIIYˆ  su singularne matrice. Tako, na osnovu 
tabele 2.3.1 je očigledno da, u zavisnosti od sprege transformatora, matrice KKYˆ , KkYˆ , kKYˆ  i kkYˆ
mogu da budu i regularne i singularne.
Za razliku od vodova (2.2.1) i transformatora u simetričnim režimima, na osnovu modela 
transformatora u nesimetričnim režimima (2.3.1), očigledno je, zbog pomenute singularnosti 
matrica modela, da struje i naponi ne mogu da se jednostavno prenose s jednog na drugi njegov 
kraj, osim u slučaju sprege YNyn. Ova činjenica predstavlja suštinsku teškoću za generalisanje 
procedura sumiranja struja i korekcija napona s proračuna simetričnih tokova snaga za proračune 
nesimetričnih tokova snaga. Ona je prevaziđena u disertaciji kako sledi. Iste teškoće se 
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pojavljuju i u postupcima koji se zasnivaju na matrici admitansi. Njihovo rješavanje u tim 
postupcima nije predmet disertacije.
Tabela 2.3.1 – Matrični reprezenti rednih parametara transformatora
Sprega KKYˆ KkYˆ kKYˆ kkYˆ
YNyn IYˆ IYˆ- IYˆ- IYˆ
YNy IIYˆ IIYˆ- IIYˆ- IIYˆ
Yyn IIYˆ IIYˆ- IIYˆ- IIYˆ
Yy IIYˆ IIYˆ- IIYˆ- IIYˆ
YNd IYˆ
T
IˆIIY IIIYˆ IIYˆ
Yd
IIYˆ
T
IˆIIY IIIYˆ IIYˆ
Dyn IIYˆ
T
IˆIIY IIIYˆ IYˆ
Dy
IIYˆ
T
IˆIIY IIIYˆ IIYˆ
Dd IIYˆ IIYˆ- IIYˆ- IIYˆ
Matematički model transformatora s bilo kojom od četiri osnovne sprege – Yy, Dy, Yd i 
Dd (zvjezdišta mogu i ne moraju da budu uzemljena), bez otočnih parametara, dat je relacijama 
(2.3.1b i c):
kKkKKKk UYUYI ˆˆˆˆˆ
' += , (2.3.3a)
kkkKkKk UYUYI ˆˆˆˆˆ
" +=- . (2.3.3b)
U modelu (2.3.3), kojeg čini šest skalarnih relacija, pojavljuje se sledećih dvanaest 
promjenljivih:
,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ
,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ
cbaCBA
cbaCBA
UUUUUU
IIIIII
(2.3.4)
pri čemu su CBA III ˆ,ˆ,ˆ  elementi vektora 
'ˆ
kI , cba III ˆ,ˆ,ˆ  elementi vektora 
"ˆ
kI , CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ
elementi vektora KUˆ  i cba UUU ˆ,ˆ,ˆ  elementi vektora kUˆ .
Tri definicione relacije faznih snaga kraja transformatora – u čvoru k, glase:
aaaa IUUS ˆˆ)(ˆ
*= , bbbb IUUS ˆˆ)(ˆ
*=  i cccc IUUS ˆˆ)(ˆ
*= . (2.3.5)
U njima se pojavljuju još tri promjenljive – tri fazne snage – )(ˆ aa US , )(ˆ bb US  i )(ˆ cc US . Dakle, 
kada se uvaže relacije (2.3.5), tada je riječ o devet relacija s petnaest promjenljivih. Tako, 
matematički model transformatora s potrošačima priključenim na njegovom kraju, može da se 
definitivno sastavi od devet relacija (2.3.3) i (2.3.5) na sledeći način:
(2.3.3a) kKkKKKk UYUYI ˆˆˆˆˆ
' += , (2.3.6a)
(2.3.3b) kkkKkKk UYUYI ˆˆˆˆˆ
" +=- , (2.3.6b)
(2.3.5) aaaa IUUS ˆˆ)(ˆ
*= , bbbb IUUS ˆˆ)(ˆ
*= , cccc IUUS ˆˆ)(ˆ
*= , (2.3.6c)
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s petnaest promjenljivih:
cbaCBA UUUUUU ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ ,  cbaCBA IIIIII ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ ,  )(ˆ),(ˆ),(ˆ ccbbaa USUSUS . (2.3.7)
Dakle, petnaest promjenljivih (2.3.7) opisano je s devet relacija (2.3.6). Za određivanje 
režima transformatora potrebno je da se specificira šest od tih promjenljivih, odnosno da se 
specificira (zada) eksitacija transformatora, pa tek onda da se odredi (izračuna) preostalih devet 
nepoznatih promjenljivih iz isto toliko jednačina (2.3.6). Izbor promjenljivih koje će činiti 
eksitaciju transformatora zavisi od regularnosti matrica modela kojeg čine relacije (2.3.6a i b).
U nastavku ovog dijela prikazane su principske šeme trofaznih uravnoteženih 
transformatora s bilo kojom od četiri osnovne sprege – slika 2.3.2. Transformatori sa spregama 
YNynk , Dynk , YNdk i Ddk, prikazani su na slikama 2.3.2a, b, c i d, respektivno. Sa k je označen 
sprežni broj transformatora za simetričan režim direktnog redoslijeda (k = kd). Ostale sprege 
(YNyk, Yynk, Yyk, Dyk i Ydk), ne razmatraju se eksplicitno, pošto se njihov tretman svodi na 
tretman navedene četiri sprege: tretman sprege YNyk, Yynk i Yyk svode se na tretman sprege 
YNynk; tretman sprege Dyk svodi se na tretman sprege Dynk i tretman sprege Ydk svodi se na 
tretman sprege YNdk. Faze početka transformatora označene su sa A, B i C, a kraja sa a, b i c. Sa
0 je označen čvor nultog potencijala. Sa N je označeno zvjezdište primara, a sa n zvjezdište 
sekundara transformatora koji su povezani u zvijezdu. Sa ZN je označena impedansa uzemljenja 
početka, a sa Zn impedansa uzemljenja kraja transformatora. Na slikama 2.3.2 su označene sve 
veličine režima transformatora, koje su od interesa. Blokovi I i II korišćeni su da se ukaže na to 
da se različitim prilazom faza krajevima namotaja transformatora generišu različiti sprežni 
brojevi: k Î {0, 2, 4, 6, 8, 10} za transformatore čiji su namotaji i početka i kraja povezani na isti 
način (na obje strane u zvijezdu ili trougao), odnosno k Î {1, 3, 5, 7, 9, 11} za transformatore čiji 
su namotaji početka i kraja povezani na različit način (namotaji jedne strane povezani u zvijezdu, 
a druge u trougao).
Sledeći parametri transformatora su poznati:
· nominalni linijski naponi: 1nˆV  i 2nˆV ; Indeksi 1 i 2 odnose se na višenaponsku i niženaponsku 
stranu transformatora, respektivno;
· sprežni broj za simetričan režim direktnog redoslijeda označen je sa kd. Tada sprežni broj za 
simetričan režim inverznog redoslijeda iznosi ki =12 – kd (ki = – kd); sprežni broj za 
simetričan režim nultog redoslijeda ko može da bude, 0 ili 6 za namotaje početka i kraja
povezane u uzemljenu zvijezdu; za sprege YNyn0, 4 i 8 sprežni broj ko je 0, a za sprege 
YNyn2, 6 i 10 on je 6. Ako je bar jedan namotaj transformatora povezan u trougao ili 
zvijezdu s izolovanim zvjezdištem, sprežni broj za simetričan režim nultog redoslijeda se ne 
definiše [54];
· pogonska impedansa kratkog spoja transformatora označena je sa Zˆ ;
· impedanse uzemljenja početka i kraja transformatora označene su NZˆ  i nZˆ .
Matematički model monofaznog transformatora (koji ima jednu fazu na početku i kraju)
takođe ima formu datu relacijama (2.3.1) pri čemu se sve matrice i vektori dimenzija 1´1.
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YNynk a
b
0
c
I II
A
B
C
(a)
N n
AUˆ
BUˆ
CUˆ
CIˆ
BIˆ
AIˆ
NIˆ
NZˆ nZˆ
nIˆ
aIˆ
bIˆ
cIˆ
aUˆ
bUˆ
cUˆ
cSˆ
bSˆ
aSˆ
Dynk a
b
0
c
I II
A
B
C
C
n
(b)
AUˆ
BUˆ
CUˆ
AIˆ
BIˆ
CIˆ
nIˆ
nZˆ
aIˆ
bIˆ
cIˆ
aUˆ
bUˆ
cUˆ
cSˆ
bSˆ
aSˆ
YNdk
a
b                    
0
c
II
A
B
C
I
(c)
N
AUˆ
BUˆ
CUˆ
AIˆ
BIˆ
CIˆ
NIˆ
NZˆ
aUˆ
bUˆ
cUˆ
aIˆ
bIˆ
cIˆ
cSˆ
bSˆ
aSˆ
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Ddk
a
b
0
c
I II
A
B
C
AUˆ
BUˆ
CUˆ
CIˆ
BIˆ
AIˆ aIˆ
bIˆ
cIˆ
cUˆ
cSˆ
bSˆ
aSˆ
bUˆ
aUˆ
(d)
Slika 2.3.2 – Principske šeme transformatora sprege YNynk (a), Dynk (b), YNdk (c) i Ddk (d)
2.4. OPŠTI MODEL REDNIH ELEMENATA
Model bilo kog (ne)uravnoteženog n-faznog rednog elementa k, koja nije 
elektromagnetski spregnuta s drugim elementima, sastoji se od sledećih 2n relacija [55]:
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, (2.4.1)
odnosno:
2121111
ˆˆˆˆˆ
kkkkk UYUYJ += , (2.4.2a)
2221212
ˆˆˆˆˆ
kkkkk UYUYJ += . (2.4.2b)
Subvektori injektiranih struja i napona čvorova rednog elementa k označeni su sa kJˆ  i 
kUˆ . Asocirani subskripti 1 i 2 odnose se na prvi i drugi čvor rednog elementa. Njihove dimenzije 
su n´1. Matrica admitansi (2.4.1) sastoji se od četiri submatrice dimenzija n´n. Ona je simetrična 
[ 12
T
21
ˆ)ˆ( kk YY = ].
Na slici 2.4.1 simbolički su prikazana dva međusobno spregnuta elementa i i j Samo su 
sprege naglašene. Iz formalnih razloga, induktivna sprega je prikazana na početku elementa, a 
kapacitivna u kraju elementa. Vektori struja na počecima elemenata označeni su 1ˆiI  i 1ˆ jI , a 
napona krajevima elemenata sa 2ˆ iU  i 2ˆ jU . Kapacitivne struje su označene sa iJˆ  i jJˆ . Dimenzije 
ovih vektora su određene brojem faza odgovarajućih elemenata in  i jn .
Indukovani naponi elemenata koji opisuju induktivnu spregu glase:
1
ˆˆˆ
iijij IZU = ,.... 1ˆˆˆ jjiji IZU = ,   
Tˆˆ
ijji ZZ = . (2.4.3)
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Dimenzije matrica impedansi koje opisuju induktivnu spregu ijZˆ i ˆ jiZ su ji nn ´  i 
j in n´ , respektivno. Ako se smjer struja 1ˆiI  ( 1ˆ jI ) promjeni, onda će se znak napona ijUˆ  ( jiUˆ ) 
takođe promijeniti.
Relacije kojima se opisuje kapacitivna sprega glase:
ú
ú
û
ù
ê
ê
ë
é
ú
ú
û
ù
ê
ê
ë
é
=
ú
ú
û
ù
ê
ê
ë
é
2
2
ˆ
ˆ
ˆˆ
ˆˆ
ˆ
ˆ
j
i
jjji
ijii
j
i
U
U
YY
YY
J
J
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Dimenzije submatrica iiYˆ , ijYˆ , jiYˆ  i jjYˆ  su ii nn ´ , ji nn ´ , ij nn ´  i jj nn ´ , respektivno.
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jiZˆ cZˆ
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j
Slika 2.4.1 – Međusobno spregnuti elementi
2.5. MODEL OTOČNIH ELEMENATA
U otočne elemente spadaju: potrošači, generatori, motori, kondenzatori i prigušnice. 
Pošto su potrošači izuzetno važni za proračune tokova snaga, oni su posebno već obrađeni u delu
2.1. Generatori mogu da budu tipa PQ ili PV. Ako su tipa PQ oni mogu da se modeluju kao 
„negativna potrošnja“ [24, 56]. Generatori tipa PV će biti posebno obrađeni u okviru opisa 
proračuna tokova snaga koji sledi. Asinhroni motori mogu da se modeluju preko: 1) konstantnog 
klizanja, 2) konstantne električne snage i 3) konstantne mehaničke snage [57]. Ovdje će se dati 
modeli kondenzatora i prigušnica.
Model u faznom domenu n-faznog kondenzatora ili prigušnica koji su priključeni u drugi 
čvor grane k glasi [55]:
2
ˆˆˆ
k
ot
k
ot
k UYI = . (2.5.1)
Dimenzije vektora otkIˆ  i 2ˆ kU  su n´1; dimenzije matrice 
ot
kYˆ  su n´n.
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3. FORMIRANJE MATRICE ADMITANSI MREŽE
U ovoj glavi na osnovu matematičkih modela rednih i otočnih elemenata utvrđen je 
model trofazne radijalne (ne)uravnotežene distributivne mreže u (ne)simetričnom režimu, koji se 
zasniva na matrici admitansi. Najreprezentativniji postupak za proračun tokova snaga za 
poređenje sa postupkom razvijenim u disertaciji zasniva se na matrici admitansi pa se zbog toga 
ovdje posvećuje posebna pažnja generisanju te matrice (ne)uravnotežene distributivne mreže 
(obuhvaćene miksovane mreže). Taj postupak se izlaže se u saglasnosti sa [58, 59] i sastoji se od 
sledećih koraka:
Korak 1 – Određivanje dimenzije i strukture matrice admitansi;
Korak 2 – Obrada rednih elemenata (transformatori, vodovi, redni kondenzatori i prigušnice);
Korak 3 – Obrada motora, kondenzatora i prigušnica koji su otočno priključeni u mreži – otočni 
elementi.
Korak 1 – Određivanje dimenzije i strukture matrice admitansi
Da bi se odredila struktura i dimenzija matrice admitansi neophodno je da se zna broj 
čvorova mreže i njihov broj faza. Broj faza čvora može da bude: 3 – za trofazni, 2 – za dvofazni i 
1 – za monofazni čvor. Dimenzija (kvadratne) matrice admitansi – n (broj vrsta i kolona), 
jednaka je zbiru broja faza svih čvorova razmatrane mreže. Kada se odredi dimenzija matrice 
admitansi onda se formira matrica koja je popunjena nulama.
Korak 2 – Obrada rednih elemenata
Prilikom obrade rednog elementa, matrica admitansi mreže popunjavaće se tako što će joj 
se dodavati matrice admitansi koje opisuju taj element. Svaki redni element, priključen između 
čvorova j i k, može da se opiše pomoću četiri matrice admitansi jjyˆ , jkyˆ , kjyˆ  i kkyˆ . Opšti 
matematički model rednog elementa glasi (2.4.2):
kjkjjjj UyUyI ˆˆˆˆˆ += , (3.2.1a)
kkkjkjk UyUyI ˆˆˆˆˆ +=- . (3.2.1b)
Obuhvat i spregnutih grana predstavlja prilično veliki nedostatak postupaka za proračune 
tokova snaga zasnovanih na matrici admitansi mreže. Njega nije nužno obraditi u disertaciji.
Dimenzije matrica modela (3.2.1) mogu da budu 3´3 (trofazni vod i transformator), 2´2 
(dvofazni vod) i 1´1 (monofazni vod i transformator).
Matematički model mreže napisan saglasno s metodom nezavisnih napona u matričnom 
obliku glasi:
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pri čemu su:
N – broj čvorova mreže;
iIˆ – subvektor injektiranih struja čvora i (i=1, 2, ..., N); on može da bude dimenzija 3´1 (trofazni 
čvorovi), 2´1 (dvofazni čvorovi) i 1´1 (monofazni čvorovi);
iUˆ – subvektor faznih napona čvora i (i=1, 2, ..., N); on može da bude dimenzija 3´1 (trofazni 
čvorovi), 2´1 (dvofazni čvorovi) i 1´1 (monofazni čvorovi);
ijYˆ – submatrica matrice admitansi na poziciji i-j (i, j=1, 2, ... , N); dimenzija l´m , pri čemu su s
l i m označen broj faza čvorova i i j, respektivno.
Da bi se odredio način na koji će, prilikom generisanja matrice admitansi, da se obradi 
redni element, posmatraju se relacije koje opisuju injektirane struje čvora j i čvora k (relacije iz 
matematičkog modela mreže saglasnog s metodom nezavisnih napona) i relacija koje opisuju 
matematički model rednog elementa (2.4.2):
NjNkjkjjj1j1j UYUYUYUYI ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ++++++= LLL , (3.2.3a)
NkNkkkjkj1k1k UYUYUYUYI ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ++++++= LLL . (3.2.3b)
kjkjjjj UyUyI ˆˆˆˆˆ
red += , (3.2.4a)
kkkjkjk UyUyI ˆˆˆˆˆ
red +=- . (3.2.4b)
U ovim relacijama superskript „red“ ukazuje na redni element. Osim toga, pretpostavlja se da 
razmatrani redni element, načelno, ima idealne strujne izvore priključene na svojim krajevima. 
Struje tih izvora sažete su u vektorima redˆ jI  i (
redˆ
kI- ).
Prema prvom Kirchhoff-ovom zakonu, nakon obrade rednog elementa, injektirana struja 
čvora j biće jednaka zbiru struja prikazanih relacijama (2.2.3a) i (2.2.4a), a struja čvora k zbiru 
struja prikazanih relacijama (2.2.3b) i (2.2.4b):
( ) ( ) NjNkjkjkjjjjj1j1j UYUyYUyYUYI ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆnovo ++++++++= LLL , (3.2.5a)
( ) ( ) NkNkkkkkjkjkj1k1k UYUyYUyYUYI ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆnovo ++++++++= LLL . (3.2.5b)
U ovim relacijama superskript „novo“ ukazuje na nove vrijednosti struja u čvorovima j i k:
rednovo ˆˆˆ
jjj III += , (3.2.6a)
rednovo ˆˆˆ
kkk III -= . (3.2.6b)
Ako se ove relacije uvrste u matematički model mreže, novi matematički model glasi:
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Iz prethodne matrične relacije može da se ustanovi da prilikom obrade rednog elementa 
priključenog između čvorova j i k, matrica admitansi mreže menja se saglasno sa sledeća četiri 
pravila:
· submatrici matrice admitansi koja se nalazi na poziciji j-j dodaje se matrica modela rednog 
elementa jjyˆ  (3.2.1a);
· submatrici matrice admitansi koja se nalazi na poziciji j-k dodaje se matrica modela rednog 
elementa jkyˆ  (3.2.1a);
· submatrici matrice admitansi koja se nalazi na poziciji k-j dodaje se matrica modela rednog 
elementa kjyˆ  (3.2.1b);
· submatrici matrice admitansi koja se nalazi na poziciji k-k dodaje se matrica modela rednog 
elementa kkyˆ  (3.2.1b).
Korak 3 – Obrada otočnih elemenata
Prilikom obrade otočnog elementa (bez potrošača i generatora), matrica admitansi mreže 
će da se popunjava tako što će da joj se doda matrica admitansi koja opisuje taj element. Svaki 
otočni element može da se opiše pomoću jedne matrice admitansi kkyˆ , pri čemu je sa k označen 
indeks čvora u kome je otočni element priključen. Opšti matematički model otočnog elementa 
glasi – relacija (2.5.1):
k
ot
kk
ot
k UyI ˆˆˆ = . (3.2.8)
Matrica admitansi kkyˆ  može da bude dimenzija 3´3 (trofazni otočni element), 2´2 
(dvofazni otočni element) i 1´1 (monofazni otočni element). Ako je broj faza otočnog elementa 
manja od broja faza čvora u kojem je on priključen, onda je potrebno njegovu matricu admitansi 
proširiti do dimenzija koje odgovaraju broju faza priključnog čvora. Proširenje se vrši 
dodavanjem nula-vrsta i nula-kolona na pozicijama nedostajućih faza otočnog elementa.
Da bi se odredio način na koji će, prilikom generisanja matrice admitansi, da se obradi 
otočni element, razmatra se relacija koja opisuje injektiranu struju čvora k i relacija koja opisuje 
matematički model otočnog elementa:
NkNkkk1k1k UYUYUYI ˆˆˆˆˆˆˆ ++++= LL , (3.2.9)
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k
ot
kkk UyI ˆˆˆ
ot = . (3.2.10)
Sada, injektirana struja čvora k glasi:
( ) NkNkotkkkk1k1k UYUyYUYI ˆˆˆˆˆˆˆˆ +++++= LL . (3.2.11)
Ako se ova relacija uvrsti u matematički model mreže, dobiće se novi matematički model 
mreže koji glasi:
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Iz ove matrične relacije može da se ustanovi da se prilikom obrade otočnog elementa, 
matrica admitansi mreže mijenja na sledeći način: submatrici koja se nalazi na poziciji k-k
dodaje se matrica admitansi iz relacije (3.2.10).
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4. PREGLED POSTOJEĆIH POSTUPAKA ZA PRORAČUN TOKOVA 
SNAGA
U ovoj glavi prvo je opisan standardni postupak za proračun simetričnih tokova snaga
(BFS), a zatim postupci za proračun nesimetričnih tokova snaga distributivnih mreža koji se 
sreću u literaturi. To su:
1. postupak za proračun simetričnih tokova snaga (BFS) – dio 4.1;
2. postupak za proračun tokova snaga zasnovan na implicitnom Zbus postupku (IZBG) – dio 
4.2;
3. postupak za proračun tokova snaga zasnovan na modifikovanom NR metodu (TCIM) – dio 
4.3;
4. postupak za proračun tokova snaga zasnovan na metodu konturnih struja (DADS) – dio 4.4.
Drugi, treći i četvrti proračun rađeni su koristeći se tehnikom rijetkih matrica [13], a 
drugi i treći i optimalnom numeracijom čvorova [14].
4.1. PRORAČUN SIMETRIČNIH TOKOVA SNAGA
U ovom dijelu je prikazan postupak za proračun simetričnih tokova snaga (direktnog 
redoslijeda) trofaznih (uravnoteženih) radijalnih mreža, zasnovan na procedurama sumiranja 
struja i korekcija napona [20, 21, 22] – postupak orjentisan na grane. Poseban akcenat je stavljen 
na njegovoj matematičkoj zasnovanosti. To je urađeno s ciljem da se na toj matematičkoj 
zasnovanosti, opisani postupak generalizuje za proračune (ne)simetričnih režima trofaznih 
(ne)uravnoteženih distributivnih mreža.
Razmatra se radijalna mreža, koja se sastoji od n trofaznih čvorova i n-1 trofazne grane, 
n³2. Model mreže je pofazan (monofazan), saglasan s pogonskom šemom mreže za simetričan 
režim direktnog redoslijeda. Sa 0 je označen čvor nultog potencijala. Za taj čvor je ovdje 
utvrđena zemlja koja ima svuda isti potencijal. Normalizovana pogonska šema mreže može da se 
konstituiše koristeći se isključivo monofaznim G segmentima prikazanim na slici 4.1.1. Svaki 
segment je asociran jednoj sekciji voda ili transformatoru. Sa K i k su označeni indeksi čvorova 
na početku i kraju razmatranog segmenta. S obzirom na radijalnost mreže, čvor K je ujedno i kraj 
G segmenta prethodnika (predecessor) s kojeg se napaja razmatrani segment, ili je to korijen 
mreže. Čvor K može da bude početak i za više drugih G segmenata koji se napajaju preko istog 
prethodnika. Čvor k je ujedno i početak jednog ili više G segmenata – sljedbenika (successors) 
koji se napajaju preko razmatranog segmenta i/ili je u njemu priključen potrošač s faznom 
kompleksnom snagom )(j)()(ˆ kkkkkk UQUPUS -=  za definiciju: IUUS ˆˆ)(ˆ
*= . Ta snaga može da 
bude konstantna ili zavisna od napona – relacije (2.1.1). Vektor struja potrošača označen je sa 
kIˆ . Usled radijalnosti mreže, svaki segment i reprezenti njegovih rednih i otočnih parametara 
indeksirani su istim indeksom čvora na njegovom kraju k.
Sa kAˆ  je označen impedantni reprezent rednog parametra – redna grana segmenta kΓ –
kk ZA ˆˆ = . Kada je u pitanju sekcija voda, onda je to njegova redna impedansa – redna pogonska 
impedansa za simetričan režim direktnog redoslijeda; kada je u pitanju transformator, onda je to 
njegova impedansa kratkog spoja, pri čemu su idealni transformatori eliminisani primjenom 
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sistema relativnih vrijednosti [52] i sistema relativnih uglova [54]. Struja redne grane označena 
je sa '
kˆI .
'
kˆI
0
K k
MM
kBˆ
Bj
kAˆ
Aj okIˆ
Ioj
KUˆ kUˆ
kkk IUS ˆ),(ˆ
Slika 4.1.1 – Pogonska šema segmenta Гk trofazne distributivne mreže
Sa kBˆ  je označen admitantni reprezent otočnog parametra – otočna grana segmenta kΓ –
okk YB ˆˆ = . On predstavlja sumu admitantnog reprezenata otočnog parametra kraja sekcije ili 
transformatora (admitansa magnećenja) kojem je segment kΓ  asociran, otočnih parametara na 
počecima sekcija ili transformatora (admitansi magnećenja) koji se napajaju preko razmatrane 
sekcije ili transformatora (ako ih ima) i reprezenata otočnih elemenata direktno priključenih u 
čvoru k (npr, baterija kondenzatora). Opet je riječ o pogonskim parametrima za simetričan režim 
direktnog redoslijeda. Sa okIˆ je označena struja otočne grane segmenta kΓ . Dakle, reprezent 
otočnih parametara na početku sekcije ili transformatora kojoj ili kojem je asociran segment kΓ , 
asociran je otočnoj grani segmenta KΓ – prethodnika razmatranog segmenta kΓ . Ako je čvor K
korijen mreže (dakle, razmatrani segment kΓ  nema prethodnika), onda otočni parametar koji 
odgovara čvoru K sekcije ili transformatora, kojoj ili kojem je razmatrani segment kΓ asociran, 
ne utiče na proračun tokova snaga, pa se ni ne razmatra. Režim u tom (otočnom) parametru 
računa se trivijalno, na osnovu poznatog napona korjena.
Problem tokova snaga predstavlja proračun vektora stanja – napona čvorova mreže 
(odnosno, kompletnog režima) distributivne mreže, na bazi poznatog napona korjena mreže 
(balansnog čvora) i specificiranim injektiranih snaga u svim ostalim čvorovima mreže (čvorovi 
tipa PQ). Osnovu proračuna tokova snaga radijalne mreže čini numeracija mreže po slojevima. 
Primjer takve numeracije dat je na mreži s dvanaest čvorova, koja je prikazana na slici 4.1.2. 
Prave linije između čvorova odnose se na naprijed opisane Γ segmente. Oni, zajedno s 
čvorovima mreže, numerisani su na sledeći način:
1. Prvi čvor je balansni; drugi čvor i ostali čvorovi (ako ih ima), koji se Г segmentima direktno 
napajaju s korjena (čvorovi 2, 3 i 4), pripadaju prvom sloju; a poslednji – n-ti čvor (ovdje 
dvanaesti), s čvorovima koji se direktno napajaju Г segmentima sa čvorova pretposlednjeg sloja 
(ovdje drugog), pripadaju poslednjem sloju (ovdje trećem).
2. Svaki čvor koji nije korijen, napaja se preko jedinstvenog Г segmenta istog indeksa, koji je 
asociran odgovarajućoj sekciji voda ili transformatoru. (Nema Г segmenta s kojeg se napaja 
korijen.)
Relacije bilansa kompleksnih snaga čvorova imaju standardnu formu modela tokova 
snaga, nezavisno od toga o kakvoj je mreži riječ (prenosnoj ili distributivnoj). One su izvedene iz 
linearnog modela kola napisanog saglasno s metodom nezavisnih napona u terminima 
injektiranih struja i napona. Taj metod je izveden sintezom prvog i drugog Kirchhoff-ovog 
zakona. Relacije bilansa snaga nisu linearne, pošto su iskazane u terminima napona i injektiranih 
snaga, pri čemu još i snage generalno, zavise od napona. Kako je već rečeno, kada je u pitanju 
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prenosna mreža, tada se model rješava primjenom NR varijanti iterativnih metoda za rješavanje 
sistema nelinearnih jednačina. Kada je u pitanju radijalna distributivna mreža (i mreža s malim 
brojem kontura), tada se model mreže piše direktnom primjenom Kichhoff-ovih zakona i rješava 
primjenom Gauss/Seidel-ovog iterativnog metoda za rješavanje sistema nelinearnih jednačina.
Sloj 1
Sloj 2
Sloj 3
1
2 3 4
65 7
98 10 11 12
Slika 4.1.2 – Numeracija čvorova i Г segmenata radijalne mreže
Model tokova snaga koji se ovdje razmatra (za radijalnu mrežu) može da se napiše 
polazeći ponovo od metoda nezavisnih napona, odnosno direktnom primjenom Kirchhoff-ovih 
zakona, ali, ovdje se taj model izvodi iz relacija bilansa snaga čvorova, krećući se „unazad" 
prema Kirchhoff-ovim zakonima, da bi se pokazalo da je model tokova snaga uvijek isti, 
nezavisan od tipa mreže koja se obrađuje. Tip mreže utiče samo na prilagođenje te forme tipu 
obrađivane mreže.
Razmatra se radijalna mreža sa n trofaznih čvorova, s pofaznim modelom tokova snaga:
nkUy
yU
US
y
U i
n
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kkk
kk
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1
ˆ
)(ˆ
ˆ
1ˆ
1
*
=--= å
¹
=
. (4.1.1)
Relacije bilansa snaga (4.1.1) mogu da se napišu u sledećem obliku:
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gdje je sa K označen početak segmenta kG , a sa ka  je označen skup indeksa čvorova koji se Г 
segmentima napajaju iz čvora k. Ako se umjesto elemenata matrice admitansi napišu originalne 
admitanse Г segmenata, označene velikim slovima, dobija se:
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odnosno:
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odnosno:
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pri čemu su sa 'iI , ki aÎ , označene struje koje rednim granama otiču iz čvora k, k = 2, 3, ... , n
(to su prazni skupovi za sve čvorove iz kojih se ne napajaju grane nižih slojeva); ,ˆ/1ˆ kk YZ = k = 
2, 3, ... , n. Relacije (4.1.6) predstavljaju primjenu drugog Kirchhoff-ovog zakona za konturu 
koju čini k-ta redna grana s čvorom nultog potencijala.
Dakle, modelu tokova snaga (4.1.1) dat je oblik (4.1.6), u kojem su uvedene nove 
nepoznate varijable – struje rednih grana mreže (Г segmenata). Te struje mogu da se opišu 
primjenom prvog Kirchhoff-ovog zakona:
å
Î
++=
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k
kk
k IUYU
US
I
a
'
*
' ˆˆˆ
ˆ
)(ˆˆ ,   , k = 2, 3, ... , n. (4.1.7)
Sada, relacijama (4.1.6) i (4.1.7) može da se da sledeći oblik:
nkIZUU kkKk ,...,3,2,ˆˆˆˆ
' =-= ; (4.1.8a)
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Model razmatrane radijalne mreže (4.1.8) sastoji se od nelinearnih kompleksnih 
jednačina koje, prije svega, treba da se riješe po nepoznatom dijelu vektora stanja mreže – kUˆ , k
= 2, 3, ... , n, kao i po nepoznatim strujama svih rednih grana mreže 'kˆI , k = 2, 3, ... , n. Jednačine 
(4.1.8) mogu da se napišu u sledećem redoslijedu:
å
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k IUYU
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*
' ˆˆˆ
ˆ
)(ˆˆ ,   k = n, n–1, ... , 3, 2; (4.1.9a)
nkIZUU kkKk ,...,3,2,ˆˆˆˆ
' =-= . (4.1.9b)
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Ove relacije predstavljaju matematički model tokova snaga razmatrane mreže, odnosno 
električnog kola kojim ona može da se predstavi. Matematički model nije linearan pošto je 
predstavljen u terminima napona i snaga, a ne u terminima napona i struja (uz to, i snage zavise 
od napona). Forma modela tog kola je upravo takva da na nju može direktno da se primjeni 
Gauss-ov ili Gauss/Seidel-ov iterativni metod za rješavanje sistema nelinearnih jednačina 
(prilozi 9.3.1 i 9.3.2). Iteracija h Gauss/Seidel-ovog metoda, u kojoj se izračunavaju h+1-ve 
aproksimacije struja rednih grana i naponi čvorova, glasi:
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h
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*
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ˆ
)(ˆˆ ,   k = n, n–1, ... , 3, 2; (4.1.10a)
1'11 ˆˆˆˆ +++ -= hkk
h
K
h
k IZUU ,   k = 2, 3, ... , n. (4.1.10b)
(Za K = 1, u pitanju je balansni čvor sa specificiranim naponom, pa superskript h+1 nije 
potreban.)
S obzirom na kretanje indeksa k, očigledno je da svaka od relacija (4.1.10a), npr. k-ta, 
ima značenje: korigovana (h+1-va) vrijednost struje redne grane k-tog G segmenta ( 1'ˆ +hkI )
jednaka je zbiru h-te aproksimacije struje potrošača koji se direktno napaja s tog segmenta 
[ hk
h
kk UUS
*ˆ/)(ˆ ], h-te aproksimacije struje otočne grane tog segmenta ( hkokUY ˆˆ ) i sumi već 
izračunatih struja rednih grana segmenata koji se napajaju sa k-tog G segmenta ( å
Î
+
kj
h
jI
a
1'ˆ ); 
poslednje struje su izračunate prije k-te, istim relacijama (4.1.10a), u okviru iste iteracije, s 
obzirom na specijalno kretanje indeksa k i izabranu numeraciju G segmenata, odnosno čvorova i 
grana radijalne mreže; očigledno je da su struje rednih grana G segmenata poslednjeg sloja i 
segmenata sa kojih se ne napajaju drugi segmenti, jednake samo zbirovima struja njihovih 
potrošača i njihovih otočnih grana za poslednju aproksimaciju napona drugih čvorova tih 
segmenata. Gore je već rečeno da te relacije predstavljaju primjenu prvog Kirchhoff-ovog 
zakona na čvorove razmatrane mreže. Ova procedura, koja je određena relacijama (4.1.10a), 
očigledno je da nije ništa drugo do procedura sumiranja struja iz standardnih postupaka za 
proračun simetričnih tokova snaga trofaznih radijalnih mreža [20].
S obzirom na specijalno kretanje indeksa k, očigledno je da svaka od relacija (4.1.10b), 
npr. k-ta, ima značenje: korigovana (h+1-va) vrijednost napona drugog čvora k-tog G segmenta 
( 1ˆ +hkU ), jednaka je razlici (h+1-ve) aproksimacije napona prvog čvora tog segmenta (
1ˆ +h
KU ) i 
(h+1-ve) aproksimacije pada napona na rednoj grani tog segmenta ( 1'ˆˆ +hkk IZ ); korigovana 
vrijednost napona prvog čvora k-tog G segmenta ( 1ˆ +hKU ) izračunata je prije korekcije napona 
drugog čvora tog segmenta, korišćenjem istih relacija (4.1.10b), u okviru iste iteracije, s obzirom 
na izabrano kretanje indeksa k i izabranu numeraciju G segmenata, odnosno čvorova i grana 
radijalne mreže; prvi čvor prvog G segmenta i svih G segmenata koji se direktno napajaju sa 
korjena mreže, jeste korijen mreže (balansni čvor), sa specificiranim (poznatim) naponom; gore 
je već rečeno da te relacije predstavljaju primjenu drugog Kirchhoff-ovog zakona na redne grane 
razmatrane mreže. Ova procedura, koja je određena korišćenjem relacija (4.1.10b), očigledno je 
da nije ništa drugo do procedura korekcija napona iz standardnih postupaka za proračun 
simetričnih tokova snaga trofaznih radijalnih mreža [20].
Opisani iterativni postupak za proračun simetričnih tokova snaga trofaznih radijalnih 
mreža razmotriće se i na primjeru uravnotežene mreže s četiri čvora (n = 4) i tri grane – slika 
4.1.3a. Mreža je numerisana po slojevima; prvi čvor je balansni, a ostala tri čvora su tipa PQ, sa 
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specificiranim kompleksnim snagama potrošnje. Oni su raspoređeni u dva sloja – čvor (grana) 2 
pripada prvom, a čvorovi (grane) 3 i 4 drugom sloju. Pogonska šema mreže, prikazana G
segmentima, data je na slici 4.1.3b. Model tog kola glasi:
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4,3,2,ˆˆˆˆ ' =-= kIZUU kkKk . (4.1.11b)
Ako bi se model (4.1.11) riješio, dobili bi se naponi čvorova 2, 3 i 4, uz poznat napon balansnog 
čvora (napon čvora 1), kao i struje grana. Kolo s režimom koji predstavlja rješenje modela 
(4.1.11) dato je na slici 4.1.4. Ono je izvedeno primjenom teoreme o kompenzaciji struja u 
otočnim admitansama i potrošnje čvorova G segmenata idealnim strujnim izvorima.
Relacije opisanog Gauss/Seidel-ovog metoda za proračun tokova snaga u h-toj iteraciji za 
proračun režima ove mreže glase:
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Ako se raspolaže s naponom korjena mreže ( 1Uˆ ) i h-tom aproksimacijom napona ostala tri čvora 
( hU2ˆ , 
hU3ˆ  i 
hU4ˆ ) i ako se parovi struja u čvorovima 2, 3 i 4 ( h
h
U
US
*
2
22
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U
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, ho UY 44 ˆˆ ), zamjene idealnim strujnim izvorima, onda relacije (4.1.13) predstavljaju 
matematički model kola koje je prikazano na slici 4.1.5. Idealni izvori – naponski priključen u 
prvom čvoru i parovi strujnih izvora priključeni u ostalim čvorovima – predstavljaju eksitaciju 
kola. Odziv kola jednoznačno je određen vektorom stanja, kojem nedostaju nepoznati naponi 
čvorova 2, 3 i 4. Model kola je napisan direktnom primjenom prvog (4.1.13a) i drugog 
Kirchhoff-ovog zakona (4.1.13b). Taj model ne prestavlja ništa drugo do primjenu metoda 
konturnih struja za proračun kola prikazanog na slici 4.1.5 (prilog 9.1.3). Kolo na slici 4.1.5 
predstavlja linearizovano kolo kola prikazanog na slici 4.1.3b, sa aspekta sada linearne eksitacije 
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idealnim strujnim izvorima u čvorovima 2, 3 i 4, umesto eksitacije snagama u tim čvorovima. 
Ovde se insistira na sledećim činjenicama:
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Slika 4.1.3 – Primjer trofazne radijalne mreže s četiri čvora, u simetričnom režimu (a) i njena 
pogonska šema prikazana G segmentima (b)
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Slika 4.1.4 – Ekvivalentno kolo kojim se interpretira rješenje tokova snaga mreže prikazane na 
slici 4.1.3
1. proračunom režima kola po nepoznatim naponima 12ˆ
+hU , 13ˆ
+hU  i 14ˆ
+hU  (i struja u rednim 
granama kola 1'2ˆ
+hI , 1'3ˆ
+hI  i 1'4ˆ
+hI ), dobija se korekcija tekuće aproksimacije napona hU2ˆ , 
hU3ˆ  i 
hU4ˆ  (i struja u rednim granama kola 
hI '2ˆ , 
hI '3ˆ  i 
hI '4ˆ );
2. dakle, proračun tog kola ne predstavlja rješenje osnovnog problema tokova snaga – modela
(4.1.11), odnosno proračun režima kola sa slike 4.1.3b, već predstavlja samo rješenje 
linearizovanog problema tokova snaga – modela (4.1.13), odnosno kola sa slike 4.1.5;
3. model, odnosno režim kola sa slike 4.1.5, može da se izračuna primjenom bilo kog metoda 
(metod nezavisnih napona, konturnih struja itd.); naravno, najjednostavnije je da se to uradi 
izračunavanjem lijevih strana Gauss/Seidel-ovih relacija (4.1.13), što nije ništa drugo do 
primjena metoda konturnih struja za rješenje tog kola; a taj metod nije ništa drugo do 
specijalna sinteza Kirchhoff-ovih zakona.
Time je završen dio zadatka postavljenog u ovom dijelu – utvrđivanje matematičke 
(teorijske) zasnovanosti postupaka za rješenje nelinearnog problema simetričnih tokova snaga 
radijalnih mreža, koji se sastoje od procedura sumiranja struja i korekcija napona. To rješenje je 
zasnovano na Gauss/Seidel-ovom iterativnom metodu za rješavanje sistema nelinearnih 
jednačina.
Postupak za proračun simetričnih tokova snaga radijalnih distributivnih mreža [20] dat je 
blok-dijagramom prikazanim na slici 4.1.6.
Snaga opisanog postupka za proračun radijalnih mreža, koji je zasnovan na procedurama 
sumiranja struja i korekcija napona, leži u sledećim činjenicama:
1. nepoznati naponi čvorova mreže ne odstupaju značajno od napona balansnog čvora. Dakle, 
nije teško izabrati kvalitetnu početnu aproksimaciju za nepoznate napone;
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2. za kvalitetnu aproksimaciju napona čvorova mreže, kvalitetne su i izračunate aproksimacije 
otočnih struja čvorova – struje potrošača i struje otočnih admitansi čvorova (G segmenata);
3. za kvalitetnu aproksimaciju struja potrošača i struja otočnih admitansi čvorova, kvalitetne su 
i izračunate aproksimacije struja rednih grana mreže (G segmenata);
4. za kvalitetnu aproksimaciju struja rednih grana mreže (G segmenata), kvalitetne su i 
aproksimacije padova napona na rednim granama mreže (G segmenata);
5. za kvalitetnu aproksimaciju padova napona na rednim granama mreže (G segmenata) i 
poznat napon korjena radijalne mreže, kvalitetne su i korekcije tekuće aproksimacije napona 
čvorova mreže.
Kada su u pitanju prenosne mreže (s velikim brojem kontura) činjenica br. 3 ne stoji, što 
bi definitivno ruiniralo efikasnost opisanog postupka kada bi se on primjenio na proračun tokova 
snaga prenosnih mreža.
Na osnovu izlaganja u ovom dijelu, očigledno je da proračuni tokova snaga radijalnih 
mreža, koji su zasnovani na procedurama sumiranja struja i korekcija napona, predstavljaju vrlo 
sofisticiranu sintezu primjene oba Kirchhoff-ova zakona i Gauss/Seidel-ovog metoda za 
rješavanje sistema nelinearnih jednačina.
Ovaj postupak je orijentisan na grane. On je neprikosnoven za rješavanje simetričnih 
tokova snaga. Kada se krenulo u rješavanje nesimetričnih tokova snaga neuravnoteženih mreža, 
pogotovu miksovanih, ovaj postupak se počinje napuštati. Umjesto njega koriste se postupci koji 
su zasnovani, prije svega, na matrici admitansi (postupci orijentisani na čvorove). U nastavku su 
data tri postupka za proračun nesimetričnih tokova snaga neuravnoteženih mreža, od kojih su 
dva zasnovana na matrici admitansi, a jedan na metodu konturnih struja.
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ˆ +hU
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ˆ +hU
1
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1 2
3
4
2Zˆ
3Zˆ
4Zˆ
h
o UY 22 ˆˆ
h
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h
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S
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ˆ
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S
*
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S
*
2
2
ˆ
ˆ
Slika 4.1.5 – Ekvivalentno kolo kojim se interpretiraju relacije h-te iteracije Gauss/Seidel-ovog 
postupka za proračun mreže prikazane na slici 4.1.3
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1. 1Uˆ – fazni napon korjena;
2. )(),( kkkk UQUP – analitički oblici 
funkcija potrošnje fazne aktivne i 
reaktivne snage potrošača priključenog 
u čvoru k, od modula njegovog faznog 
napona, Îk {2, 3, … n};
3. kUˆ – početna aproksimacija faznog 
napona čvora k, Îk {2, 3, … n};
4. okk YZ ˆ,ˆ – parametri segmenta kΓ , 
Îk {2, 3, … n};
5. Kriterijumi konvergencije.
k= n, 2
{ }nkIk ...,3,2,0.0ˆ ' Î=
( ) ( ) *ˆ/)(ˆˆ,j)(ˆ kkkkkkkkkk UUSIUQUPUS =-=
kokkkk UYIII ˆˆˆˆˆ
'' ++Ü
Početak procedure 
sumiranja struja
''' ˆˆˆ
kKK III +Ü K je indeks segmenta 
prethodnika segmentu kΓ
Kraj procedure 
sumiranja struja
k= 2, n
,ˆˆˆˆ 'kkKk IZUU -= K je početak segmenta kΓ
Provjera konvergencije?
Ne
Da
Kraj proračuna
Početak procedure 
korekcija napona
Kraj procedure 
korekcija napona
Ne
Da
K (početak segmenta kΓ ) = 1?
Slika 4.1.6 – Blok dijagram postupka za proračun simetričnih tokova snaga radijalnih 
distributivnih mreža
4.2. PRORAČUN TOKOVA SNAGA ZASNOVAN NA IMPLICITNOM Zbus 
POSTUPKU
Ovaj proračun se izlaže saglasno s literaturom [29]. U pitanju je postupak zasnovan na 
implicitnoj inverziji matrice admitansi mreže, odnosno implicitno iskazanoj matrici impedansi 
mreže (ZBUS), koristeći se Gauss-ovim postupkom redukcije matrica. Dakle postupak je 
orijentisan na čvorove. Postupci zasnovani na matrici admitansi spontano tretiraju petlje.
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Razmatra se radijalna distributivna mreža sa n faznih (monofaznih) čvorova. Korijen 
mreže (trofazni čvor sekundarnih sabirnica napojne transformatorske stanice) predstavlja 
balansni čvor. U njemu su poznati naponi sve tri faze. Nije nužno da oni budu simetrični. Model 
mreže je u faznom domenu. On se zasniva na redukovanoj matrici admitansi mreže, kao i njenoj 
implicitnoj inverziji. Redukcija matrice admitansi se sastoji od toga da su sve tri vrste i tri kolone 
koje odgovaraju faznim čvorovima trofaznog korjena potisnuti iz nje. U algoritmu za proračun 
tokova snaga ovim iterativnom postupkom, podrazumjeva da se u svakoj iteraciji postupka 
mreža linearizuje i dekomponuje na dva kola. Linearizacija podrazumjeva predstavu potrošača 
idealnim strujnim izvorima. U prvom kolu dekomponovane linearizovane mreže idealni strujni 
izvori kojima je predstavljena potrošnja čvorova isključeni su. Tako, eksitaciju kola čini samo 
trofazni napon korjena mreže. Ta tri fazna napona predstavljena su idealnim naponskim 
izvorima. Drugo kolo je s kratko-spojenim idealnim naponskim izvorima u korjenu mreže, a 
eksitaciju kola čine idealni strujni izvori koji predstavljaju potrošnju čvorova.
Pošto tri idealna naponska izvora, čiji su naponi jednaki faznim naponima korjena 
originalne mreže, predstavljaju jedinu eksitaciju prvog kola (razmatrana mreža je u praznom 
hodu – potrošači su isključeni), naponi svih čvorova u tom kolu praktično su jednaki s 
odgovarajućim faznim naponima idealnih naponskih izvora – faznim naponima korjena 
originalne mreže. Zato, proračun tog kola se i ne vrši, već se za početne aproksimacija faznih 
napona svih čvorova usvajaju fazni naponi korjena.
Eksitaciju drugog kola čine idealni strujni izvora kojima su zamenjeni potrošači. Oni su 
priključeni u svakom čvoru (osim u korjenu mreže). Njihove vrijednosti jednake su količnicima 
odgovarajućih faznih snaga potrošnje [Aktivne i reaktivne snage potrošnje mogu da zavise od 
napona prema relaciji (2.1.1.1).] i konjugovanih faznih napona čvorova, s promjenjenim 
znacima. Promjena znaka je izvršena da bi se dobile injektirane struje, koje su pozitivne kada su 
usmjerene ka čvorovima. Pošto naponi čvorova nisu poznati, nego su poznate aproksimacije tih 
napona, eksitacija drugog kola predstavlja aproksimaciju struja potrošnji s promjenjenim 
znacima. Zbog kratko-spojenih idealnih izvora u korjenu, naponi čvorova dobijeni proračunom 
tokova snaga u ovom kolu predstavljaju korekcije napona. Te korekcije, kada se superponiraju 
(saberu) s naponima odgovarajućih čvorova prvog kola, predstavljaju aproksimacije napona 
čvorova razmatrane mreže. Pošto se znaju samo aproksimacije eksitacija drugog kola, a ne 
njihove tačne vrijednosti, proračun režima drugog kola vrši se iterativno.
Algoritam postupka IZBG
1. formiranje matrice admitansi trofazne mreže Yˆ , dimenzije n´n – glava 3;
2. formiranje redukovane matrice admitansi Yˆ , potiskivanjem tri vrste i tri kolone matrice 
admitansi, koje odgovaraju korjenu, dimenzije (n–3)´(n–3);
3. optimalna numeracija čvorova mreže;
4. LU faktorizacija redukovane matrice admitansi;
5. inicijalna dodjela vrijednosti napona svim čvorovima, koje su jednake vrijednostima napona 
korjena mreže (početna aproksimacija napona);
6. početak iterativnog procesa: h=1;
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7. proračun aproksimacija injektiranih struja ( hIˆ- ) svih čvorova, osim faznih čvorova korjena 
mreže u tekućoj iteraciji; one su jednake aproksimacijama potrošnji čvorova sa suprotnim 
predznacima;
8. proračun korekcija napona 1h+UˆΔ , na osnovu relacije:
1hh +=- UYI ˆΔˆˆ , (4.2.1)
koristeći se implicitnom inverzijom (LU faktorizacijom) redukovane matrice admitansi Yˆ ,
pri čemu su:
hIˆ- – vektor tekućih aproksimacija injektiranih struja u čvorove mreže; one su jednake 
količnicima faznih snaga (zavisne od napona) i odgovarajućih konjugovanih faznih 
napona čvorova, s promjenjenim znakom, osim tri fazna čvora, korjena mreže; 
dimenzije (n–3)´ 1;
1h+UˆΔ – vektor korekcija faznih napona čvorova mreže, osim tri fazna napona čvorova korjena 
mreže; dimenzija (n–3)´1;
1h+Uˆ – vektor faznih napona čvorova mreže, osim tri fazna napona čvorova korjena mreže; 
dimenzije (n–3)´ 1;
h – indeks tekuće iteracije.
9. proračun korekcija aproksimacija napona čvorova u tekućoj iteraciji, na osnovu relacije:
1h
korjenavc
1h ++ += UU1U ˆΔˆˆ , (4.2.2)
pri čemu su:
1vc – matrica čiji su svi elementi jednaki jedinici; dimenzije (n–3)´ 3;
korjenaUˆ – tri fazna napona korjena mreže; dimenzija 3´1;
10. provjera konvergencije;
11. ako je postupak konvergirao, proračun svih režimskih veličina koje su od interesa, pa kraj 
iterativnog postupka, a ako nije – povećanje indeksa tekuće iteracije h za jedan i povratak na 
korak 7.
Ovaj postupak ima sledeće nedostatke: 1) ako postoje sekcije s praktično nultim 
parametrima, ili ako postoje sekcije koje se stiču u istom čvoru, a čiji je odnos parametara vrlo 
veliki/mali to može dovesti do slabe uslovljenosti matrice admitansi [60], što dalje može dovesti 
do nemogućnosti sprovođenja LU faktorizacije; 2) i kada nema navedenih problema sama LU 
faktorizacija je vrlo zahtjevna. Svaka promjena topologije zahtjeva i ponovno formiranje matrice 
admitansi i bar jednu novu LU faktorizaciju. Generisanje matrici admitansi mreže dodatno 
otežavaju induktivno i kapacitivno spregnuti elementi [34]. Tih sprega ima i svaki robusan 
postupak za proračun tokova snaga mora da ih uvažava.
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4.3. PRORAČUN TOKOVA SNAGA ZASNOVAN NA MODIFIKOVANOM
NEWTON/RAPHSON-OVOM METODU
Ovaj proračun se izlaže saglasno s literaturom [61]. Proračun je orijentisan na čvorove. 
Ponovo se razmatra radijalna distributivna mreža sa n faznih (monofaznih) čvorova. Korijen 
mreže (trofazni čvor sekundarnih sabirnica napojne transformatorske stanice) predstavlja 
balansni čvor. U njemu su poznati naponi sve tri faze. Nije nužno da oni budu simetrični. Model 
mreže i u ovom slučaju se zasniva na redukovanoj matrici admitansi. I ovdje su potisnute sve tri 
vrste i tri kolone koje odgovaraju faznim čvorovima korjena. Osnovna relacija ovog postupka je
razlika specificiranih struja {specificirane snage [aktivne i reaktivne snage potrošnje mogu da 
zavise od napona prema relaciji (2.1.1.1).] podijeljene s naponom} i struja koje otiču iz čvora 
granama u sistem:
å å
WÎ Î
-
-
=
k pi t
t
i
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k
s
k
s
ks
k UYU
QP
I
a
ˆˆ
)ˆ(
)(j)(ˆΔ
*
spsp
, k = 2, 3,..., n, (4.3.1)
pri čemu su:
pts aÎ, – indeksi faza;
}c,b,a{=pa – skup oznaka faza distributivne mreže;
n – ukupan broj čvorova;
kW – skup indeksa čvorova koji su granama direktno povezani sa čvorom k;
s
kUˆ – fazni napon čvora k faze s;
s
kP )(
sp – specificirana injektirana aktivna snaga čvora k, faze s;
s
kQ )(
sp – specificirana injektirana reaktivna snaga čvora k, faze s;
st
kiYˆ – element matrice admitansi na poziciji k-i između faza s i t.
Naponi čvorova i elementi matrice admitansi mogu da se predstave preko realnih i 
imaginarnih dijelova, a injektirane aktivne i reaktivne snage preko snaga proizvodnje i snaga 
potrošnje na sledeći način (subskript r se odnosi na realne dijelove a subskript m na imaginarne 
dijelove kompleksnih brojeva):
mkrkk UUU jˆ += , k = 2, 3,..., n, (4.3.2a)
st
ki
st
ki
st
ki BGY jˆ += , k = 2, 3,..., n, i = 2, 3,..., n, (4.3.2b)
s
lk
s
gk
s
k PPP -=)(
sp , k = 2, 3,..., n, (4.3.2c)
s
lk
s
gk
s
k QQQ -=)(
sp , k = 2, 3,..., n, (4.3.2d)
pri čemu su:
rkU – realni dio napona čvora k;
Pregled postojećih postupaka za proračun tokova snaga Doktorska disertacija
40
mkU – imaginarni dio napona čvora k;
st
kiG – realni dio elementa matrice admitansi na poziciji k-i između faza s i t;
st
kiB – imaginarni dio elementa matrice admitansi na poziciji k-i između faza s i t;
s
gkP – aktivna snaga proizvodnje u čvoru k faze s;
s
lkP – aktivna snaga potrošnje u čvoru k faze s;
s
gkQ – reaktivna snaga proizvodnje u čvoru k u fazi s;
s
lkQ – reaktivna snaga potrošnje u čvoru k faze s.
Relacija (4.3.1) može da se napiše preko realnih i imaginarnih dijelova kompleksnih 
promjenljivih na sledeći način:
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ili:
s
rk
s
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s
rk III )()(Δ
prosp -= , k = 2, 3,..., n, (4.3.3c)
s
mk
s
mk
s
mk III )()(Δ
prosp -= , k = 2, 3,..., n, (4.3.3d)
pri čemu se sa „sp“ ukazuje na specificirane vrijednosti, a sa „pro“ na proračunate; sa srkIΔ  i
s
mkIΔ  označeni su realni i imaginarni dio razlika specificiranih i proračunatih struja; količnici s 
desnih strana relacija (4.3.3a) i (4.3.3b) su realni i imaginarni dio specificiranih struja i označeni 
su sa srkI )(
sp  i smkI )(
sp ; dvostruke sume desnih strana relacija (4.3.3a) i (4.3.3b) su realni i imaginarni 
dio proračunatih struja i označeni su sa srkI )(
pro  i smkI )(
pro .
Ako se na relacije (4.3.3a) i (4.3.3b) primjeni NR metod dobija se sledeća matrična 
relacija:
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Elementi vektora s lijeve strane relacije (4.3.4) jesu realni i imaginarni dijelovi razlika 
specificiranih i proračunatih struja. Matrica s desne strane jeste redukovana matrica admitansi.
Elementi vektora s desne strane jesu realni i imaginarni dijelovi korekcija napona.
Vandijagonalne blok submatrice kvadratne matrice iz relacije (4.3.4) jednaki su 
odgovarajućim elementima matrice admitansi. One su sledećeg oblika:
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Dijagonalne blok submatrice imaju sledeći oblik:
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pri čemu su:
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Elementi ska , 
s
kb , 
s
kc  i 
s
kd  ( ps aÎ ) zavise od modela zavisnosti snage potrošnje od 
napona za svaku fazu i svaki čvor i oni se preračunavaju u svakoj iteraciji. Ti elementi jesu:
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(4.3.8b)
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(4.3.8c)
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(4.3.8d)
pri čemu su:
s
kP0 – dio aktivne snage koji je nezavisan od napona čvora k u fazi s;
s
kQ0 – dio reaktivne snage koji je nezavisan od napona čvora k u fazi s;
s
kP1 – dio aktivne snage koji je linearno zavisan od napona čvora k u fazi s;
s
kQ1 – dio reaktivne snage koji je linearno zavisan od napona čvora k u fazi s;
s
kP2 – dio aktivne snage koji je kvadratno zavisan od napona čvora k u fazi s;
s
kQ2 – dio reaktivne snage koji je kvadratno zavisan od napona čvora k u fazi s;
s
kU – modul napona čvora k u fazi s;
nks p ,...,2,1, =Îa .
Elementi vektor kolone s lijeve strane jednakosti iz relacije (4.3.4) mogu da se odrede na 
sledeći način:
22 )()(
ΔΔ
Δ s
mk
s
rk
s
k
s
mk
s
k
s
rks
rk UU
QUPU
I
+
+
= , k = 2, 3,..., n, (4.3.9a)
22 )()(
ΔΔ
Δ s
mk
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s
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s
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s
k
s
mks
mk UU
QUPU
I
+
+
= , k = 2, 3,..., n, (4.3.9b)
pri čemu su:
s
k
s
k
s
k PPP )()(Δ
prosp -= , k = 2, 3,..., n, (4.3.10a)
s
k
s
k
s
k QQQ )()(Δ
prosp -= , k = 2, 3,..., n, (4.3.10b)
ss
mk
s
mk
s
rk
s
rk
s
k IUIUP )()()(
propro += , k = 2, 3,..., n, (4.3.10c)
ss
mk
s
rk
s
rk
s
mk
s
k IUIUQ )()()(
propro -= . k = 2, 3,..., n. (4.3.10d)
Koristeći se tehnikom rijetkih matrica uz primjenu druge Tinney-eve šeme [6, 11] relacija 
(4.3.4) može da se riješi po korekcijama napona. Naponi u narednoj iteraciji mogu da se dobiju
na sledeći način:
habc
rmk
habc
rmk
1habc
rmk )Δ()()( UUU +=
+ , k = 2, 3,..., n, (4.3.11)
pri čemu je:
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[ ]T)( cmkbmkamkcrkbrkarkabcrmk UUUUUU=U , k = 2, 3,..., n. (4.3.12)
Uvažavanje čvorova tipa PV
Neka je generator tipa PV priključen u čvoru k. Neka je on, npr, direktno povezan samo s 
čvorovima i i l, relacija (4.3.4) može da se prikaže u sledećoj formi:
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k = 2, 3,..., n.
(4.3.13)
Dijagonalna submatrica na poziciji k-k jeste:
ú
û
ù
ê
ë
é
=··
kkkk
kkkkabc
kk PN
OM
Y )( , k = 2, 3,..., n. (4.3.14)
Elementi submatrica Mkk i Nkk definisani su na sledeći način:
t
rk
t
mkst
kk
st
kk
st
kk U
U
BGm '' -= , k = 2, 3,..., n, (4.3.15a)
t
rk
t
mkst
kk
st
kk
st
kk U
U
BGn '''' -= , k = 2, 3,..., n, (4.3.15b)
pri čemu pts aÎ, , a 
'G , ''G , 'B  i ''B  su definisani relacijama (4.3.7).
Dijagonalne submatrice Okk i Pkk definisane su na sledeći način:
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U
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U
O , k = 2, 3,..., n, (4.3.16a)
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Vandijagonalne submatrice u relaciji (4.3.13) definisane su na sledeći način:
ú
û
ù
ê
ë
é
=··
lklk
lklkabc
lk WR
UQ
Y )( , k = 2, 3,..., n. (4.3.17)
Elementi submatrica Ulk i Wlk su uvijek jednaki nuli, a elementi submatrica Qlk i Rlk
definisani su na sledeći način:
t
rk
t
mkst
lk
st
lk
st
lk U
U
BGq -= , k = 2, 3,..., n, (4.3.18a)
t
rk
t
mkst
kk
st
lk
st
lk U
U
BGr -= , k = 2, 3,..., n, (4.3.18b)
pri čemu pts aÎ, , a G  i B  su definisani relacijom (4.3.5).
Na osnovu relacija (4.3.15), (4.3.16) i (4.3.18) može da se vidi da i dijagonalne i 
vandijagonalne submatrice u koloni k zavise od realnog i imaginarnog dijela napona. Zbog toga, 
matrica Jacobian-a mora da se koriguje u svakoj iteraciji.
Elementi u vrsti k u vektor koloni s desne strane jednakosti relacije (4.3.13) definisani su 
na sledeći način:
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I , k = 2, 3,..., n. (4.3.19b)
Algoritam postupka TCIM
1. formiranje matrice admitansi distributivne mreže Yˆ , dimenzije n´n – glava 3;
2. formiranje redukovane matrice admitansi Yˆ , potiskivanjem tri vrste i tri kolone matrice 
admitansi, koje odgovaraju korjenu, dimenzije (n-3)´(n-3);
3. optimalna numeracija čvorova mreže;
4. inicijalna dodjela vrijednosti napona svim čvorovima, koje su jednake vrijednostima napona 
korjena mreže (početna aproksimacija napona);
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5. početak iterativnog procesa: h=1;
6. proračun matrice Jacobian-a na osnovu redukovane matrice admitansi formirane u koraku 2;
7. LU faktorizacija matrice Jacobian-a;
8. proračun korekcija napona koristeći se relacijom (4.3.13);
9. proračun nove aproksimacije napona koristeći se relacijom (4.3.11);
10. proračun aktivne i reaktivne snage koristeći se relacijama (4.3.10c) i (4.3.10d);
11. proračun razlika specificiranih i izračunatih aktivnih i reaktivnih snaga koristeći se relacijama 
(4.3.10a) i (4.3.10b);
12. provjera konvergencije;
13. ako je postupak konvergirao, proračun svih režimskih veličina od interesa, pa kraj iterativnog 
postupka, a ako nije – povećanje indeksa tekuće iteracije h za jedan i povratak na korak 6.
Za striktno radijalnu distributivnu mrežu u kojoj nema DG matrica Jacobian-a je 
konstantna. Zbog toga ona može da se izračuna i faktoriše prije početka iterativnog postupka pa 
se onda koraci 6 i 7 iz algoritma izostavljaju.
Nedostaci ovog algoritma su [62, 63]: 1) kompleksna metodologija, 2) kompleksna 
implementacija i proširenje na četvoro/peto žični sistem, 3) ako postoje sekcije s nultim 
parametrima ili ako postoje sekcije koje se sustiču u istom čvoru, a čiji je odnos parametara vrlo 
veliki/mali, onda to može dovesti do slabe uslovljenosti matrice admitansi [60], što dalje može 
dovesti do nemogućnosti sprovođenja LU faktorizacije, 4) i kada nema navedenih problema 
sama LU faktorizacija je vrlo zahtjevna. Ako se ova metodologija primjenjuje s matricom 
Jacobian-a koja se mijenja u svakoj iteraciji, onda to značajno produžava vrijeme izvršavanja 
postupka. Svaka promjena topologije zahtjeva i ponovno formiranje matrice Jacobian-a i bar 
jednu LU faktorizaciju (ako se radi s konstantnom matricom Jacobian-a). Matrica admitansi, iz 
koje se izvodi matrica Jacobian-a, jednostavno se generiše za distributivnu mrežu s bilo kako 
kompleksnom topologijom, ali ovu jednostavnost narušavaju međusobno spregnuti elementi 
[34].
4.4. PRORAČUN TOKOVA SNAGA ZASNOVAN NA METODU KONTURNIH
STRUJA
Ovaj proračun se izlaže saglasno s literaturom [35]. Razmatra se radijalna distributivna 
mreža sa n faznih (monofaznih) čvorova i m faznih (monofaznih) sekcija. Korijen mreže 
(trofazni čvor sekundarnih sabirnica napojne transformatorske stanice) predstavlja balansni čvor. 
U njemu su poznati naponi sve tri faze. Nije nužno da oni budu simetrični. Proračun se zasniva 
da dvije izvedene matrice i strujama potrošača. Prva matrica predstavlja vezu između struja
potrošača i struja rednih grana, a druga matrica predstavlja vezu između struja rednih grana i 
napona čvorova. Postupak će biti objašnjen na primjeru radijalne distributivne mreže sa 6 
čvorova – slika 4.4.1.
Čvorovi na slici 4.4.1 su označeni brojevima normal-om, a sekcije italic-om. Čvor 1 je 
korijen mreže s poznatim fazorom napona.
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1 2 3
4
5
6
1Bˆ 2Bˆ
3Bˆ
4Bˆ
5Bˆ
2ˆI 3ˆI
6ˆI
4ˆI
5ˆI
1 2
3
4
51Uˆ
+
Slika 4.4.1 – Mreža sa 6 čvorova
Oznake na slici 4.4.1 imaju sledeća značenja:
1Uˆ – poznat fazor napona korjena mreže;
iBˆ – struja grane i, i = 1, 2..., 5;
iIˆ – struja potrošača priključenog u čvoru i, i = 2, 3..., 6, koja se računa na sledeći način:
**
ˆ
j
ˆ
ˆ
ˆ
÷÷
ø
ö
çç
è
æ +
=÷÷
ø
ö
çç
è
æ
=
i
ii
i
i
i U
QP
U
S
I , i = 2, 3..., 6, (4.4.1)
pri čemu su:
iSˆ – kompleksna snaga potrošnje potrošača priključenog u čvoru i, i = 2, 3..., 6;
iP – aktivna snaga potrošnje potrošača priključenog u čvoru i, i = 2, 3..., 6;
iQ – reaktivna snaga potrošnje potrošača priključenog u čvoru i, i = 2, 3..., 6.
Idealnim strujnim izvorom u čvoru i (i = 2, 3..., 6 ) na slici 4.4.1 supstituiše se zbir struje 
potrošnje čvora i i struje otočnih admitansi (koje su na strani grane do čvora i) grana koje se stiču 
u čvoru i. Na osnovu slike 4.4.1, veza struja rednih grana i struja strujnih izvora može da se 
napiše na sledeći način:
654321
ˆˆˆˆˆˆ IIIIIB ++++= , (4.4.2a)
65432
ˆˆˆˆˆ IIIIB +++= , (4.4.2b)
543
ˆˆˆ IIB += , (4.4.2c)
54
ˆˆ IB = , (4.4.2d)
65
ˆˆ IB = . (4.4.2e)
Na osnovu relacija (4.4.2) veza između struja rednih grana i struja strujnih izvora može 
da se napiše na sledeći način:
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Relacija (4.4.3) može da se napiše su sažetoj – matričnoj formi:
IBIBCB ˆˆ ´= . (4.4.4)
Na osnovu poređenja relacija (4.4.3) i (4.4.4) jasne su oznake u relaciji (4.4.4). Matrica 
BIBC predstavlja vezu između struja potrošnji i struja rednih grana. Matrica je gornja trougaona 
matrica koja ima samo vrijednosti 0 i 1.
Na osnovu slike 4.4.1 naponi u čvorovima mogu da se odrede na sledeći način (kao što je 
već rečeno napon čvora 1 je poznat):
11212
ˆˆˆˆ BZUU -= , (4.4.5a)
21323
ˆˆˆˆ BZUU -= , (4.4.5b)
33434
ˆˆˆˆ BZUU -= , (4.4.5c)
44545
ˆˆˆˆ BZUU -= , (4.4.5d)
53636
ˆˆˆˆ BZUU -= , (4.4.5e)
pri čemu su: iUˆ  napon čvora i, i = 2, 3…, 6, a ijZˆ  impedansa sekcije između čvorova i i j, i, j = 
1, 2,…, 6, i ≠ j.
Ako se relacija (4.4.5a) uvrsti u relaciju (4.4.5b), zatim relacija (4.4.5b) u relacije (4.4.5c) 
i (4.4.5e) i zatim relacija (4.4.5c) u relaciju (4.4.5d), relacije (4.4.5) mogu da se napišu na sledeći 
način:
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Relacija (4.4.6) može da se napiše su sažetoj – matričnoj formi:
BBCBVU ˆˆΔ ´= . (4.4.7)
Na osnovu poređenja relacija (4.4.6) i (4.4.7) jasne su oznake u relaciji (4.4.7). 
Kompleksna Matrica BCBV predstavlja vezu između struja rednih grana i napona čvorova.
Algoritmi za formiranje matrice BIBC i BCBV za monofazna kola glase:
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Algoritam za formiranje matrice BIBC:
1. za distributivnu mrežu sa m sekcija i n čvorova dimenzija matrice BIBC je m×(n–1);
2. postaviti brojač sekcija i na 1;
3. vrsta koja odgovara i-toj sekciji popunjava se jedinicama na pozicijama koje odgovaraju 
čvorovima koji se napajaju direktno ili indirektno preko sekcije i. Na ostalim pozicijama 
nalaze se nule;
4. ponavljati korak 3 dok se ne iscrpe sve sekcije.
Algoritam za formiranje matrice BCBV:
1. za distributivnu mrežu sa m sekcija i n čvorova dimenzija matrice BCBV je (n–1)×m;
2. postaviti brojač sekcija i na 1;
3. kolona koja odgovara i-toj sekciji popunjava se impedansom sekcije na pozicijama koje 
odgovaraju čvorovima koji se napajaju direktno ili indirektno preko sekcije i. Na ostalim 
pozicijama nalaze se nule;
4. ponavljati korak 3 dok se ne iscrpe sve sekcije.
Algoritme je jednostavno uopštiti na sekcije i čvorove različitog broja faza (1, 2 i 3).
Matrice BIBC i BCBV se formiraju na osnovu topološke strukture distributivne mreže. Ako se 
relacija (4.4.4) uvrsti u relaciju (4.4.7) dobija se sledeća relacija:
IDLFIBIBCBCBVU ˆˆˆΔ ´=´´= . (4.4.8)
Množenjem matrica BCBV i BIBC dobija se jedna kompleksna matrica DLF i ona se 
koristi tokom proračuna tokova snaga.
Algoritam postupka DADS
1. formiranje matrice BIBC dimenzije m×(n–3);
2. formiranje matrice BCBV dimenzije (n–3)×m;
3. formiranje matrice DLF dimenzije (n–3)×(n–3);
4. inicijalna dodjela vrijednosti napona svim čvorovima, koje su jednake vrijednostima napona 
korjena mreže (početna aproksimacija napona);
5. početak iterativnog procesa: h=1;
6. proračun struja potrošnje u čvorovima primjenom sledeće relacije:
niUY
U
QP
I hiih
i
iih
i ,...,3,2,ˆˆˆ
jˆ
*
=+÷÷
ø
ö
çç
è
æ +
= , (4.4.9a)
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pri čemu je:
h – indeks tekuće iteracije;
iYˆ – suma otočnih admitansi (koje su na strani grane do čvora i) grana koje se stiču u čvoru i.
7. proračun padova napon od korijena do preostalih čvorova mreže primjenom sledeće relacije:
h1h IDLFU ˆˆΔ ´=+ ; (4.4.9b)
8. proračun napona čvorova mreže primjenom sledeće relacije:
1h
korjenavc
1h ++ +´= UU1U ˆΔˆˆ , (4.4.9c)
pri čemu su:
1vc – matrica čiji su svi elementi jednaki jedinici; dimenzije (n–3)´ 3;
korjenaUˆ – tri fazna napona korjena mreže; dimenzija 3´1;
9. provjera konvergencije;
10. ako je postupak konvergirao, proračun svih režimskih veličina od interesa pa kraj iterativnog 
postupka, a ako nije – povećanje indeksa tekuće iteracije h za jedan i povratak na korak 6.
Ako je distributivna mreža slaboupetljana potrebno je modifikovati matrice BIBC i 
BCBV. Modifikacija ovih matrica može da se objasni na primjeru mreže sa 6 čvorova i jednom 
petljom, prikazane na slici 4.4.2.
1 2 3
4
5
6
1Bˆ 2Bˆ
3Bˆ
4Bˆ
5Bˆ
2ˆI 3ˆI
6ˆI
4ˆI
5ˆI
1 2
3
4
5
6
6Bˆ
1Uˆ
+
Slika 4.4.2 – Mreža sa 6 čvorova i jednom petljom
Oznake na slici 4.4.2 imaju isto značenje kao oznake na slici 4.4.1.
Zbog grane 6 idealni strujni izvori 5ˆI  i 6ˆI  moraju da se modifikuju. Zbog toga, relacija 
(4.4.3) može da se napiše na sledeći način:
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Relacija (4.4.10) može da se napiše na sledeći način:
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odnosno:
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Relacija (4.4.12) može da se napiše u sažetom, matričnom obliku na sledeći način:
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Kada postoji petlja modifikuje se korak 3 algoritma za formiranje matrice BIBC (matrica 
BIBC će imati jednu vrstu i jednu kolonu više koje odgovaraju sekciji koja formira petlju) i on 
glasi: Ako se sekcija k nalazi između čvorova i i j (sekcija k formira petlju) potrebno je u koloni 
koja odgovara sekciji k dodati jedinice u vrstama koje odgovaraju sekcijama kojima struja 
sekcije k ide u smjeru od početka ka kraju sekcije – sekcije 3 i 4 sa slike 4.4.2, a minus jedan u 
vrstama koje odgovaraju sekcijama sa suprotnim smjerom struje sekcije k – sekcija 6 sa slike
4.4.2. Na poziciji k-k staviti jedinicu.
Takođe potrebno je modifikovati i matricu BCBV. Za petlju na slici 4.4.2 može da se 
napiše drugi Kirchhoff-ov zakon:
0ˆˆˆˆˆˆˆ 536656445334 =-++ BZBZBZBZ . (4.4.14)
Ako se relacija (4.4.14) uvrsti u relaciju (4.4.6) dobija se:
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Relacija (4.4.15) može da se napiše u sažetom, matričnom obliku na sledeći način:
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I korak 3 u algoritmu za formiranje matrice BCBV (matrica BCBV će imati jednu vrstu i 
jednu kolonu više koje odgovaraju sekciji koja formira petlju) modifikuje se na sledeći način: u
novoj vrsti na pozicijama koje odgovaraju sekcijama koje formiraju petlje nalaze se njihove 
impedanse s takvim predznacima da kada se pomnože sa odgovarajućim strujama sekcija čine 
relacije koja odgovaraju drugom Kirchhoff-ovom zakonu – relacija (4.4.14).
Ako se relacije (4.4.13) i (4.4.16) uvrste u relaciju (4.4.8) dobija se:
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Zapažajući matrične proizvode iza prvog i drugog znaka jednakosti, jasne su oznake u 
prvoj matrici iza drugog znaka jednakosti.
Ako se primjeni Kron-ova redukcija [64] na relaciju (4.4.17) dobija se:
[ ] IMNMAU ˆˆΔ 1T ´-= - , (4.4.17)
odnosno:
IDLFU ˆˆΔ ´= . (4.4.18)
Ako se uporede relacije (4.4.8) i relacija (4.4.18) može da se vidi da imaju isti oblik. 
Samim tim, i algoritam za proračun tokova snaga slaboupetljanih distributivnih mreža se svodi 
na već opisan algoritam za proračun tokova snaga radijalnih distributivnih mreža.
Nedostaci ovog algoritma su: 1) formiranje dvije matrice BIBC i BCBV koje mogu da 
budu velikih dimenzija i nakon njihovog formiranja potrebno ih je pomnožiti, što je za velike 
dimenzije vrlo zahtjevno, 2) njihovim množenjem dobija se matrica DLF koja se u svakoj 
iteraciji množi s vektorom struja; opet, ako se radi o mreži velikih dimenzija, ovo množenje biva
vrlo zahtjevno i ono se radi u svakoj iteraciji proračuna, 3) postupak je originalno razvijen samo 
za mreže sa sekcijama (vodova), bez transformatora i 4) jednostavnost formiranja matrice BCBV
narušavaju međusobno spregnuti elementi [34].
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5. PROCEDURE SUMIRANJA STRUJA I KOREKCIJA NAPONA NA
ELEMENTIMA MREŽE
U ovoj glavi je obrađen postupak koji se sastoji od procedure sumiranja struja i procedure 
korekcija napona za proračun režima sekcija vodova i transformatora u nesimetričnim režimima
[53]. Na te dvije procedure se zasniva postupak sumiranja struja i korekcija napona za proračun 
distributivnih mreža (postupak SSKN). Procedure kompenzacije za tretman petlji i DG tipa PV u 
distributivnim mrežama inherentne su postupku SSKN. One su obrađene u glavi 9 – Prilozi 
(dijelovi 9.6 i 9.7). Dakle, u izlaganjima koja slijede akronim SSKN će se odnositi na postupak 
sumiranja struja i korekcija napona, uz procedure kompenzacije za petlje i DG tipa PV.
Na početku svakog od razmatranih elemenata nalazi se korijen s fiksiranim faznim 
naponima, a na kraju potrošač sa specificiranim faznim snagama potrošnje (jednostavna radijalna 
mreža s dva čvora). Ti proračuni su obrađeni s ciljem da se uoče i riješe osnovni problemi na 
koje se nailazi prilikom primjene tih procedura u proračunima tokova snaga distributivnih mreža, 
koje su konstituisane upravo od tih elemenata, posebno trofaznih transformatora, i nalaze se u 
nesimetričnim režimima. Kada su u pitanju dvofazni i monofazni elementima miksovanih mreža, 
na te se probleme ne nailazi.
Slaboupetljane distributivne mreže sastoje se od elemenata koji se direktno ili indirektno 
napajaju iz korjena mreže. (Nesimetrični) kompleksni fazni naponi korjena su specificirani. 
Elementi mreže se klasifikuju kao redni elementi (sekcije vodova, transformatori, kondenzatori i 
prigušnice) i otočni elementi (potrošači, generatori, motori, kondenzatori i prigušnice).
5.1. SEKCIJE VODOVA
Već obrađena šema sekcije voda, čiji je broj faza n, (glava 2) prikazana je na slici 5.1.1. 
Čvorovi K i k, čiji je broj faza n, jesu početak i kraj sekcije, respektivno. Sve oznake koje su 
korišćene na slici 5.1.1, definisane su u dijelu 2.2. Vektor napona čvora K ( KUˆ ), poznat je.
Takođe je poznat i specificirani vektor faznih snaga potrošača priključenog u čvoru k: ˆ ( )k k =S U
Tˆ ˆ ˆ[ ( ), ( , ( )]a a b b c cS U S U S U , kao i fazni naponi i fazne snage čvor k. Dimenzije svih vektora su 
n´1.
U nastavku izlaganja obrađivaće se trofazne sekcije, jer dvofazne i monofazne sekcije 
imaju isti model samo dimenzija 2´2, odnosno 1´1, respektivno.
0
''ˆ
kIK k
'ˆ
kI
oKIˆ
KUˆ k
Uˆ
okIˆ
okYˆ okYˆ
kZˆ M
kkk IUS ˆ),(ˆ
KIˆ
Slika 5.1.1 – Šema trofazne sekcije (voda)
Problem koji treba da se obradi glasi: Izračunati (nesimetrični) režim sekcije za poznate 
(nesimetrične) napone na početku KUˆ  ( AUˆ , BUˆ  i CUˆ ) i specificirane (međusobno različite) 
snage na kraju sekcije T)](ˆ,(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US . Problem riješiti u tri dijela – zadatka: 
1) Procedura sumiranja struja, 2) Procedura korekcija napona i 3) Postupak SSKN za proračun 
(nesimetričnog) režima sekcije zasnovan na rješenjima prethodna dva zadatka.
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5.1.1. Procedura sumiranja struja
Vektor struja potrošača priključenog u čvoru k glasi:
[ ]T*** ˆ/)(ˆ,ˆ/)(ˆ,ˆ/)(ˆˆ cccbbbaaak UUSUUSUUS=I , (5.1.1.1)
pri čemu su: aUˆ bUˆ  i cUˆ  tri fazna napona čvora k.
Sada, vektor struja redne grane k-te sekcije ( ''' ˆˆ kk II = ), kojom je određena promjena 
napona na sekciji, može da se iskaže relacijom (prvi Kirchhoff-ov zakon):
kokkk UYII ˆˆˆˆ
' += . (5.1.1.2)
Vektor struja na početku k-te sekcije ( KIˆ ) može da se odredi na sledeći način (prvi 
Kirchhoff-ov zakon):
KokkK UYII ˆˆˆˆ
' += , (5.1.1.3)
čime je završena procedura sumiranja struja razmatrane trofazne sekcije.
5.1.2. Procedura korekcija napona
Za poznatu vrijednost vektora struja redne grane k-te sekcije (5.1.1.2) i vrijednost vektora 
napona čvora K, može da se odredi vrijednost napona čvora k (drugi Kirchhoff-ov zakon):
'ˆˆˆˆ
kkKk IZUU -= , (5.1.2.1)
čime je završena procedura korekcija napona razmatrane trofazne sekcije.
5.1.3. Proračun nesimetričnog režima sekcije
Neka je sekcija eksitovana specificiranim (nesimetričnim) naponima na početku ( KUˆ , tj. 
CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ ) i specificiranim (međusobno različitim) snagama na kraju sekcije 
T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US . Izračunati odziv koji čine naponi na kraju sekcije ( kUˆ , tj. 
cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ), struje sekcije (
"ˆ
kI , tj. cba III ˆ,ˆ,ˆ ) i snage na kraju sekcije [ )(ˆ),(ˆ),(ˆ ccbbaa USUSUS ].
Zadatak riješiti koristeći se Gauss/Seidel-ovim iterativnim metodom za rješavanje nelinearnih 
jednačina (postupkom SSKN).
Ako se zada početna aproksimacija faznih napona na kraju sekcije ( cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ), na 
osnovu zadatih snaga na kraju sekcije T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US , kao i zadatih napona 
na početku ( CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ ), onda se raspolaže sa podacima za rješenje zadatka 5.1.1. Ako se on 
riješi, dobija se aproksimacija struja sekcije ( "ˆkI , cba III ˆ,ˆ,ˆ ).
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Sada, za poznate napone na početku sekcije ( KUˆ ) i rezultate zadatka 5.1.1 (aproksimacija 
struja sekcije), može da se riješi zadatak 5.1.2, po korigovanoj aproksimaciji faznih napona na 
kraju sekcije ( kUˆ , cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ).
Opisani postupak predstavlja osnovu za iterativno rješenje proračuna nesimetričnog 
režima sekcije. Blok-dijagram tog rješenja prikazan je na slici 5.1.3.1.
Poslije konvergencije iterativnog postupka, slijedi proračun ostalih veličina koje se traže 
u zadatku.
h=1
h®h+1
Rješenje zadatka 5.2.1.1, za poznatu eksitaciju koju čine naponi KUˆ , tj. CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ ,
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Rješenje zadatka 5.1.2, za poznatu eksitaciju koju čine naponi KUˆ , tj. CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ  i struje sekcije
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Da li su zadovoljeni kriterijumi konvergencije?
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Proračun snaga na kraju sekcije: .ˆˆ)(ˆ,ˆˆ)(ˆ,ˆˆ)(ˆ *** ccccbbbbaaaa IUUSIUUSIUUS ===
Parametri sekcije, i kriterijumi konvergencije;
Zadati podaci: KUˆ  i 
T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US ;
Početna aproksimacija napona na kraju sekcije: 1ˆkU .
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Slika 5.1.3.1 – Blok-dijagram rješenja zadatka 5.1.3
5.2. TRANSFORMATORI
Ovdje se obrađuju trofazni transformatori kao najkompleksniji transformatori zbog 
problema korekcije nulte komponente napona. Monofazni transformatori se mogu u potpunosti 
Procedure sumiranja struja i korekcija napona na elementima mreže Doktorska disertacija
56
tretirati kao monofazne sekcije u domenu relativnih vrijednosti, pa se i zbog toga ovdje ne 
prikazuju.
Pošto se početak i kraj rednog elementa (definisani u dijelu 2.2) u ovom dijelu u 
potpunosti poklapaju sa primarom i sekundarom transformatora, onda će se ovdje koristiti 
termini primar i sekundar pošto su oni uobičajeni za te elemente. Pošto, se višenaponskoj strani 
pridružuje veliko slovo za oznaku sprege, a niženaponskoj strani malo, onda će se ovdje koristi 
oba slova mala jer se primar i sekundar ne moraju podudarati sa više i niženaponskom stranom 
transformatora, a ovdje je akcenat na primaru i sekundaru.
Načelna šema trofaznog transformatora s bilo kojom od četiri osnovne sprege – yy, dy, 
yd i dd, prikazana je na slici 5.2.1. Čvorovi K i k odnose se na primar i sekundar transformatora, 
respektivno. Sve oznake koje su korišćene na slici 5.2.1, definisane su u dijelu 2.3. Matrični 
reprezenti rednih parametara transformatora KKYˆ , KkYˆ , kKYˆ  i kkYˆ , dimenzija 3´3, za sve četiri 
obrađivane sprege, dati su u tabeli 2.3.1.
Problem koji treba da se obradi glasi: Izračunati (nesimetrični) režim transformatora za 
poznate (nesimetrične) napone na primaru KUˆ  ( AUˆ , BUˆ  i CUˆ ) i specificirane (međusobno 
različite) snage na sekundaru T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US . Problem riješiti u tri dijela –
zadatka: 1) Procedura sumiranja struja, 2) Procedura korekcija napona i 3) Postupak SSKN za 
proračun (nesimetričnog) režima transformatora zasnovan na rješenjima prethodna dva zadatka. 
Prvo će biti obrađeni transformatori kod kojih ne postoji problem korekcije nulte komponente 
napona na sekundaru – transformatori sa spregama yNynk i dynk. Matrica kkYˆ  u relacijama 
(2.3.3b) za te sprege regularna je. Posle toga obradiće se i transformatori kod kojih postoji 
problem korekcije nulte komponente napona na sekundaru. To su transformatori sa spregama
yNdk i Ddk. Matrica kkYˆ  u relacijama (2.3.3b) za te sprege singularna je (pod ove sprege mogu da 
se podvedu i sledeće sprege: yyk, yynk, yNyk, ydk). Potrebno je da se obrati pažnja da se ne 
razmatraju sve kombinacije povezanosti namotaja primara i sekundara (tabela 2.3.1) pošto se 
one, modelski, sa aspekta korekcije nulte komponente napona na sekundarima transformatora, 
svode na neku od četiri osnovne sprege obrađene u naredna dva paragrafa.
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Slika 5.2.1 – Načelna šema trofaznog transformatora
5.2.1. Transformatori sa spregama yNynk i dynk
U ovom paragrafu se obrađuju procedura sumiranja struja – tačka 5.2.1.1, procedura 
korekcija napona – tačka 5.2.1.2 i postupak SSKN za proračun (nesimetričnog) režima 
transformatora sa spregama yNynk i dynk – tačka 5.2.1.3.
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5.2.1.1. Zadatak – Procedura sumiranja struja
Neka je transformator s bilo kojom od sprega yNynk i dynk eksitovan naponima i snagama 
na sekundaru transformatora: ( kUˆ , tj. cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ) i 
T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US , 
respektivno. Izračunati odziv koji čine struje sekundara transformatora ( "ˆkI , tj. cba III ˆ,ˆ,ˆ ).
Rješenje zadatka
Koristeći se zadatim naponima na sekundaru transformatora i relacijama (2.3.6c), mogu 
da se izračunaju struje na sekundaru:
*** ˆ
)(ˆˆ,ˆ
)(ˆˆ,ˆ
)(ˆˆ
c
cc
c
b
bb
b
a
aa
a U
US
I
U
US
I
U
US
I === . (5.2.1.1.1)
Time je zadatak 5.2.1.1 riješen. Blok-dijagram rješenja prikazan je na slici 5.2.1.1.1.
K R A J
( cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ), ( )(ˆ),(ˆ),(ˆ ccbbaa USUSUS ).
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Slika 5.2.1.1.1 – Blok-dijagram rješenja zadatka 5.2.1.1 – sumiranje struja
5.2.1.2. Zadatak – Procedura korekcija napona
Neka je transformator s bilo kojom od sprega yNynk i dynk eksitovan naponima na 
primaru transformatora ( KUˆ , tj. CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ ) i strujama na sekundaru (
"ˆ
kI , tj. cba III ˆ,ˆ,ˆ ). Ove 
struje su izračunate u prethodnom zadatku. Izračunati odziv koji čine naponi na sekundaru
transformatora ( cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ).
Rješenje zadatka
Na osnovu poznatih napona na primaru transformatora KUˆ  i relacije (2.3.6b), mogu da se 
odrede fazni naponi na sekundaru na sledeći način:
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11 YYY , (5.2.1.2.1)
odnosno:
"ˆˆˆˆˆ
kKk IFUEU += , (5.2.1.2.2)
pri čemu su:
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kkkKkk YFYYE . (5.2.1.2.3)
Uvažavajući relacije (5.2.1.2.3), relacije (5.2.1.2.1) mogu da se napišu na sledeći način:
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
333231333231
232221232221
131211131211
cbaCBAc
cbaCBAb
cbaCBAa
IfIfIfUeUeUeU
IfIfIfUeUeUeU
IfIfIfUeUeUeU
+++++=
+++++=
+++++=
(5.2.1.2.4)
pri čemu parametri ovih relacija predstavljaju elemente matrica korišćenih u relacijama 
(5.2.1.2.3).
Time je zadatak 5.2.1.2 riješen. Blok-dijagram rješenja prikazan je na slici 5.2.1.2.1.
( CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ ), ( cba III ˆ,ˆ,ˆ ),
Eˆ , Fˆ .
K R A J
.ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
333231333231
132221232221
131211131211
cbaCBAc
cbaCBAb
cbaCBAa
IfIfIfUeUeUeU
IfIfIfUeUeUeU
IfIfIfUeUeUeU
+++++=
+++++=
+++++=
Slika 5.2.1.2.1 – Blok-dijagram rješenja zadatka 5.2.1.2 – korekcije napona
5.2.1.3. Zadatak – Postupak za proračun (nesimetričnog) režima transformatora
Neka je transformator s bilo kojom od sprega yNynk i dynk eksitovan naponima na 
primaru transformatora ( KUˆ , tj. CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ ) i snagama na sekundaru transformatora 
T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US . Izračunati odziv koji čine naponi na sekundaru
transformatora ( kUˆ , tj. cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ), struje na sekundaru transformatora (
"ˆ
kI , tj. cba III ˆ,ˆ,ˆ ) i 
snage na sekundaru transformatora [ )(ˆ),(ˆ),(ˆ ccbbaa USUSUS ]. Zadatak riješiti Gauss-ovim 
iterativnim metodom za rješavanje nelinearnih jednačina (postupkom SSKN).
Rješenje zadatka
Ako je zadata početna aproksimacija faznih napona na sekundaru transformatora ( kUˆ , tj. 
cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ), na osnovu specificiranih snaga na sekundaru transformatora 
T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US , raspolaže se sa ulaznim veličinama za rješenje zadatka 
5.2.1.1. Ako se on riješi, dobijaju se struje na sekundaru transformatora ( "ˆkI , tj. cba III ˆ,ˆ,ˆ ).
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Sada, za poznate napone na primaru transformatora ( KUˆ , tj. cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ) i rezultate 
zadatka 5.2.1.1 (struje na sekundaru transformatora), može da se riješi zadatak 5.2.1.2 po faznim 
naponima na sekundaru transformatora ( kUˆ , tj. cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ).
Opisani postupak predstavlja osnovu za iterativno rješenje ovog zadatka. Blok-dijagram 
tog rješenja prikazan je na slici 5.2.1.3.1. Time je zadatak 5.2.1.3 riješen.
Poslije konvergencije iterativnog postupka, slijedi proračun ostalih veličina koje se traže 
u zadatku.
h=1
h®h+1
Rješenje zadatka 5.2.1.1, za poznatu eksitaciju koju čine napon hkUˆ , tj. 
h
c
h
b
h
a UUU ˆ,ˆ,ˆ i snage na 
sekundaru transformatora )(ˆ),(ˆ),(ˆ hcc
h
bb
h
aa USUSUS , po nepoznatom odzivu koji čine struje na 
sekundaru transformatora hk
"Iˆ  tj. hc
h
b
h
a III ˆ,ˆ,ˆ .
K R A J
Rješenje zadatka 5.2.1.2, za poznatu eksitaciju koju čine naponi KUˆ , tj. CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ  i struje sekundara 
transformatora hk
"Iˆ , tj. hc
h
b
h
a III ˆ,ˆ,ˆ , po nepoznatom odzivu koji čine naponi sekundara transformatora
1ˆ +h
kU , 
tj. 111 ˆ,ˆ,ˆ +++ hc
h
b
h
a UUU .
Da li su zadovoljeni kriterijumi konvergencije?
DA
NE
Proračun snaga sekundara transformatora: .ˆˆ)(ˆ,ˆˆ)(ˆ,ˆˆ)(ˆ *** ccccbbbbaaaa IUUSIUUSIUUS ===
Parametri transformatora, matrice FE ˆ,ˆ  i kriterijumi konvergencije;
Zadati podaci: KUˆ  i 
T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US ;
Početna aproksimacija napona na sekundaru 
transformatora: 1ˆ kU .
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Koeficijenti učešća: ( }c,b,a{,,,,,, Îxkkkkkk yqxypxiqxipxsqxspx )
Slika 5.2.1.3.1 – Blok-dijagram rješenja zadatka 5.2.1.3
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5.2.2. Transformatori sa spregama yNdk i ddk
U ovom paragrafu se obrađuju procedura sumiranja struja – tačka 5.2.2.1, procedura 
korekcija napona – tačka 5.2.2.2 i postupak SSKN za proračun (nesimetričnog) režima 
transformatora sa spregama yNdk i ddk – tačka 5.2.2.3.
5.2.2.1. Zadatak – Procedura sumiranja struja
Neka je transformator s bilo kojom od sprega yNdk i ddk eksitovan naponima i snagama 
na sekundaru transformatora: ( kUˆ , tj. cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ) i 
T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US , 
respektivno. Izračunati odziv koji čine struje na sekundaru transformatora ( "ˆkI , tj. cba III ˆ,ˆ,ˆ , 
0ˆˆˆ =++ bba III ).
Rješenje zadatka
Kod ovih sprega, da bi se obezbjedila korekcija nulte komponente napona u iterativnim 
postupcima za proračun modela transformatora, potrošnja se tretira u vidu konstantne impedanse 
(admitanse), pa na osnovu relacija (2.1.1.5) slijedi:
cccbbbaaa UYIUYIUYI ˆˆˆ,ˆˆˆ,ˆˆˆ === . (5.2.2.1.1)
Time je zadatak 5.2.2.1 riješen. Blok-dijagram rješenja prikazan je na slici 5.2.2.1.1.
5.2.2.2. Zadatak– Procedura korekcija napona
Neka je transformator s bilo kojom od sprega yNdk i ddk eksitovan naponima na primaru
transformatora ( KUˆ , tj. CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ ) i strujama na sekundaru (
"ˆ
kI , tj. cba III ˆ,ˆ,ˆ ). Ove struje su 
izračunate u prethodnom zadatku. Izračunati odziv koji čine naponi na sekundaru transformatora 
( kUˆ , tj. cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ).
Rješenje zadatka
Pošto su matrice kkkK YY ˆiˆ  (2.3.6b) singularne, a zbir struja vektora 
''ˆ
kI  jednak nuli, tri 
relacije (2.3.6b) linearno su zavisne, pa je potrebno uraditi „regularizaciju“ matrice kkYˆ . Zato, 
treća od relacija (2.3.6b), koja o režimu transformatora ne govori ništa više nego prve dvije, 
može i treba da se zamjeni relacijom kojom se ukazuje na prirodu režima ovog transformatora: to 
je nulti zbir struja sekundara:
ccbbaa UYUYUY ˆˆˆˆˆˆ0 ++= . (5.2.2.2.1)
Tada se umjesto originalnih relacija (2.3.6b), dobijaju sledeće:
,ˆˆˆˆˆˆ0
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
232221232221
131211131211
ccbbaa
ckkbkkakkCkKBkKAkKb
ckkbkkakkCkKBkKAkKa
UYUYUY
UyUyUyUyUyUyI
UyUyUyUyUyUyI
++=
+++++=-
+++++=-
(5.2.2.2.2)
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pri čemu parametri prve dvije relacije (5.2.2.2.2) predstavljaju elemente matrica kkkK YY ˆiˆ .
Ako se relacije (5.2.2.2.2) zapišu u matričnoj formi i ako se naponi sekundara, s 
koeficijentima uz njih, prebace na lijevu stranu jednakosti, dobija se:
"ˆˆˆˆˆˆ
kKk ILUKUH += , (5.2.2.2.3)
pri čemu su:
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( cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ), ( cba YYY ˆ,ˆ,ˆ ).
cccbbbaaa UYIUYIUYI ˆˆˆ,ˆˆˆ,ˆˆˆ === ,
Slika 5.2.2.1.1 – Blok-dijagram rješenja zadatka 5.2.2.1 – sumiranje struja
odnosno:
"ˆˆˆˆˆ
kKk IFUEU += , (5.2.2.2.5)
pri čemu su:
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LHFKHE . (5.2.2.2.6)
Uvažavajući relacije (5.2.2.2.6), relacije (5.2.2.2.5) mogu da se napišu skalarno na 
sledeći način:
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
333231333231
232221232221
131211131211
cbaCBAc
cbaCBAb
cbaCBAa
IfIfIfUeUeUeU
IfIfIfUeUeUeU
IfIfIfUeUeUeU
+++++=
+++++=
+++++=
(5.2.2.2.7)
pri čemu parametri ovih relacija predstavljaju elemente matrica relacija (5.2.2.2.6).
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Time je zadatak 5.2.2.2 riješen. Blok-dijagram rješenja prikazan je na slici 5.2.2.2.1.
( CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ ), ( cba III ˆ,ˆ,ˆ ),
Eˆ , Fˆ .
K R A J
.ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
,ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
333231333231
132221232221
131211131211
cbaCBAc
cbaCBAb
cbaCBAa
IfIfIfUeUeUeU
IfIfIfUeUeUeU
IfIfIfUeUeUeU
+++++=
+++++=
+++++=
Slika 5.2.2.2.1 – Blok-dijagram rješenja zadatka 5.2.2.2 – korekcije napona
5.2.2.3. Zadatak – Postupak za proračun (nesimetričnog) režima transformatora
Neka je transformator s bilo kojom od sprega yNdk i ddk eksitovan naponima na primaru
transformatora ( KUˆ , tj. CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ ) i snagama na sekundaru transformatora 
T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US  koje su specificirane za nominalni napon. Izračunati odziv 
koji čine naponi na sekundaru transformatora ( kUˆ , tj. cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ), struje na sekundaru
transformatora ( "ˆkI , tj. cba III ˆ,ˆ,ˆ ) i snage na sekundaru transformatora 
[ )(ˆ),(ˆ),(ˆ ccbbaa USUSUS ]. Zadatak riješiti Gauss-ovim iterativnim metodom za rješavanje 
nelinearnih jednačina (postupkom SSKN).
Rješenje zadatka
Ako se zada početna aproksimacija faznih napona na sekundaru transformatora 
( cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ) [treći napon treba da se preračuna na osnovu druga dva prema relaciji (2.1.2.4)], na 
osnovu specificiranih snaga na sekundaru transformatora T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US , 
koje mogu da se predstave admitansama cba YYY ˆ,ˆ,ˆ – relacije (2.1.1.3b), onda se raspolaže sa
ulaznim veličinama za rješenje zadatka 5.2.2.1. Ako se on riješi, dobijaju se struje na sekundaru
transformatora ( "ˆkI , tj. cba III ˆ,ˆ,ˆ ).
Sada, za poznate napone na primaru transformatora ( KUˆ , tj. CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ ) i rezultate 
zadatka 5.2.2.1 (struje na sekundaru transformatora), može da se riješi zadatak 5.2.2.2, po faznim 
naponima na sekundaru transformatora ( kUˆ , tj. cba UUU ˆ,ˆ,ˆ ).
Opisani postupak predstavlja osnovu za iterativno rješenje ovog zadatka. Blok-dijagram 
tog rješenja prikazan je na slici 5.2.2.3.1. Time je zadatak 5.2.2.3 riješen.
Poslije konvergencije iterativnog postupka, slijedi proračun ostalih veličina koje se traže 
u zadatku.
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Na osnovu gornjih izlaganja može da se zaključi da su procedure u okviru postupka za 
proračune nesimetričnih tokova snaga transformatora s različitim spregama potpuno unificirane, 
u smislu da se koriste formalno iste formule za korekciju napona na sekundaru transformatora 
[relacije (5.2.1.2.4) i (5.2.2.2.6)], a da se samo razlikuju elementi matrica Eˆ  i Fˆ . Ovo je bitno s 
praktičnog aspekta pisanja softvera za proračun tokova snaga, jer u okviru samog proračuna ne 
mora da se vodi računa o kojoj je sprezi transformatora riječ. Sve to dovodi do ubrzanja 
proračuna jer se ne gubi vrijeme na ispitivanje sprege transformatora, nego se uvijek koriste iste 
relacije. Pomenute matrice se formiraju u dijelu algoritama matematičkog modela mreže i one 
ostaju nepromjenjene tokom svih proračuna.
h=1
h®h+1
Rješenje zadatka 5.2.2.1, za poznatu eksitaciju koju čine naponi hkUˆ , tj. 
h
c
h
b
h
a UUU ˆ,ˆ,ˆ i admitanse
cba YYY ˆ,ˆ,ˆ , po nepoznatom odzivu koji čine struje na sekundaru transformatora (
h
k
"Iˆ , tj. hc
h
b
h
a III ˆ,ˆ,ˆ ).
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Rješenje zadatka 5.2.2.2, za poznatu eksitaciju koju čine naponi KUˆ , tj. CBA UUU ˆ,ˆ,ˆ  i struje na sekundara 
transformatora hk
"Iˆ , tj. hc
h
b
h
a III ˆ,ˆ,ˆ , po nepoznatom odzivu koji čine naponi na sekundaru transformatora
1ˆ +h
kU , tj. 
111 ˆ,ˆ,ˆ +++ hc
h
b
h
a UUU .
Da li su zadovoljeni kriterijumi konvergencije?
DA
NE
Proračun snaga na sekundaru transformatora: ccccbbbbaaaa IUUSIUUSIUUS ˆˆ)(ˆ,ˆˆ)(ˆ,ˆˆ)(ˆ
*** === .
Parametri transformatora, matrice FE ˆ,ˆ  i kriterijumi konvergencije;
Zadati podaci: KUˆ  i 
T)](ˆ),(ˆ),(ˆ[)(ˆ ccbbaakk USUSUS=US ;
Početna aproksimacija napona na sekundaru 
transformatora: 1ˆ kU .
./ˆˆ,/ˆˆ,/ˆˆ 222 nNN
spec
ccnNN
spec
bbnNN
spec
aa USYUSYUSY ===
Slika 5.2.2.3.1 – Blok-dijagram rješenja zadatka 5.2.2.3
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6. GENERALIZOVANI POSTUPAK ZA PRORAČUN 
NEURAVNOTEŽENIH MREŽA
U ovoj glavi obrađeni su: memorisanje generalnih neuravnoteženih mreža (s miksovanim 
mrežama kao najsloženijim) – dio 6.1 i generalizovani postupak za proračun tokova snaga takvih 
mreža – dio 6.2.
6.1. MEMORISANJE GENERALNIH NEURAVNOTEŽENIH MREŽA
U ovom dijelu se obrađuju generalne neuravnotežene mreže [55]. Njihovu 
uravnoteženost narušavaju neuravnoteženi elementi, kao što su vodovi golih provodnika koji 
nisu transponovani, neuravnotežena potrošnja, međusobno induktivno i kapacitivno spregnuti 
različiti elementi mreže i miksovane mreže.
Generalno, mreža može da sadrži nekoliko naponskih nivoa: visokonaponska – sabirnica 
s koje se napaja napojni transformator u transformatorskoj stanici, nekoliko SN mreža različitih 
naponskih nivoa i NN mrežu. Radijalna regularna miksovana mreža (izvod) prikazana je na slici 
6.1.1a. Faze su numerisane sa a, b i c. Mreža je regularna ako svaki redni element sljedbenik s 
određenim brojem faza se napaja preko jednog rednog elementa prethodnika sa istim ili većim 
brojem faza. Regularna miksovana mreža koja je prikazana na slici 6.1.1a može se numerisati 
koristeći se standardnim načinom numeracije mreže po slojevima (1, 2, 3, 4, 5 i 6 napisanih 
normal-om): redni elementi koje se direktno napajaju s korjena numerišu se prvi i oni čine prvi 
sloj mreže; nakon toga numerišu se redni elementi koji se napajaju s prvog sloja i oni čine drugi 
sloj. Ovaj postupak se nastavlja dok se ne numerišu svi redni elementi.
(a) (b)
Korjen
a b c
1
2
4
5
6
3
i p n p1 j p2 Sˆ Uˆ Iˆ
1 0 3 0 1 1 aS1ˆ aU1ˆ aI1ˆ
2 1 2 1 2 4 bS1ˆ bU1ˆ bI1ˆ
3 1 1 3 3 6 cS1ˆ cU1ˆ cI1ˆ
4 1 3 0 1 7 aS2ˆ aU 2ˆ aI2ˆ
5 4 2 4 2 10 bS2ˆ bU 2ˆ bI2ˆ
6 5 1 6 1 12 cS3ˆ cU3ˆ cI3ˆ
7 aS4ˆ aU 4ˆ aI4ˆ
8 bS4ˆ bU 4ˆ bI4ˆ
9 cS4ˆ cU 4ˆ cI4ˆ
10 aS5ˆ aU5ˆ aI5ˆ
11 bS5ˆ bU5ˆ bI5ˆ
12 cS6ˆ cU6ˆ cI6ˆ
(c)
Slika 6.1.1a – Prvo proširenje numeracije mreže po slojevima
Ova numeracija trofaznih mreža nije dovoljna da se odredi topologija miksovane mreže. 
Zbog toga je u disertaciji ova numeracija proširena kao što je prikazano na slici 6.1.1.b. 
Topološki vektori p, n, p1 i j se koriste u sledeće svrhe:
1. Kolona i je brojač.
2. Elementi vektora p su indeksi prethodnika rednih elemenata [npr. p(5) = 4 znači da je redni 
element 4 prethodnik rednom elementu 5]. p(i) = 0 znači da se redni element i napaja s 
korjena mreže. Standardna numeracija trofazne (monofazne) mreže (koja nije miksovana) po 
slojevima sastoji se samo od ovog vektora.
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3. Vektor n sadrži brojeve faza rednih elemenata [npr. n(5) = 2 znači da redni element 5 ima 
dvije faze].
4. Elementi vektora p1 pokazuju na poziciju gdje u vektoru j počinju informacije o fazama 
rednih elemenata [npr. p1(5) = 4 znači da od pozicije 4 u vektoru j počinju informacije o 
fazama rednog elementa 5; pošto je n(5) = 2, redni element 5 ima dvije faze; to su j(4) = 1 
(prva faza – faza a) i j(4) = 2 (druga faza – faza b)]; nulte vrijednosti elemenata vektora p1
[p1(1) = p1(4) = 0] znače da se radi o trofaznim rednim elementima 1 i 4; stoga, nije 
neophodna dodana informacija o njihovim brojevima faza.
Osnovne veličine rednog elementa k sastoje se od: 1) faznih (kompleksnih) snaga 
potrošnje (proizvodnje) potrošača (generatora) priključenih u njegovom drugom čvoru– kjSˆ , 2) 
faznih (kompleksnih) napona njegovog drugog čvora – kjUˆ  i 3) struja na njegovom početku– kjIˆ ; 
kj aÎ , gdje je ka  skup indeksa faza grane k. Osnovne veličine se nalaze u vektorima Sˆ , Uˆ  i Iˆ
– tabela na slici 6.1.1c. Vektor p2 pokazuje na pozicije gdje u vektorima Sˆ , Uˆ  i Iˆ  počinju 
informacije o osnovnim veličinama rednih elemenata; npr. p2(5) = 10 znači da informacije o 
osnovnim veličinama rednog elementa 5 počinju na poziciji 10 u tim vektorima; pošto redni 
element 5 ima dvije faze [n(5) = 2], fazne snage potrošnje (proizvodnje) koje su priključene u 
drugom čvoru rednog elementa 5 jesu aSS 5ˆ)10(ˆ =  i bSS 5ˆ)110(ˆ =+ ; isto pravilo važi za napone i 
struje. Tabele na slici 6.1.1b i c prikazuju podatke o topologiji mreže i njihovu vezu s pozicijama 
osnovnih veličina rednih elemenata.
Dijelovi dvije ili više sekcija (vodova) golih provodnika koji pripadaju istom ili različitim 
izvodima mogu biti međusobno spregnuti. Ova sprega je dvojaka – induktivna i kapacitivna. 
Generalno, broj faza spregnutih sekcija (vodova) međusobno su različiti. Sprega se može 
posmatrati po parovima sekcija – slika 6.1.2. Puni krugovi predstavljaju čvorove sekcija. Prazni 
krugovi predstavljaju fiktivne čvorove sekcija. Fiktivni čvorovi su uvedeni da bi se dobili parovi 
sekcija spregnutih vodova, koji su konzistentni u pogledu modelovanja spregnutih vodova i 
numeracije mreže. Memorisanje spregnutih sekcija je vrlo jednostavno i ne nameće se čitaocima 
disertacije.
Slika 6.1.2 – Međusobno spregnuti vodovi golih provodnika
Tri „neuobičajene“ topologije koje su predstavljene na slici 6.1.3 se pojavljuju u praksi 
distributivnih mreža. One se nazivaju neregularne topologije. Oznaka Ä, koja je korišćena na 
slikama 6.1.3a i b predstavlja izolovani dio trofaznog (dvofaznog) izvoda. Ove neregularnosti se 
razmatraju da bi se došlo do vrlo važne definicije „neregularne miksovane mreže“.
Neregularna topologija prikazana na slici 6.1.3c prestavlja široku klasu neregularnosti 
koje se često mogu sresti u praksi – slike 6.1.4. Strelice na slikama 6.1.3 prikazuju smjerove 
napajanja. Broj topoloških neregularnosti u distributivnim mrežama nije veliki, ali svaki robusni 
postupak za proračun tokova snaga i kvarova mora ih uvažavati.
Topologija prikazana na slici 6.1.3a može da se smatra regularnom miksovanom mrežom 
na sledeći način: lijeva strana trofaznog izvoda [korjen mreže – rasklopni uređaj (RU)] napaja 
monofazni otcjep (faza a, RU – tačka j); desni dio trofaznog izvoda (korjen mreže – tačka i) 
napaja dvofazni otcjep (faze b i c, tačka i – RU); opisani monofazni i dvofazni otcjepi su 
međusobno spregnuti od tačke j do rasklopnog uređaja RU.
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b b c
(a) (b)
tačka i
RU
Ä
Ä
c
Korjen
b
a
Korjen
c
b
a
tačka j
tačka i
tačka j
a b c
1
2
4
5
6
3
Korjen
(c)
7
8
ČFD
Ä – Izolovani dio grane(a)
Slika 6.1.3 – Tri tipa topoloških neregularnosti
Topologija prikazana na slici 6.1.3b pojavljuje se nakon izolacije monofaznog rednog 
elementa ili rednih elemenata, faze a između tačaka i i j i zatim povezivanja (kratkospajanje) 
dvije faze u čvoru j. Ova neregularnost može takođe da se smatra regularnom miksovanom 
mrežom na sledeći način: trofazni izvod (korjen mreže – tačka i) napaja dvofazni otcjep (tačka i
– tačka j); dvofazni otcjep (faze b i c) nastavljaju od tačke j; monofazni otcjep (faza 2) nastavlja 
takođe od tačke j; uvedeni monofazni i dvofazni otcjepi su međusobno spregnuti. Manje 
konzistentno, ali mnogo efikasnije rješenje za uvažavanje ove neregularnosti je postavljanje 
„markiranje“ – stavljane znaka uz svaku granu koja je prespojena u prvom čvoru. U postupku 
BFS može da se razvije veoma jednostavna logika za uvažavanje ove topologije.
Radijalna topologija prikazana na slici 6.1.3c ne može da se predstavi kao regularna 
miksovana mreža zbog sljedbenika (trofazni redni element 7) koji se napaja s više od jednog 
prethodnika (dvofazni redni element 5 i monofazni redni element 6). Prvi čvor rednog elementa, 
koji se napaja s više prethodnika koji ne čine petlju, naziva se čvor faznog diskontinuiteta (ČFD). 
Miksovana mreža koja uključuje ČFD naziva se neregularna. Unija regularnih i neregularnih 
miksovanih mreža, uključujući međusobne sprege, čine generalnu (distributivnu) miksovanu 
mrežu (GMM). GMM, pored miksovanih mreža, obuhvata i sledeće specijalne slučajeve:
1. trofazne neuravnotežene mreže u nesimetričnim režimima;
2. trofazne uravnotežene mreže u nesimetričnim režimima;
3. trofazne uravnotežene mreže u simetričnim režimima.
U disertaciji je upravo akcenat na proračunima tokova snaga GMM.
Za memorisanje GMM, prethodno proširena numeracija po slojevima, koja je 
predstavljena za regularne miksovane mreže, mora se dodatno proširiti. Proširena numeracija po 
slojevima za GMM je prikazano u tabeli 1a za neregularne miksovane mreže sa slike 6.1.3c. Ova 
se numeracija razlikuje od prethodne za: 
1. Vektor p razlikuje se samo u slučaju ČFD; npr. prvi čvor rednog elementa 7 mreže
prikazane na slici 3c. Negativna vrijednost p(7) = – 1 označava da je taj čvor ČFD.
2. Proširena numeracija mreže po slojevima uključuje dodatni vektor pČFD; apsolutna 
vrijednost 1 (7) =p  pokazuje poziciju 1 u vektoru pČFD gdje se nalaze informacije o 
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prethodnicima rednog elementa 7; pČFD(1) = 2 znači da su dva redna elementa prethodnici: 
pČFD(1+1) = 5 i pČFD(1+2) = 6; vektori n, p1 i j se koriste da odrede tri faze a, b i c ČFD. 
Značenje poslednja tri vektora su ista kao u slučaju regularne miksovane mreže – tabela (b) 
na slici 6.1.1.
Tabela 6.1.1 – Proširena numeracija mreže po slojevima za miksovanu mrežu sa slike 6.1.3c
i p n p1 j PČFD p2 Sˆ Uˆ Iˆ
1 0 3 0 1 2 1 aS1ˆ aU1ˆ aI1ˆ
2 1 2 1 2 5 4 bS1ˆ bU1ˆ bI1ˆ
3 1 1 3 3 6 6 cS1ˆ cU1ˆ cI1ˆ
4 1 3 0 1 7 aS2ˆ aU 2ˆ aI2ˆ
5 4 2 4 2 10 bS2ˆ bU 2ˆ bI2ˆ
6 3 1 6 3 12 cS3ˆ cU3ˆ cI3ˆ
7 –1 3 0 2 13 aS4ˆ aU 4ˆ aI4ˆ
8 7 1 7 16 bS4ˆ bU 4ˆ bI4ˆ
9 cS4ˆ cU 4ˆ cI4ˆ
10 aS5ˆ aU5ˆ aI5ˆ
11 bS5ˆ bU5ˆ bI5ˆ
12 cS6ˆ cU6ˆ cI6ˆ
13 aS7ˆ aU7ˆ aI7ˆ
14 bS7ˆ bU7ˆ bI7ˆ
15 cS7ˆ cU7ˆ cI7ˆ
16 bS8ˆ bU8ˆ bI8ˆ
(a) (b)
Slika 6.1.4 prikazuje četiri tipa čestih topoloških neregularnosti u mreži. Slika 6.1.4a 
prikazuje dio trofaznog izvoda s tri monofazna transformatora na različitim lokacijama. Oni 
mogu biti TRNO (napojni transformatori, naponski regulatori – „voltage regulators“) ili 
transformatori za regulaciju napona u beznaponskom stanju (TRNBN) – „boosters“. Svima 
njima su asocirana dva kratkospojnika u preostale dvije faze. Ti kratkospojnici mogu da se 
simuliraju s dvofaznim rednim elementima s nultim parametrima. Slika 6.1.4b prikazuje tri 
nezavisna napojna monofazna transformatora (TRNO ili TRNBN). Slika 6.1.4c prikazuje tri 
nezavisna monofazna naponska regulatora na početku SN izvoda ili na izvodu u dubini mreže. 
Slika 6.1.4d prikazuje tri nezavisna monofazna distributivna transformatora (TRNBN), koji 
napajaju trofaznu NN mrežu.
6.2. GENERALIZOVANI POSTUPAK ZA PRORAČUN NESIMETRIČNIH TOKOVA 
SNAGA
Izlaganja u ovom dijelu daju se saglasno s literaturom [55]. Razmatra se radijalna, 
(ne)uravnotežena SN distributivna mreža. Mrežu čine SN sekcije i distributivni – SN/NN 
transformatori, kao i napojni VN/SN transformatori. Čvorovi su numerisani po slojevima. Prvi 
čvor je korijen mreže – balansni čvor, sa specificiranim (ne)simetričnim trofaznim naponom. 
Potrošači mogu da budu priključeni na NN stranama distributivnih transformatora, ali i direktno 
na SN mrežu. Režim mreže načelno nije simetričan. Tu nesimetriju načelno izazivaju 
nesimetrični naponi korjena, različite snage potrošnje po fazama, neuravnoteženi trofazni 
elementi (sekcije vodova i transformatori) i mreža koja se sastoji od elemenata s različitim 
brojem faza (miksovana mreža) – GMM.
Generalizovani postupak SSKN (GSSKN) za proračun tokova snaga GMM opisan je 
koristeći se šematskim predstavljanjem mreže rednim i otočnim elementima. (Ne)uravnoteženi 
redni element k prikazan je na slici 6.2.1, k = 1, 2, … N (N predstavlja broj rednih elemenata 
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mreže). Prvi i drugi čvor rednog elementa imaju isti broj faza nk. Njihovi vektori faznih napona 
označeni su s 1ˆ kU  i 2ˆ kU , respektivno. Vektori struja na početku (čvor k1) i kraju rednog 
elementa (čvor k2) označeni su sa 1ˆkI i 2ˆkI . Kompleksna snaga potrošača (generatora) 
priključenog na kraju rednog elementa (u čvoru k2) predstavljena je vektorom faznih 
kompleksnih snaga kSˆ ; (ne)uravnotežen otočni element (baterija kondenzatora ili prigušnica), 
koji je priključen u drugom čvoru rednog elementa k (u čvoru k2), modelovan je matricom 
admitansi označenom sa otkYˆ . Rednim elementom se napajaju njegovi redni elementi sljedbenici 
sa otočnim elementima na njihovim drugim krajevima (ako postoje). Generalno, opisani redni 
element je spregnut s drugim rednim elementima.
(a)
Korjen
– uključen; – isključen; – čvor;
VN
(b)
SN 
Trofazna sekcija(e)
SN
SN
Trofazna sekcija(e)
(c)
SN 
NN 
Trofazna sekcija(e)
(d)
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
Slika 6.1.4 – Četiri tipa topoloških neregularnosti
Prvi Kirchhoff-ov zakon za drugi čvor rednog elementa k glasi:
( ) å
Î
+++=
ki
i
C
kk
sh
kkkk
β
IIUYUSI 12
*"
2
"
2
ˆˆˆˆˆ/ˆˆ , (6.2.1)
"
2
" ˆ/ˆ kk US  simbolički predstavlja vektor količnika faznih snaga potrošnje (proizvodnje) i 
odgovarajućih faznih napona (* označava konjugaciju kompleksnog broja). Struja CkIˆ
predstavljaju kapacitivnu spregu odgovarajućih spregnutih rednih elemenata (dio 2.4). Napon 
L
kUˆ  predstavlja indukovane napone odgovarajućih spregnutih rednih elemenata (dio 2.4). Skup 
kβ  sadrži indekse rednih elemenata sljedbenika rednog elementa k. Struje na počecima tih rednih 
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elemenata označene su s 1ˆiI , ki βÎ . One nisu eksplicitno predstavljene u relaciji (6.2.1). 
Umjesto njih, eksplicitno su predstavljene struje 1ˆ iI . Ove struje su izvedene iz struja koje nisu 
podvučene ( 1ˆiI ) na sledeći način: 1) u slučaju kada i-ti  sljedbenik rednog elementa k ima isti 
broj faza kao redni element k, tada je 11 ˆˆ ii II = ; 2) u slučaju kada i-ti sljedbenik rednog elementa 
k ima manji broj faza od rednog elementa k, vektor struja prvog kraja sljedbenika 1ˆiI , prije 
sumiranja, mora se formalno proširiti s nulama za nedostajuće faze i 3) u slučaju ČFD, kada i-ti 
sljedbenik ima više faza od rednog elementa k, vektor struja prvog kraja sljedbenika 1ˆiI , prije 
sumiranja, mora se formalno redukovati za struje nedostajućih faza rednog elementa k.
c
b
a
ČFD1
Korjen
ČFD2
1 2
3
4
5 6
b
a
c
c
b
a
Slika 6.1.5 – Dio veoma kompleksne miksovane radijalne mreže
Tabela 6.1.2 – Proširena numeracija mreže po slojevima za mrežu sa slike 6.1.5
i p n p1 j PČFD p2 Sˆ Uˆ Iˆ
1 0 2 1 2 2 1 bS1ˆ bU1ˆ bI1ˆ
2 0 1 3 3 2 3 cS1ˆ cU1ˆ cI1ˆ
3 –1 1 4 1 4 4 aS2ˆ aU 2ˆ aI2ˆ
4 –4 2 5 1 2 5 aS3ˆ aU3ˆ aI3ˆ
5 –4 3 0 2 1 7 bS4ˆ bU 4ˆ bI4ˆ
6 –1 3 0 3 3 10 cS4ˆ cU 4ˆ cI4ˆ
7 aS5ˆ aU5ˆ aI5ˆ
8 bS5ˆ bU5ˆ bI5ˆ
9 cS5ˆ cU5ˆ cI5ˆ
10 aS6ˆ aU6ˆ aI6ˆ
11 bS6ˆ bU6ˆ bI6ˆ
12 cS6ˆ cU6ˆ cI6ˆ
0
1
ˆ
kI1ˆ kU 2ˆ kU2ˆkI Sljedbenici rednog 
elementa k
kSˆ
+
L
kUˆ
C
kIˆ
1
ˆ
kU ¢
ot
kYˆ
1
ˆ
kI Redni 
element
k
Slika 6.2.1 – Redni element k i otočni elementi u njegovom drugom čvoru
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Struje 1ˆkI  mogu da se izraze preko struja 2ˆkI  i napona 2ˆ kU ; naponi 2ˆ kU  mogu da se 
izraze preko napona 1ˆ kU ¢  i struja 1ˆkI  koristeći relacije (2.4.2):
221
ˆˆˆˆˆ
k
U
kk
I
kk UYICI += , (6.2.2a)
112
ˆˆˆˆˆ
k
I
kk
U
kk IYUCU +¢= , (6.2.2b)
pri čemu su:
1
2111
ˆˆˆ --= kk
I
k YYC ,   22
1
211112
ˆˆˆˆˆ
kkkk
U
k YYYYY
--= , (6.2.3a)
11
1
12
ˆˆˆ
kk
U
k YYC
--= ,   112ˆˆ
-= k
I
k YY (6.2.3b)
L
kkk UUU ˆˆˆ 11 -=¢ , (slika 6.2.1). (6.2.3c)
Submatrice 11kˆY , 21kˆY  i 22kˆY  regularne su osim u slučaju transformatora čiji su namotaji 
povezani u trougao i/ili izolovanu zvijezdu. U dijelu 5.2 razmotren je postupak SSKN za sve 
sprege trofaznih transformatora gdje je obrađen problem regularnosti/singularnosti njihovih 
matričnih reprezenata.
Uzimajući u obzir da su naponi korjena korjenUˆ specificirani i da se raspolaže s h-tom
aproksimacijom faznih napona u drugim čvorovima rednog elementa ( )hk 2Uˆ , Nk ...,2,1= , na 
osnovu slike 6.2.1, koristeći logiku standardnog postupka BFS, postupak GSSKN glasi:
Procedura sumiranja struja
Proračun (h+1)-vih aproksimacija struja na kraju rednog elementa k (6.2.1) i struja na 
njenom početku (6.2.2a):
( ) ( ) ( ) ( ) ( )å
Î
++
+++úû
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1
12
*
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"1
2
ˆˆˆˆˆ/ˆˆ , 1,...,1, -= NNk , (6.2.4a)
(5.2.2.1.1) ( ) ( )hkcbahk YYY 212 ˆ]ˆ,ˆ,ˆ[diagˆ UI =+ , 1,...,1, -= NNk , (6.2.4b)
( ) ( ) ( )hkUkhkIkhk 21211 ˆˆˆˆˆ UYICI += ++ , 1,...,1, -= NNk , (6.2.4c)
(2.4.2a) ( ) ( ) ( )hkkhkkhk 21211111 ˆˆˆˆˆ UYUYI +=+ , 1,...,1, -= NNk , (6.2.4d)
pri čemu struje CkIˆ  predstavlja kapacitivnu spregu razmatranog rednog elementa s drugim 
rednim elementima, ako postoji.
Zbog singularnosti matrica modela transformatora čiji namotaji obje strane nisu povezani
u uzemljenu zvijezdu (dio 5.2) potrebno je da se koriste četiri različite varijante relacija (6.2.4), i 
to u zavisnosti od tipa rednog elementa. Relacije (6.2.4a i b) se koriste za proračun struja na 
kraju, a relacije (6.2.4c i d) za proračun struja na početku rednog elementa. Relacija (6.2.4b) se 
koristi u slučaju transformatora čije sprege nisu ni YNyn niti Dyn i koriste se kao potrošački 
transformatori – oni nemaju sljedbenike. Ako se ovi transformatori koriste kao transformatori 
koji nisu potrošački, onda se uz njih priključuje i transformator za uzemljenje pa se nulta 
komponenta struje zatvara kroz njega. U tom slučaju i svim ostalim slučajevima rednih 
elemenata, koristi se relacija (6.2.4a). Relacija (6.2.4c) koriste se za sekcije i transformatore 
YNyn, a za sve ostale sprege transformatora umjesto nje koristi se relacija (6.2.4d).
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Procedura korekcija napona
Proračun (h+1)-ve aproksimacije napona drugog čvora rednog elementa k, koristeći 
relacije (6.2.2b) i (6.2.3c), glasi:
( ) ( ) ( ) ( ) 1111112 ˆˆˆˆˆˆ ++++ +úûùêëé -=
h
k
I
k
hL
k
h
k
U
k
h
k IYUUCU , Nk ...,2,1= , (6.2.5a)
(2.4.2b) ( ) ( ) ( ) 1121122212212 ˆˆˆˆˆˆ +--+ -= hkkkhkkhk I UYYYU , Nk ...,2,1= , (6.2.5b)
(5.2.2.2.5) ( ) ( ) ( )hkhkhk 21112 ˆˆˆˆˆ IFUEU += ++ Nk ...,2,1= . (6.2.5c)
Proračun desnih strana relacija (6.2.4) i (6.2.5) radi se uvijek koristeći aktuelne 
aproksimacije nepoznatih promjenljivih. Ovo se, takođe, odnosi i na indukovane napone ( ) 1ˆ +hLkU , 
koristeći relaciju (2.4.3) za aktuelne aproksimacije struja rednih elemenata. Kada je prvi čvor k1
rednog elementa k korjen u relaciji (6.2.5), onda je ( ) korjenhk UU ˆˆ 11 =+ . U ostalim slučajevima, 
elementi vektora ( ) 11ˆ +hkU  sastoje se od faznih napona drugog čvora (drugih čvorova) prethodnika
rednog elementa k.
Zbog singularnosti matrica transformatora čiji namotaji obje strane nisu povezani u 
izolovanu zvijezdu (dio 5.2) različiti dijelovi relacija (6.2.5) koriste se u zavisnosti od tipa 
rednog elementa. Relacija (6.2.5a) koristi se za sekcije i transformatore sprege YNyn. Ako je u 
pitanju transformator Dyn koristi se relacija (6.2.5b). Ako su u pitanju svi ostali transformatori 
koji nisu sprege ni YNyn niti Dyn, oni se koriste obično kao potrošački transformatori i tada 
nemaju sljedbenike pa se koristi relacija (6.2.5c). Ako se ovi transformatori koriste kao 
transformatori koji nisu potrošački onda se uz njih priključuje i transformator za uzemljenje što 
omogućuje definisanje nulte komponente napona. Na taj način impedansom kratkog spoja nultog 
redoslijeda transformatora za uzemljenje regularizuje se matrica 22kˆY , koja je inače singularna, 
pa se za ove sprege transformatora, u tom slučaju, koristi relacija (6.2.5b).
Algoritam GSSKN
1. inicijalna dodjela vrijednosti napona svim čvorovima, koje su jednake vrijednostima napona 
korjena mreže (početna aproksimacija napona);
2. početak iterativnog procesa: h=1;
3. anuliranje struja na početku i kraju svih rednih elemenata;
4. postavljanje brojača rednih elemenata na k = N;
5. proračun struja na kraju rednog elementa k – relacija (6.2.4a) ili (6.2.4.b);
6. proračun struja na početku rednog elementa k – relacija (6.2.4c) ili (6.2.4.d);
7. ako je brojač rednih elemenata k = 1, preći na sledeći korak, u suprotnom smanjiti brojač 
rednih elemenata k za jedan i vratiti se na korak 5;
8. proračunati napon na kraju rednog elementa k – relacija (6.2.5);
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9. ako je brojač rednih elemenata k = N, preći na sledeći korak, u suprotnom povećati brojač 
rednih elemenata k za jedan i vratiti se na korak 8;
10. provjera konvergencije;
11. ako je postupak konvergirao, proračun svih režimskih veličina od interesa, pa kraj iterativnog 
postupka, a ako nije – povećanje indeksa tekuće iteracije h za jedan i povratak na korak 3.
U ovoj glavi nisu posebno naglašeni: 1) petlje – prilog 9.6; 2) generatori tipa PV – prilog 
9.7; 3) tretman lokalne automatike – prilog 9.8. Razlog tome je što se ti efekti uvažavaju na isti 
način kao u standardnom postupku BFS.
Generalizovani postupak za proračun neuravnoteženih mreža Doktorska disertacija
74
Numerička verifikacija generalizovanog postupka za proračun nesimetričnih tokova snaga Predrag Vidović
75
7. NUMERIČKA VERIFIKACIJA GENERALIZOVANOG POSTUPKA 
ZA PRORAČUN NESIMETRIČNIH TOKOVA SNAGA
Predloženi postupak GSSKN prvo je verifikovan na dvije male mreže: a) modifikovane 
IEEE 4 test mreže sa 4 čvora i b) IEEE test mreže s 37 čvorova [65]. U slučaju a) modifikacija je 
napravljena da bi se mreže maksimalno pojednostavila. Modifikacija se sastoji u zamjeni 
transformatora između čvorova 2 i 3 sa sekcijom koja je identična sa sekcijom koja se nalazi 
između čvorova 1 i 2. Proračuni su rađeni sa sledećim postupcima: 1) GSSKN, 2) IZBG [29], 3) 
modifikovan NR postupak s konstantnom matricom Jacobian-a (TCIM) [61] i 4) postupak 
zasnovan na metodu konturnih struja (DADS) [35]. U tabelama u ovoj glavi kolona „1“ se 
odnosi na broj iteracija, a kolona „2“ na vrijeme proračuna u [ms]. U navedenom vremenu
proračuna u svim postupcima samo su uključena vremena za iterativni dio postupka. Vrijeme 
potrebno da se uradi optimalna numeracija čvorova prema drugoj Tinney-ovoj šemi (koja je 
potrebna za postupke IZBG i TCIM) „blago je manje od vremena potrebnog za formiranje 
vektora mreže koja je složena po slojevima“ (koja je potrebna za postupak GSSKN) [62]. Ako se 
uzme u obzir da je za formiranje modela tokova snaga za postupke IZBG i TCIM potrebno 
formirati i matricu admitansi, odnosno matricu Jacobian-a (kojih nema kod postupka GSSKN),
onda je jasno da je i formiranje modela tokova snaga za postupke IZBG i TCIM vremenski 
znatno zahtjevnije od vremena formiranja modela tokova snaga za postupak GSSKN. U svim 
proračunima je korišćen domen relativnih vrijednosti, „flat start“ s naponima korijena, kao i 
kriterijum konvergencije 10-6 (relativnih jedinica).
Poređenje postupka GSSKN s tri prethodno navedena postupka na malim mrežama 
rađeno je radi pronalaženja najefikasnijeg među postupcima IZBG, TCIM i DADS za poređenje 
postupka GSSKN samo s tim postupkom na mrežama velikih dimenzija. Dimenzije tih mreža idu 
i do čak 10000 čvorova. Osim toga, te mreže su miksovane i sadrže sve neregularnosti koje su 
obrađene u dijelu 6.1.
Rezultati proračuna na dvije navedene male mreže dati su u tabelama 7.1a i 7.1b. Broj 
iteracija u svim proračunima je isti, ali je postupak GSSKN značajno efikasniji sa aspekta 
vremena proračuna od ostalih postupaka. Odnos vremena proračuna postupaka IZBG, TCIM i 
DADS prema vremenu proračuna postupkom GSSKN je u prosjeku oko 2.50 puta u korist 
postupka GSSKN. Na osnovu ovih proračuna postupak GSSKN je nadalje poređen samo s 
postupkom IZBG kao efikasnijim od postupaka TCIM i DADS. U vrijeme za sprovođenje 
proračuna postupaka IZBG i TCIM nije uračunato vrijeme potrebno za LU faktorizaciju matrice 
admitansi, odnosno Jacobian-a, respektivno. Ovo vrijeme raste sa porastom dimenzija mreže. 
Stoga, za mreže velikih dimenzija efikasnost postupaka IZBG i TCIM će da opada jer će rasti 
vrijeme potrebno za LU faktorizaciju matrica, što nije slučaj s postupkom GSSKN.
U tabeli 7.1a osnovno stanje (OS) predstavlja opterećenje mreže prema snagama koje su 
date za IEEE 4 test mrežu. Ta mreža nema napojni transformator pa da se to opterećenje ne 
izražava procentualno u odnosu na njegovu nominalnu snagu, kao što je to urađeno za IEEE 37 
test mrežu – tabela 7.1b. U tabeli 7.1b 110 % znači da je opterećenje jednako 110 % od snage 
napojnog transformatora.
Tabela 7.1a. Poređenje četiri postupka – modifikovana IEEE 4 test mreža (OS – osnovno stanje)
GSSKN IZBG TCIM DADSOpterećenje
1 2 1 2 1 2 1 2
OS 5 0.005 5 0.012 5 0.013 5 0.014
Rezultati za različita opterećenja malih mreža dati su u tabelama 7.2a i 7.2b (znak „–“ 
znači da postupak ne konvergira). U tabeli 7.2a simulirano je opterećenje koje je do 7.5 puta 
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veće od osnovnog. U tabeli 7.2b simulirano je opterećenje koje je od 110 do 600 % u odnosu na 
nominalnu snagu napojnog transformatora. U oba slučaja te snage nisu fizički ostvarljive, a 
ovdje su dati rezultati da se vidi da je predloženi algoritam robustan i za takva opterećenja.
Tabela 7.1b. Poređenje četiri postupka – IEEE 37 test mreža
GSSKN IZBG TCIM DADSOpterećenje
[%] 1 2 1 2 1 2 1 2
110 5 0.045 5 0.112 5 0.114 5 0.130
Tabela 7.2a. Poređenje dva postupka za različita opterećenja mreže – modifikovana IEEE 4 test 
mreža
GSSKN IZBGOpterećenje
1 2 1 2
OS 5 0.005 5 0.012
1.5´OS 6 0.006 6 0.014
2.0´OS 7 0.007 7 0.017
3.0´OS 9 0.009 9 0.022
4.0´OS 11 0.011 11 0.026
5.0´OS 15 0.015 15 0.036
6.0´OS 21 0.021 21 0.050
7.0´OS 38 0.038 38 0.091
7.5´OS – – – –
Tabela 7.2b. Poređenje dva postupka za različita opterećenja napojnog transformatora – IEEE 
37 test mreža
GSSKN IZBGOpterećenje
[%] 1 2 1 2
110 5 0.045 5 0.112
150 6 0.054 6 0.135
200 7 0.063 7 0.158
300 9 0.081 9 0.202
400 12 0.108 12 0.269
500 19 0.171 19 0.426
550 28 0.252 28 0.627
600 – – – –
Tabela 7.3 prikazuje rezultate za različit odnos R/X sekcija mreže u opsegu 0.1 do 3.0 
zadržavajući vrijednost impedanse konstantnom ( )2 2 konstantaR X Z+ = = . Nijedan od 
postupaka nije osjetljiv na ovaj odnos.
Tabela 7.3. Broj iteracija za različit odnos R/X
R/X GSSKN IZBG TCIM DADS
0.1 5 5 5 5
0.5 5 5 5 5
1.0 5 5 5 5
1.5 5 5 5 5
2.0 5 5 5 5
3.0 5 5 5 5
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Tabela 7.4 prikazuje rezultate za postupak GSSKN na mreži koja sadrži petlje. Mreža je 
dobijena spajanjem parova čvorova radijalne IEEE test mreže od 37 čvorova. Poslednji od 
testiranih slučajeva sadrži 9 petlji što čini oko 25% čvorova mreže (relativno veliki broj petlji). 
Povećanje broja iteracija u postupku GSSKN s povećanjem broja petlji je u potpunoj saglasnosti
sa standardnim postupkom BFS [20, 21, 23, 62]. Povećanje broja iteracija za relativno veliki broj 
petlji mreže (9 petlji) povećava vrijeme proračuna na oko 0.082/0.045 = 1.82 puta. Ovo je 
značajno manje povećanje vremena u odnosu na, već navedenu, 2.50 puta veću efikasnost
postupka GSSKN u odnosu na postupke IZBG, TCIM i DADS primjenjene na radijalne mreže.
Tabela 7.4. Postupak GSSKN primenjen za proračun upetljane mreže
Broj petlji 1 2
0 5 0.045
3 6 0.056
5 7 0.067
7 8 0.079
9 8 0.082
Predloženi postupak GSSKN verifikovan je na značajnom broju severnoameričkih 
miksovanih distributivnih mreža. Jedna reprezentativna realna miksovana radijalna mreža je 
korišćena u disertaciji da bi se pokazale osnovne osobine predloženog postupka. Mreža se sastoji 
od 1014 rednih elemenata – 241 trofaznih, 39 dvofaznih i 734 monofaznih. Mreža sadrži sekcije 
(vodova) i distributivne transformatore. Napaja se s napojnog transformatora nominalne snage 
30 MVA. Naponski nivo je 25 kV. Potrošnje su specificirane na sekundarima distributivnih 
transformatora. Nominalne snage ovih transformatora su u opsegu od 15 do 167 kVA za 
monofazne transformatore i od 30 do 750 kVA za trofazne transformatore. Nema spregnutih 
elemenata u mreži. Ova mreža je osnovna mreža. Tri klase rezultata (prva, druga i treća), koje se 
odnose na ovu mrežu, date su u nastavku. Prva klasa proračuna odnosi se na osnovnu mrežu.
Druga klasa se odnosi na istu mrežu u koju su uključeni (simulirani) spregnuti elementi i 
topološke neregularnosti. Treća klasa proračuna odnosi se poređenje efikasnosti proračuna 
miksovane i trofazne mreže postupkom GSSKN, obje sa istim brojem čvorova. Pored te tri klase 
proračuna za tu mrežu obrađene su još dvije klase. Četvrta klasa se odnosi na miksovane mreže
različitih dimenzija – od 1014 do 10087 rednih elemenata. Peta klasa proračuna odnosi se na 
mrežu s DG tipa PV (DG u ostalim klasama proračuna su tretirani tipom PQ).
Prva klasa proračuna (osnovna mreža)
Opterećenje mreže je varirano u sledećem opsegu: 50, 75, 100, 125 i 150% od snage 
napojnog transformatora. Fazni naponi korijena su nesimetrični i potrošnja priključena u 
dvofaznim i trofaznim čvorovima međusobno je različita po fazama. Rezultati proračuna 
koristeći se postupcima GSSKN i IZBG prikazani su u tabeli 7.5. Očigledno je da je postupak
GSSKN oko 2.50 puta efikasniji od postupka IZBG. Osim toga, vrijeme neophodno za LU 
faktorizaciju matrice admitansi za postupak IZBG je oko 4.82 ms. Ovo vrijeme je više od dva 
puta duže od vremena za proračun tokova snaga kada je mreže opterećena 100 %. Ovo vrijeme 
nije uključeno u rezultate prikazane u tabeli 7.5. Ono takođe nije uključeno ni u rezultate druge 
dvije klase proračuna.
Druga klasa proračuna
Ovdje su prikazana tri proračuna. Slučaj 1 odnosi se na osnovnu mrežu (rezultati za 
postupak GSSKN sa 75 % opterećenom mrežom – tabela 7.5). Sledeća dva slučaja se sastoje od 
osnovne mreže na kojoj su simulirani spregnuti elementi i topološke neregularnosti: slučaj 2 –
osnovna mreža sa 2´50 spregnutih trofaznih sekcija (voda) i slučaj 3 – osnovna mreža sa 5 
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topoloških neregularnosti sa slike 6.1.3c i 5 sa slike 6.1.5. Opterećenje mreže je 75 %. Rezultati 
su prikazani u tabeli 7.6.
Tabela 7.5 – Poređenje postupaka GSSKN i IZBG za promenu opterećenja mreže
GSSKN IZBGOpterećenje
[%] 1 2 1 2
50 5 0.63 5 1.62
75 6 0.74 6 1.87
100 7 0.85 7 2.12
125 8 0.96 8 2.37
150 9 1.07 9 2.62
Tabela 7.6 – Postupak GSSKN za proračun miksovanih mreža sa spregnutim elementima (slučaj 
2) i sa neregularnostima (slučaj 3)
Slučaj 1 Slučaj 2 Slučaj 3
1 2 1 2 1 2
6 0.74 6 0.81 6 0.78
Prikazani rezultati pokazuju da spregnuti elementi i topološke neregularnosti (koji ne 
predstavljaju česte pojave u mreži) veoma malo utiču na efikasnost postupka GSSKN.
Treća klasa proračuna
Ovdje su prikazana dva proračuna. Slučaj 1 se odnosi na osnovnu mrežu – tabela 7.5.
Slučaj 2 se odnosi na osnovnu mrežu koja se sastoji od trofaznih elemenata. Ona je dobijena tako 
što su svi monofazni i dvofazni elementi zamjenjeni trofaznim, ali sa sačuvanim procentom 
opterećenja mreže. Isti rezultati su dobijeni za sledeće dvije varijante: 1) potrošnja po fazama je 
međusobno različita i fazni naponi korijena su nesimetrični i 2) prethodna varijanta koja je 
proširena sa 5 % neuravnoteženih rednih elemenata. Opterećenje mreže je 75 %. Rezultati su 
prikazani u tabeli 7.7. Kraće vrijeme za izvršenje proračuna u slučaju 1 u odnosu na slučaj 2 je 
posledica manjeg broja faza sekcija i transformatora u mreži iz slučaja 1.
Tabela 7.7 – Proračuni miksovane i trofazne neuravnotežene mreže
Slučaj 1 Slučaj 2
1 2 1 2
6 0.74 6 0.83
Četvrta klasa proračuna
U ovoj klasi proračuna predstavljeni su rezultati za četiri različite mreže. One se razlikuju 
po broju rednih elemenata: 1014 (mreža iz prethodne tri klase proračuna), 3581, 5232 i 10087.
Osim po broju rednih elemenata, one se razlikuju i po broju i snazi napojnih transformatora. 
Njihov relativni odnos trofaznih, dvofaznih i monofaznih rednih elemenata je aproksimativno 
isti, osim mreže koja ima 10087 rednih elemenata. Poslednja mreža ima relativno veći broj 
trofaznih rednih elemenata i konsekventno manji broj monofaznih rednih elemenata od 
prethodnih mreža. Sve mreže su opterećenje 75 %. Rezultati su prikazani u tabeli 7.8. Iz nje se, 
takođe, vidi da je odnos vremena poređenih postupaka opet oko 2.50 na štetu postupka IZBG.
Peta klasa proračuna
Druga mreža predstavljena u četvrtoj klasi proračuna (3581 rednih elemenata) ima 43 
DG. Njihove nominalne snage su u opsegu od 10 do 1800 kVA. Svi su oni tipa PQ (četvrta klasa 
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proračuna). U ovoj klasi proračuna dvanaest od njih je simulirano da su tipa PV. Moduli njihovih 
napona su specificirani na vrijednost koja je za 5 % veća od vrijednosti napona čvorova, u 
kojima su oni priključeni, izračunata u četvrtoj klasi proračuna. Ograničenja reaktivnih snaga
generatora priključenih u čvorovima tipa PV nisu uzeta u obzir. Proračun stanja mreže s DG tipa 
PV urađen je u skladu s referencom [21]. Dva slučaja proračuna su prikazana u tabeli 7.9. U 
prvom slučaju svih 12 DG tipa PV su uzeti u razmatranje kao da su tipa PQ. U drugom slučaju 
tih 12 DG su tipa PV. Mreža je opterećena 75 % u oba slučaja. Broj iteracija i vrijeme proračuna 
raste s porastom broja DG tipa PV u potpunoj saglasnosti sa standardnim BFS proračuna [20].
Table 7.8. Poređenje dva postupka na miksovanim mrežama različitih dimenzija
GSSKN IZBGBroj rednih 
elemenata 1 2 1 2
1014 6 0.74 6 1.87
3581 6 2.66 6 6.72
5232 6 3.79 6 9.59
10087 6 8.92 6 22.56
Tabela 7.9. Proračuni mreža bez i s DG tipa PV
Slučaj 1 Slučaj 2
1 2 1 2
6 2.66 9 4.05
Na osnovu prikazanih rezultata mogu da se izdvoje sledeći zaključci:
1. Prva klasa proračuna (tabela 7.5) pokazuje da je postupak GSSKN značajno efikasniji od 
postupka IZBG (pa tako i od ostalih).
2. Druga klasa proračuna (tabela 7.6) pokazuje da spregnuti elementi i topološke
neregularnosti ne narušavaju efikasnosti postupka GSSKN.
3. Treća klasa proračuna (tabela 7.7) pokazuje da postupak GSSKN može da se primjeni sa
istom efikasnošću za proračun nesimetričnih režima i neuravnoteženih trofaznih i 
miksovanih mreža.
4. Četvrta klasa proračuna (tabela 7.8) pokazuje da vrijeme potrebno za proračun tokova snaga 
postupkom GSSKN raste s porastom dimenzija miksovane mreže u istom smislu kao kod 
standardnog postupka BFS.
5. Peta klasa proračuna (tabela 7.9) pokazuje da je efikasnost postupka GSSKN i standardnog 
postupka BFS ista kada u mreži postoje DG tipa PV. U oba postupka broj iteracija i vrijeme 
potrebno za proračun tokova snaga rastu s porastom broja DG tipa PV.
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8. ZAKLJUČAK
Proračun tokova snaga slaboupetljanih aktivnih distributivnih mreža je u Uvodu stavljen
u okvire DMS, a preko njega i u koncept pametnih mreža, kao jedna od osnovnih funkcija tog 
sistema, odnosno koncepta.
U disertaciji je postignut sledeći cilj koji je postavljen u uvodu: „Pokazati da standardne 
postupke BFS (čišćenje unaprjed/unazad) ne samo da ne treba napuštati prilikom proračuna 
tokova snaga neuravnoteženih slaboupetljanih aktivnih mreža (uključene miksovane), već da je 
to napuštanje kontraproduktivno, bar sa aspekta postupaka koji su do sada objavljeni u 
literaturi.“
U tu svrhu je razvijen postupak GSSKN integrisan u DMS. Integracija postupka GSSKN 
u DMS se sastoji od sledećeg: 1) postupak GSSKN se naslanja na jedinstvenu bazu podataka 
DMS i 2) rezultati dobijeni proračunom tokova snaga korišćenjem postupka GSSKN koriste se u 
velikom broju ostalih funkcija DMS (estimacija stanja, kvarovi, regulacija napona i reaktivnih
snaga, optimalna konfiguracija mreže, restauracija napajanja itd.). Generalizacija je napravljena 
tako što su sve pogodnosti klasičnih postupaka BFS za proračun tokova snaga trofaznih
uravnoteženih mreža u simetričnim režimima (direktnog redoslijeda), u odnosu na ostale 
postupke primjenjene za iste proračune, prenjete i u domen uravnoteženih mreža u nesimetričnim 
režimima i neuravnoteženih mreža (u nesimetričnim režimima), sa uključenim miksovanim 
mrežama. Postupak GSSKN je izveden generalizacijom standardnog postupka BFS na sledeći 
način:
1. Uveden je nov tip čvorova – čvorovi faznog diskontinuiteta (ČFD).
2. Standardna numeracija slaboupetljanih trofaznih distributivnih mreža u simetričnim 
režimima generalizovana je s ciljem da se obuhvate neuravnotežene mreže sa uključenim 
miksovanim mrežama.
3. Miksovane mreže su podjeljene na regularne i neregularne.
4. Neregularnim mrežama su obuhvaćene sve neregularnosti5 koje se pojavljuju u praktičnim 
realizacijama neuravnoteženih mreža sa obuhvaćenim miksovanim mrežama.
5. Postupak GSSKN je u potpunosti saglasan sa standardnim postupkom BFS. Zasnovan je na 
modelu slaboupetljanih neuravnoteženih distributivnih mreža (obuhvaćene miksovane), koji 
je napisan direktnom primjenom Kichhoff-ovih zakona.
6. Taj model je riješen primenom Gauss/Seidel-og iterativnog postupka.
Na taj način su zadržane sve osobine standardnih postupaka BFS:
1. standardan tretman petlji;
2. standardan tretman DG;
                                                  
5 Pod „svim neregularnostima“ podrazumjevaju se one na koje je autor nailazio u svom desetogodišnjem iskustvu sa 
sjevernoameričkim mrežama.
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3. veoma jednostavan tretman regulacionih transformatora (pod opterećenjem i u 
beznaponskom stanju);
4. veoma jednostavan tretman kondenzatora (prigušnica) s lokalnom automatikom;
5. postupak nije osjetljiv na obradu kratkih sekcija, pa čak i sekcija s nultim parametrima; 
odnosno, problem slabe uslovljenosti matrica koje se faktorišu u postupcima orijentisanim
na čvorove (matrica admitansi i matrica Jacobian-a), ovdje se ne pojavljuje;
6. vrlo jednostavan tretman induktivno i kapacitivno spregnutih različitih elemenata 
distributivnih mreža (vodova golih provodnika).
Predloženi postupak GSSKN prvo je upoređen sa sledećim – najreprezentativnijim
postupcima specijalno razvijenih za proračun tokova snaga distributivnih mreža koji su 
predloženi u literaturi:
1. IZBG (postupak injektiranih struja); orijentisan je na čvorove i na metodu nezavisnih 
napona;
2. TCIM (modifikovan NR metod); orijentisan je na čvorove i na metodu nezavisnih napona;
3. DADS; orijentisan je na konture i na metodu konturnih struja.
U tu svrhu korišćene su test mreže IEEE sa 4 i 37 čvorova. Nakon toga postupak GSSKN je 
poređen samo s postupkom IZBG kao najefikasnijim među postupcima IZBG, TCIM i DADS. 
Miksovane mreže kao najkompleksnije neuravnotežene distributivne mreže su korišćene za to 
poređenje. Te mreže sadrže neregularnosti koje se pojavljuju u distributivnim mrežama i koje 
moraju da se uvaže u proračunima koji su industrijski proizvodi. Ta poređenja su pokazala 
sledeće dvije osnovne osobine postupka GSSKN:
1. Robusnost postupka GSSKN je u najlošijem slučaju jednaka s robusnošću ostalih postupaka 
razvijenih za proračun neuravnoteženih distributivnih mreža.
2. Postupak GSSKN je oko 2.50 puta brži od postupaka IZBG, TCIM i DADS. Osim toga, 
vrijeme neophodno za LU faktorizaciju matrice admitansi kod postupaka IZBG i TCIM, kao 
i vrijeme potrebno za množenje matrica kod postupka DADS, nije uzeto u obzir. Sa 
porastom broja elemenata mreže ta vremena mogu značajno da prevazilaze vrijeme potrebno 
za sam proračun tokova snaga.
Stoga, postupak GSSKN značajno podiže kvalitet i efikasnost proračuna u DMS jer
mnoge prethodno navedene funkcije, koje koriste rezultate proračuna tokova snaga postaju 
veoma efikasne. Svakako, s podizanjem kvaliteta i efikasnosti DMS, kao osnovne platforme 
koncepta pametnih distributivnih mreža, rastu kvalitet i efikasnost tog koncepta.
Dakle, kvantitativnom verifikacijom performansi predloženog postupka, pokazano je da u 
proračunima nesimetričnih tokova snaga (ne)uravnoteženih distributivnih mreža (uključene 
miksovane) ne samo da nije potrebno, već nije racionalno da se napuste izuzetno efikasni 
postupci BFS koji su razvijeni za proračune simetričnih tokova snaga. Uz to, sa istom 
efikasnošću se ti proračuni mogu primjeniti i na proračune režima svih obuhvaćenih mreža s 
kratkim spojevima (taj problem nije bio predmet disertacije). Ali, ipak je potrebno naglasiti da 
jedinstven postupak (GSSKN) za oba osnovna proračuna distributivnih mreža – tokovi snaga i 
režimi s kratkim spojevima – čini DMS vrlo konzistentnim bar sa aspekta tih proračuna.
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Istraživanja problema nesimetričnih tokova snaga (ne)uravnoteženih distributivnih mreža 
potrebno je da se usmjere ka sledećim, manje ili više složenim pitanjima:
· Da li se standardnim tipovima čvorova – QV, PQ i PV – dovoljno dobro odslikava priroda 
nesimetričnih režima trofaznih distributivnih mreža?
· Problem koji se odnosi na specifikaciju proizvodnje aktivne snage trofaznih DG i njihove 
proizvodnje reaktivne snage, odnosno napona.
· Problem ogromnog broja različitih sprega trofaznih transformatora. Ti transformatori treba 
da se modeluju i uvaže u algoritmima i softveru za proračun nesimetričnih tokova snaga. 
(Npr, samo sprega Dy ima šest: Dy1, 3, 5, 7, 9, 11, a svaka od njih ima dvije varijante – sa i 
bez uzemljenja zvjezdišta.)
· Izbor domena – fazni (s transformatorima realnih odnosa transformacije), domen simetričnih 
komponenti (s transformatorima kompleksnih odnosa transformacije) ili kombinacija oba –
za obradu nesimetričnih tokova snaga trofaznih distributivnih mreža, a posebno miksovanih
mreža.
· Realizacija proračuna režima distributivnih mreža s prekidima zasnovana na algoritmima 
razvijenim za proračun tokova snaga (unifikacija proračuna tokova snaga i režima s obje 
vrste kvarova – kratki spojevi i prekidi faza).
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9. PRILOZI
U ovoj glavi je izložena materija koja je bitna za disertaciju ali bi opterećivala njen 
osnovni dio. U dijelu 9.1 prikazano je modelovanje električnih kola primjereno 
elektroenergetskim mrežama. U dijelu 9.2 prikazani su metodi za rješavanje sistema linearnih 
jednačina koji se koriste u elektroenergetici. Metodi za rješavanje sistema nelinearnih jednačina
tipičnih za elektroenergetske sisteme prikazani su u dijelu 9.3. U dijelu 9.4 prikazano je 
određivanje parametara vodova golih provodnika. Određivanje rednih i otočnih parametara 
trofaznih transformatora prikazano je u dijelu 9.5. U dijelu 9.6 prikazano je uvažavanje petlji u 
proračunima tokova snaga distributivnih mreža, a uvažavanje DG prikazano je u dijelu 9.7. 
Tretman lokalne automatike u proračunima tokova snaga distributivnih mreža prikazan je u 
dijelu 9.8.
9.1. MODELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH MREŽA
U ovom dijelu obrađeni su sledeći načini modelovanja električnih kola tipičnih za 
elektroenergetske mreže (Uvod, slika 1.2): 1) direktna primjena Kirchhoff-ovoh zakona –
paragraf 9.1.1, 2) metod nezavisnih napona – paragraf 9.1.2 i 3) metod konturnih struja –
paragraf 9.1.3.
9.1.1. Direktna primena Kirchhoff-ovih zakona za modelovanje i proračun kola
U ovom paragrafu će se obraditi modelovanje i proračun ljestvičastih kola direktnom 
primjenom Kirchhoff-ovih zakona [66]. Primjer takvog kola dat je na slici 9.1.1.1. Ono je tipično 
za distributivne mreže. Kolo ima pet čvorova, 5=čn : čvor nultog potencijala 0 (prikazan je 
višestruko – četiri puta, bez pridružene oznake za zemlju) i čvorovi 1, 2, 3 i 4. Njihovi naponi u 
odnosu na čvor nultog potencijala označeni su sa iUˆ , i = 1, 2, 3, 4 (u subskriptu imaju jedan 
indeks). Kolo ima sedam grana, 7=gn :
1. složena otoka (0–1), koju čine paralelna veza idealnog naponskog izvora s naponom 1Uˆ  i 
impedantne (admitantne) grane admitanse 01yˆ – korjen mreže;
2. jednostavna redna impedantna (admitantna) grana (1–2) impedanse 2zˆ ;
3. složena otoka (2–0), koju čine paralelna veza potrošača/generatora sa snagom 2Sˆ  i impedantne 
(admitantne) grane admitanse 02yˆ ;
4. jednostavna redna impedantna (admitantna) grana (2–3), impedanse 3zˆ ;
5. složena otoka (3–0), koju čine paralelna veza potrošača/generatora snage 3Sˆ  i impedantna 
(admitantna) grana admitanse 03yˆ ;
6. jednostavna redna impedantna (admitantna) grana (2–4), impedanse 4zˆ ;
7. složena otoka (4–0), koju čine paralelna veza potrošača/generatora snage 4Sˆ  i impedantne 
(admitantne) grane admitanse 04yˆ .
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1Eˆ
1 2
3
2zˆ
3zˆ
2Iˆ
0
kontura 2
3Sˆ
4Iˆ
3ˆI
1ˆJ
kontura 3
2Sˆ2Uˆ 02yˆ
2jˆ
01yˆ
3Uˆ03yˆ
1ˆj
3Jˆ 3jˆ
kontura 4
4Sˆ 4Uˆ04yˆ
4Jˆ 4jˆ
01Jˆ
40Jˆ
30Jˆ
20Jˆ
41Uˆ
4zˆ
12uˆ
23uˆ
24uˆ
2Jˆ
Slika 9.1.1.1 – Razmatrano ljestvičasto kolo
Složene otoke (0–1), (2–0), (3–0) i (4–0) čine otočne impedantne (admitantne) grane 
admitansi 01yˆ , 02yˆ , 03yˆ  i 04yˆ , kao i grane s potrošačima/generatorima snaga 2Sˆ , 3Sˆ  i 4Sˆ . 
Njihovi naponi su jednaki naponima čvorova iUˆ , i = 1, 2, 3, 4. Naponi jednostavnih rednih grana 
(1–2), (2–3) i (2–4) označeni su sa 12uˆ , 23uˆ  i 24uˆ  (u subskriptu imaju dva indeksa). Za svaki od 
njih važi: jiij UUu ˆˆˆ -= .
Jednostavne redne grane i složene otoke čine konture. Broj nezavisnih kontura iznosi: 
31571 =+-=+-= čgkon nnn . One su izabrane i označene sa kontura 2, kontura 3 i kontura 4 –
tačkaste linije na slici 9.1.1.1, sa izabranim referentnim smjerovima. Konture su numerisane od 2 
do 4, a ne od 1 do 3 iz formalnih razloga. Svaka se kontura zatvara u čvoru nultog potencijala. 
On je označen sa 0 samo na jednom mestu – kod idealnog naponskog izvora 1Eˆ .
Potrebno je da se kolo modeluje direktnom primjenom Kirchhoff-ovih zakona i načelno 
utvrdi postupak za rješenje modela. Model treba da bude usmeren prema proračunu tokova snaga 
radijalnih distributivnih mreža (postupak SSKN). Eksitaciju čine napon jedinog idealnog 
naponskog izvora 1Eˆ  i snage potrošača/generatora 2Sˆ , 3Sˆ  i 4Sˆ . Referentni smjerovi tih snaga 
dati su na slici. Ako su aktivne snage tih uređaja pozitivne saglasno s referentnim smjerovima 
odgovarajućih snaga, onda ti uređaji troše aktivnu snagu. Isto važi i za reaktivne snage. Ako su 
aktivne snage tih uređaja negativne saglasno s referentnim smjerovima odgovarajućih snaga, 
onda ti uređaji proizvode aktivnu snagu. Dakle, ti uređaji mogu da troše ili proizvode aktivnu 
snagu (potrošači i generatori aktivne snage, respektivno). Isto važi i za reaktivne snage. 
Parametri kola 01yˆ , 02yˆ , 03yˆ , 04yˆ , 2zˆ , 3zˆ  i 4zˆ , poznati su.
Broj relacija modela saglasnih s Kirchhoff-ovim zakonima iznosi: 
=-+ 1čkon nn 7153 =-+ :
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0ˆˆ 201 =- IJ    (čvor 1), (9.1.1.1a)
0ˆˆˆˆ 43202 =--- IIJI    (čvor 2), (9.1.1.1b)
0ˆˆ 303 =- JI    (čvor 3), (9.1.1.1c)
0ˆˆ 404 =- JI    (čvor 4), (9.1.1.1d)
0ˆˆˆ 2121 =-- UuU    (kontura 2), (9.1.1.1e)
0ˆˆˆ 3232 =-- UuU    (kontura 3), (9.1.1.1f)
0ˆˆˆ 4242 =-- UuU    (kontura 4). (9.1.1.1g)
Konstitutivne relacije grana glase:
Grana (0–1): 11 ˆˆ EU = , (9.1.1.2a)
Grana (1–2): 2212 ˆˆˆ Izu = , (9.1.1.2b)
Grana (2–0): ÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
-=
*
2
2
20
02
2 ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
1ˆ
U
S
J
y
U , (9.1.1.2c)
Grana (2–3): 3323 ˆˆˆ Izu = , (9.1.1.2d)
Grana (3–0): ÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
-=
*
3
3
30
03
3 ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
1ˆ
U
S
J
y
U , (9.1.1.2e)
Grana (2–4): 4424 ˆˆˆ Izu = , (9.1.1.2f)
Grana (4–0): ÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
-=
*
4
4
40
04
4 ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
1ˆ
U
S
J
y
U , (9.1.1.2g)
odnosno:
Grana (0–1): 11 ˆˆ EU = , (9.1.1.3a)
Grana (1–2): 2212 ˆˆˆ Izu = , (9.1.1.3b)
Grana (2–0): 
*
2
2
02220 ˆ
ˆ
ˆˆˆ
U
S
yUJ += , (9.1.1.3c)
Grana (2–3): 3323 ˆˆˆ Izu = , (9.1.1.3d)
Grana (3–0): 
*
3
3
03330 ˆ
ˆ
ˆˆˆ
U
S
yUJ += , (9.1.1.3e)
Grana (2–4): 4424 ˆˆˆ Izu = , (9.1.1.3f)
Grana (4–0): 
*
4
4
04440 ˆ
ˆ
ˆˆˆ
U
S
yUJ += . (9.1.1.3g)
Konstitutivna relacije grane (0–1), (1–2), (2–3) i (2–4), linearne su. Konstitutivne relacije 
grana (2–0), (3–0) i (4–0), nelinearne su.
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Ako se izrazi za struje 20Jˆ  (9.1.1.3c), 30Jˆ  (9.1.1.3e) i 40Jˆ  (9.1.1.3g), uvrste u relacije 
(9.1.1.1b), (9.1.1.1c) i (9.1.1.1d), napon 1Uˆ  iz relacije (9.1.1.2a) u (9.1.1.1e), a izrazi za napone 
12uˆ  (9.1.1.3b), 23uˆ  (9.1.1.3d) i 24uˆ  (9.1.1.3f), uvrste u relacije (9.1.1.1e), (9.1.1.1f) i (9.1.1.1g), 
modelu (9.1.1.1) može da se da oblik:
201
ˆˆ IJ =    (čvor 1), (9.1.1.4a)
43*
2
2
0222
ˆˆ
ˆ
ˆ
ˆˆˆ II
U
S
yUI +++=    (čvor 2), (9.1.1.4b)
*
3
3
0333 ˆ
ˆ
ˆˆˆ
U
S
yUI +=    (čvor 3), (9.1.1.4c)
*
4
4
0444 ˆ
ˆ
ˆˆˆ
U
S
yUI +=    (čvor 4), (9.1.1.4d)
2212
ˆˆˆˆ IzEU -=    (kontura 2), (9.1.1.4e)
3323
ˆˆˆˆ IzUU -=    (kontura 3), (9.1.1.4f)
4424
ˆˆˆˆ IzUU -=    (kontura 4). (9.1.1.4g)
Ovaj model može da se restrukturira na sledeći način:
43*
2
2
0222
ˆˆ
ˆ
ˆ
ˆˆˆ II
U
S
yUI +++=    (čvor 2), (9.1.1.5a)
*
3
3
0333 ˆ
ˆ
ˆˆˆ
U
S
yUI +=    (čvor 3), (9.1.1.5b)
*
4
4
0444 ˆ
ˆ
ˆˆˆ
U
S
yUI +=    (čvor 4), (9.1.1.5c)
2212
ˆˆˆˆ IzEU -=    (kontura 2), (9.1.1.5d)
3323
ˆˆˆˆ IzUU -=    (kontura 3), (9.1.1.5e)
4424
ˆˆˆˆ IzUU -=    (kontura 4). (9.1.1.5f)
201
ˆˆ IJ =    (čvor 1), (9.1.1.5g)
Sedam relacija (9.1.1.5) čine sistem sa jedanaest varijabli. To su: tri struje grana: 2Iˆ , 3ˆI  i 
4ˆI , tri napona čvorova 2Uˆ , 3Uˆ  i 4Uˆ , struja 01Jˆ  otoke (0–1), napon 1Eˆ  idealnog naponskog 
izvora u grani (0–1), kao i tri snage 2Sˆ , 3Sˆ  i 4Sˆ . Neka su četiri veličine 1Eˆ , 2Sˆ , 3Sˆ  i 4Sˆ  poznate. 
One čine eksitaciju kola. Tako, model (9.1.1.5) može da se riješi po sedam veličina koje čine 
odziv kola: 2Iˆ , 3ˆI  i 4ˆI , 2Uˆ , 3Uˆ , 4Uˆ  i 01Jˆ . Jednačina (9.1.1.5g) može da se raspregne od 
prethodnih šest jednačina pošto se struja 01Jˆ  pojavljuje samo u njoj i može da se direktno 
izračuna – ona je jednaka struji 2Iˆ . Ova struja se računa iz prethodnih šest jednačina. Dakle, 
osnovni problem razmatranog kola jeste rešenje šest simultanih jednačina (9.1.1.5a) do 
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(9.1.1.5f), po isto toliko nepoznatih veličina: 2Iˆ , 3ˆI  i 4ˆI , 2Uˆ , 3Uˆ  i 4Uˆ . One mogu da se 
restrukturiraju na sledeći način [zamjenjen redosljed jednačina (9.1.1.5a), (9.1.1.5b) i (9.1.1.5c)]:
044*
4
4
4 ˆˆˆ
ˆ
ˆ yU
U
S
I +=    (čvor 4), (9.1.1.6a)
033*
3
3
3 ˆˆˆ
ˆ
ˆ yU
U
S
I +=    (čvor 3), (9.1.1.6b)
43022*
2
2
2
ˆˆˆˆ
ˆ
ˆ
ˆ IIyU
U
S
I +++=    (čvor 2), (9.1.1.6c)
2212
ˆˆˆˆ IzEU -=    (kontura 2), (9.1.1.6d)
3323
ˆˆˆˆ IzUU -=    (kontura 3), (9.1.1.6e)
4424
ˆˆˆˆ IzUU -=    (kontura 4). (9.1.1.6f)
Prve tri relacije nisu linearne, a druge tri jesu. Dakle, sistem (9.1.1.6) jeste generalno 
nelinearan, pa treba da se rješava metodima za rješavanje nelinearnih simultanih jednačina (npr. 
Gauss/Seidel-ovim metodom – paragraf 9.3.2). Posle njegovog rješenja, raspolaže se s 
vrijednostima sledećih veličina: 2Iˆ , 3ˆI  i 4ˆI , 2Uˆ , 3Uˆ  i 4Uˆ , kao i eksitacijom kola: 1Eˆ , 2Sˆ , 3Sˆ  i 
4Sˆ  (unapred specificirane četiri veličine). Sada mogu da se rekonstruišu (izračunaju) i sve ostale 
veličine kola sa slike 9.1.1.1 koje su od interesa:
0111 ˆˆˆ yUj = , (9.1.1.7a)
201
ˆˆ IJ = , (9.1.1.7b)
0111
ˆˆˆ JjJ += , (9.1.1.7c)
1
*
11
ˆˆˆ JUS = ( 1ˆS  je kompleksna snaga kojom se aktivna i reaktivna 
energija iz idealnog naponskog izvora predaju ostatku kola),
(9.1.1.7d)
0222 ˆˆˆ yUj = , (9.1.1.7d)
*
2
2
2 ˆ
ˆ
ˆ
U
S
J = , (9.1.1.7e)
2220
ˆˆˆ JjJ += ,
0333 ˆˆˆ yUj = , (9.1.1.7f)
*
3
3
3 ˆ
ˆ
ˆ
U
S
J = , (9.1.1.7g)
3330
ˆˆˆ JjJ += , (9.1.1.7h)
0444 ˆˆˆ yUj = , (9.1.1.7i)
*
4
4
4 ˆ
ˆ
ˆ
U
S
J = , (9.1.1.7j)
4440
ˆˆˆ JjJ += . (9.1.1.7k)
Kolo sa slike 9.1.1.1 može da se pojednostavljeno prikaže kao na slici 9.1.1.2a. Ta 
pojednostavljena forma razmatranog ljestvičastog kola tipična je za predstavu radijalnih 
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distributivnih mreža u svrhu modelovanja i proračuna tokova snaga. Na njoj su istaknute samo 
veličine od neposrednog interesa i to na uobičajen način: kompleksne snage 
potrošnje/proizvodnje u čvorovima označene su strelicama usmjerenim od čvorova, a otoka 
prvog čvora je izvučena „izvan“ kola pošto nije od neposrednog interesa; njen režim može da se 
izračuna nezavisno od režima ostatka kola – koristeći se poznatim naponom 1Eˆ . Kada se 
specificira kolo sa slike 9.1.1.2a, tada za njega mogu da se vrlo jednostavno i jednoznačno 
napišu relacije (9.1.1.6) – suštinski deo modela razmatranog kola sa slike 9.1.1.1, odnosno 
9.1.1.2a.
Zbog raspregnute jednačine napisane prema strujnom Kirchhoff-ovom zakonu za čvor 1, 
ljestvičasto kolo se prikazuje kolom koje nema drugih otoka u prvom čvoru, osim priključenog 
idealnog naponskog izvora. Takvo kolo je prikazano na slici 9.1.1.2b.
Sada može da se izvede sledeći zaključak koji je suštinski za proračune tokova snaga 
radijalnih distributivnih mreža:
1. ključni dio modela koji treba i može da se riješi prvi, čine šest jednačina (9.1.1.6), po šest struja 
grana i napona čvorova (osim prvog koji je poznat); te jednačine nisu linearne zbog nelinearnosti 
prve tri;
2. na osnovu tog rješenja, jednostavno (direktno) računaju se preostale nepoznate veličine: struja i 
snaga idealnog naponskog izvora priključenog u čvoru 1, struje potrošača/generatora itd, koristeći 
se relacijama (9.1.1.7).
Ključnom delu modela (9.1.1.6) može da se da sledeća forma:
å
Î
++=
kj
jkk
k
k
k IyUU
S
I
α
ˆˆˆ
ˆ
ˆ
ˆ
0*
,   2,3,4=k ; (9.1.1.8a)
,ˆˆˆˆ kkKk IzUU -= 4,3,2=k . (9.1.1.8b)
Sa kα  je označen skup indeksa struja rednih grana koje se napajaju sa čvora k . Npr. za 
čvor 2 sa slike 9.1.1.1 odnosno 9.1.1.2: }4,3{2 =α . Skupovi kα  koji se odnose na čvorove s 
kojih se ne napajaju druge redne grane prazni su skupovi ( 3α  = 4α =Æ). Sa K  i k označeni su 
čvor redne grane k.
Na osnovu prethodnog izlaganja, postupak za proračun opisane specijalne klase 
ljestvičastih kola može da se generalizuje. Neka se razmatra ljestvičasto kolo sa n čvorova i (n–
1) rednom granom, koje je primjerom prikazano na slici 9.1.1.3 ( 12=n ). Prikaz kola je još više 
pojednostavljen u odnosu na kola sa slike 9.1.1.2. Čvor nultog potencijala nije istaknut. Čvorovi 
su označeni kružićima. U čvoru 1 priključen je idealni naponski izvora sa specificiranim 
naponom 1Uˆ  (to je čvor koji je isti s čvorom 1 kola sa slike 9.1.1.2b). U ostalim čvorovima su 
priključeni potrošači ili generatori sa specificiranim snagama potrošnje odnosno proizvodnje kSˆ , 
nk ,...,3,2=  (to su čvorovi koji su isti sa čvorovima 2, 3 i 4 kola sa slika 9.1.1.1 i 9.1.1.2). U 
svakom je čvoru priključena otočna impedantna (admitantna) grana admitanse ky0ˆ , nk ,...,3,2= . 
Te grane nisu prikazane na slici 9.1.1.3. Redna grana koja prethodi čvoru ima redni broj jednak 
rednom broju čvora. Redne impedantne (admitantne) grane su označene linijama i numerisane 
italic-om. Njih ima 1-n . Indeks impedansi grana jednak je indeksu redne grane: kzˆ , 
nk ,...,3,2= . Numeracija mreže izvršena je po slojevima. Prvi sloj čine redne grane koje se 
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napajaju direktno sa čvora 1. Njihovi indeksi počinju sa 2 i povećavaju se za jedan, do 
iscrpljivanja svih rednih grana prvog sloja. Drugi sloj čine redne grane koje se napajaju s rednih 
grana prvog sloja. Oni se numerišu od najvećeg indeksa prvog sloja, uvećanog za jedan itd. Treći 
sloj čine redne grane koje se napajaju s rednih grana drugog sloja itd. Svaka redna grana ima dva 
čvora – prvi i drugi čvor (prvi čvor je bliži čvoru 1 od drugog). Za rednu granu k, ta dva čvora su 
numerisana sa k (dalji od čvora 1) i K (bliži čvoru 1). Drugi čvor redne grane jednako je 
numerisan kao i redna grana.
1Eˆ
1 2
3
2zˆ
3zˆ
2Iˆ
0
4Iˆ
3ˆI
2Uˆ
3Uˆ
01yˆ
3Sˆ
03yˆ
4Uˆ
4
1Uˆ
4zˆ
4Sˆ
04yˆ
2Sˆ
02yˆ
(a)
1Eˆ
1 2
3
2zˆ
3zˆ
2Iˆ
0
4Iˆ
3ˆI
2Uˆ
3Uˆ
3Sˆ
03yˆ
4Uˆ
4
1Uˆ
4zˆ
4Sˆ
04yˆ
2Sˆ
02yˆ
(b)
Slika 9.1.1.2 – Radijalno kolo sa slike 9.1.1.1 – pojednostavljen prikaz (a) i ekvivalentno kolo (b)
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1Uˆ
2 4
5 76
3
8 9 10 11 12
2ˆI 3ˆI 4ˆI
5ˆI 6ˆI 7ˆI
8ˆI 9ˆI 10Iˆ 11Iˆ 12Iˆ
2Uˆ 3Uˆ 4Uˆ
5Uˆ 6Uˆ 7Uˆ
8Uˆ 9Uˆ 10Uˆ 11Uˆ 12Uˆ
2Sˆ 3Sˆ 4Sˆ
5Sˆ 6Sˆ 7Sˆ
8Sˆ 9Sˆ 10Sˆ 11Sˆ 12Sˆ
Sloj 1
Sloj 2
Sloj 3
11
Slika 9.1.1.3 – Radijalno kolo sa n čvorova (n=12)
Matematički model, postupak za proračun i rekonstrukcija režima razmatranog kola
sastoji se od sledećih koraka:
1. utvrđivanje relacija bilansa struja u svim čvorovima kola (osim prvog), koje su saglasne sa 
strujnim Kirchhoff-ovim zakonom:
å
Î
++=
kj
jkk
k
k
k IyUU
S
I
α
ˆˆˆ
ˆ
ˆ
ˆ
0*
,   2,3,...,1, -= nnk . (9.1.1.9)
Slično kao u slučaju kola sa slika 9.1.1.1 i 9.1.1.2, sa kα  je označen skup indeksa rednih 
grana koje se napajaju sa redne grane k – npr, za čvor 3 sa slike 9.1.1.3: }7,6,5{3 =α ; skupovi 
kα  koji se odnose na čvorove s kojih se ne napajaju druge redne grane prazni su skupovi ( 2α  = 
4α  = 6α  = 8α  = 9α  = 10α  = 11α  = 12α  = Æ).
2. utvrđivanje relacija prema naponskom Kirchhoff-ovom zakonu za konture koje sadrže jednu 
nezavisnu rednu granu:
,ˆˆˆˆ kkKk IzUU -= nk ,...,3,2= . (9.1.1.10)
3. kompleksnih relacija (9.1.1.9) i (9.1.1.10) ima .22 -n  One su algebarske, kompleksne, simultane 
i nelinearne. Taj sistem jednačina treba da se riješi po isto toliko nepoznatih (kompleksnih) 
veličina – ( )22 -n : kIˆ  i kUˆ , nk ,...,3,2=  (napon čvora 1 je poznat, a struja 1ˆI  nije uvedena). 
Osnovne nepoznate veličine tog kola jesu naponi čvorova – stanje kola. Zbog nelinearnosti 
njegovog modela – (9.1.1.10) i (9.1.1.11), za njegovo rešavanje mora da se koristi neki od 
matematičkih (numeričkih) metoda za rješavanje sistema nelinearnih jednačina.
4. rekonstrukcija svih veličina koje su od interesa koristeći se relacijama s formom (9.1.1.7).
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Ovim izlaganjima utvrđena je osnovna teorijska platforma za modelovanje i proračun 
distributivnih mreža direktnom primjenom Kirchhoff-ovih zakona.
9.1.2. Metod nezavisnih napona
Metod nezavisnih napona (metod nezavisnih potencijala čvorova) predstavlja specijalnu 
sintezu primjene oba Kirchhoff-ova zakona za modelovanje električnih kola. On je demonstriran 
na jednostavnom kolu s tri čvora, koje je prikazano na slici 9.1.2.1a. Jednostavnost kola se 
sastoji od toga što u njemu nema spregnutih elemenata (elektromagnetskih sprega i idealnih 
transformatora). I ova razmatranja se direktno odnose na ekvivalentna kola distributivnih mreža.
Utvrđivanje čvora nultog potencijala kola, osnovni je korak u pripremi kola za 
modelovanje metodom nezavisnih napona. Na slici 9.1.2.1b taj čvor je označen s 0. On je 
„razvučen ispod” ostalih čvorova. Njegov izbor nije ničim ograničen. U odnosu na taj čvor, 
određuju se naponi (potencijali) ostalih čvorova. Ti čvorovi se numerišu počevši s jedinicom. 
Dakle, tako numerisano kolo se sastoji od (2+1)=3 čvora, numerisanih sa 0 (čvor nultog
potencijala), 1 i 2. Sa 1Uˆ  i 2Uˆ  označeni su naponi čvorova 1 i 2 (u odnosu na čvor nultog
potencijala 0) – slika 9.1.2.1b.
Radi striktnog modelovanja kola metodom nezavisnih napona, svi naponski izvori treba 
da se transformišu u strujne (slika 9.1.2.1c). Pored toga, uz definisane napone, potrebno je da se 
definišu i injektirane struje svih čvorova (osim čvora nultog potencijala). Pod injektiranom 
strujom čvora podrazumeva se suma struja svih strujnih izvora koji se stiču u čvor. Pri tome se 
struje koje utiču u čvor uzimaju sa znakom plus, a one koje ističu iz njega sa znakom minus. 
Dakle za kolo u ovom primjeru injektirane struje glase:
11
ˆˆ IJ -= ,
212
ˆˆˆ IIJ -= .
(9.1.2.1)
Matematički model ovog kola primjenom metoda nezavisnih napona u matričnoj formi 
glasi:
ú
û
ù
ê
ë
é
=ú
û
ù
ê
ë
é
2
1
2
1
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
U
U
J
J
Y , (9.1.2.2)
pri čemu matrica Yˆ  predstavlja matricu admitansi kola:
ú
û
ù
ê
ë
é
=
2221
1211
ˆˆ
ˆˆˆ
yy
yy
Y . (9.1.2.3)
Radi određivanja elemenata matrice admitansi, potrebno je da se definišu:
1. otočna grana čvora kojom je taj čvor direktno povezan sa čvorom nultog potencijala 0. 
Jedan čvor ne mora, ali može da ima jednu ili više otočnih grana, koje su međusobno 
paralelne;
2. redna grana dva čvora kojom su ta dva čvora direktno povezana. Dva čvora ne moraju ali 
mogu da budu direktno povezana s jednom ili više rednih grana, koje su međusobno 
paralelne.
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1ˆI
Uˆ
3Zˆ
(a)
2Zˆ
Uˆ
3Zˆ
0
1Uˆ 2Uˆ
2Zˆ3Zˆ
(c) 0
1Uˆ
1ˆI
1Zˆ
1 2
(b)
2Zˆ3Zˆ
(d) 0
1Uˆ
21
Zˆ
2Uˆ
1
2Uˆ
1ˆI 1ˆI 2Iˆ
1Zˆ
1ˆI
1 2
1Zˆ
2Iˆ
2Zˆ
Slika 9.1.2.1 – Kolo za demonstraciju metoda nezavisnih napona (a), s numerisanim čvorovima, 
utvrđenim (razvučenim) čvorom nultog potencijala 0 i utvrđenim naponima ostalih čvorova (b), s 
naponskim izvorom transformisanim u strujni (c) i alternativa varijanti s prethodne slike (d)
Kolo čine dvije impedantne (admitantne) grane, jedan naponski i jedan strujni izvor.
Neka se sada razmatra kolo sa n+1 čvorova. Jedan od njih je čvor nultog potencijala. On 
je numerisan nulom, a ostali čvorovi numerisani su od jedinice do n. Ako se sve paralelne grane 
zamjene ekvivalentnim granama, elementi matrice admitansi kola s n+1 čvorova (jedan od njih 
je čvor nultog potencijala), bez spregnutih elemenata, definišu su na sledeći način:
1. dijagonalni elementi jednaki su sumama admitansi svih (ekvivalentnih) grana koje se stiču u 
korespondentne čvorove; to je suma admitansi (ekvivalentnih) rednih grana incidentnih tom 
čvoru i njegove (ekvivalentne) otočne grane;
2. vandijagonalni elementi jednaki su admitansama korespondentnih rednih (ekvivalentnih) 
grana (onih između čvorova koji odgovaraju indeksima vandijagonalnih elemenata) s 
promjenjenim znakom:
å
=
=
n
j
ijii Yy
1
ˆˆ , i = 1, 2, ... , n, (9.1.2.4a)
ijjiij Yyy ˆˆˆ -==  , i = 1, 2, ... , n,  j = 1, 2, ... , n,  ij ¹ , (9.1.2.4b)
gdje je sa iiYˆ  označena admitansa otočne (ekvivalentne) grane priključene u čvoru i, i = 1, 2, ... , 
n, a sa Yˆ ij admitansa redne (ekvivalentne) grane priključene između čvorova i i j, i = 1, 2, ... , n,  
j = 1, 2, ... , n, ij ¹ . Na osnovu toga, očigledno je da se matrica admitansi kola bez spregnutih 
elemenata generiše jednostavno – inspekcijom i simetrična je.
Za razmatrani primjer kola sa slike 9.1.2.1c, prema relacijama (9.1.2.4), elementi matrice 
admitansi iznose:
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ˆ
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1
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Z
yy -== , (9.1.2.5)
odnosno, matrica admitansi glasi:
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Y . (9.1.2.6)
Na slici 9.1.2.1d prikazano je kolo ekvivalentno kolu na slici 9.1.2.1c. Ekvivalencija se 
jednostavno dokazuje modelovanjem tog kola primjenom metoda nezavisnih napona. Očigledno 
je da je model kola sa slike 9.1.2.1d identičan s modelom kola sa slike 9.1.2.1c. Ekvivalencija je 
zasnovana na sledeće dvije činjenice: 1 – redne i otočne grane (njihove admitanse) u oba kola 
jesu jednake, pa su im jednake i matrice admitansi i 2 – sume struja strujnih izvora u oba kala 
jesu jednake za oba čvora, pa su i injektirane struje čvorova u oba kola iste.
Na osnovu dosadašnjih izlaganja je očigledno da je simetričnom matricom admitansi 
jednoznačno određena topologija i parametri kola bez spregnutih elemenata.
Ako je model tokova snaga zasnovan na metodu nezavisnih napona onda u svakoj 
iteraciji, na osnovu proračunate aproksimacije struja, proračunavaju se nove aproksimacije 
napona. Da bi se proračunali naponi neophodno je koristiti Gauss-ovu redukciju ili češće 
(implicitnu) inverziju matrice admitansi. Ovo predstavlja jednu od osnovnih nedostataka modela 
tokova snaga koji su zasnovani na metodu nezavisnih napona.
9.1.3. Metod konturnih struja
Kao i metod nezavisnih napona, metod konturnih struja predstavlja specijalnu, ali 
drugačiju sintezu primjene oba Kirchhoff-ova zakona za modelovanje električnih kola [67]. 
Izlaganje metoda biće usmjereno prema proračunu tokova snaga radijalnih distributivnih mreža 
(postupak SSKN).
Neka se razmatra kolo sa n+1 čvorova, sa ubrojanim čvorom nultog potencijala i ng
grana. Matematički model tog kola, saglasan s metodom konturnih struja, konstituiše se na 
sledeći način:
Algoritam I – Konstituisanje matematičkog modela kola saglasno s metodom konturnih struja
1. Utvrđivanje broja nezavisnih kontura koje treba da se odrede. Nezavisna je ona kontura koje 
sadrži granu koja ne pripada ni jednoj drugoj konturi. Njih ima nk= ng–n (broj grana umanjen 
za broj čvorova bez čvora nultog potencijala).
2. Utvrđivanje nk kontura u razmatranom kolu, sa odgovarajućim referentnim smjerovima, tako 
da ni jedna od kotura ne sadrži dvije grane sa idealnim strujnim izvorima:
2.1. prvih nk1 kontura se odredi tako da ne sadrže ni jednu granu s idealnim strujnim 
izvorom;
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2.2. drugih nk2 kontura (nk1 + nk2 = nk) odredi se tako da svaka od njih sadrži po jednu granu 
s idealnim strujnim izvorom. Svaka od ovih kontura jeste nezavisna, pošto odgovarajuća 
grana s idealnim strujnim izvorom pripada samo toj konturi.
3. Matematički model kola se sastoji od jednačina konturnih struja zapisnih samo za one 
konture koje ne sadrže grane s idealnim strujnim izvorima (drugi Kirchhoff-ov zakon za 
svaku od tih kontura).
Proračun tako utvrđenog matematičkog modela se sastoji od sledećih koraka:
Algoritam II – Proračun matematičkog modela kola napisanog saglasno s metodom konturnih 
struja
1. Utvrđivanje vrijednosti konturnih struja u svim konturama za koje nisu zapisane jednačine 
konturnih struja: one su jednake strujama odgovarajućih (jedinstvenih) idealnih strujnih 
izvora u granama tih kontura, s istim znakom ako se referentni smjerovi struja idealnih 
strujnih izvora i kontura poklapaju i sa suprotnim znakom ako se ne poklapaju;
2. Rješavanje sistema jednačina konturnih struja po preostalim nepoznatim konturnim 
strujama.
3. Izračunavanje struja grana:
3.1. u okviru nezavisnih kontura, struje grana koje ne pripadaju drugim konturama jednake 
su konturnim strujama tih kontura, sa istim znakom ako se referentni smjerovi konturnih 
struja i struja grana poklapaju i suprotnim znakom ako se ne poklapaju;
3.2. struje grana koje istovremeno pripadaju različitim konturama jednake su sumi konturnih 
struja tih kontura, gde se svaka konturna struja, čiji se referentni smjer poklapa s 
referentnim smjerom struje grane, uzima sa znakom plus, a sa znakom minus kada se ti 
smjerovi ne poklapaju.
4. Izračunavanje napona čvorova u odnosu na čvor nultog potencijala, koristeći se strujama 
grana (drugi Kirchhoff-ov zakon za svaku granu).
Na osnovu ovih razmatranja može da se zaključi: Ako se razmatra kolo u kojem su sve 
izabrane konture nezavisne i ako se u grani svake konture koja ne pripada ni jednoj od ostalih 
kontura nalazi idealan strujni izvor, onda se za modelovanje tog kola primjenom metoda 
konturnih struja ne piše ni jedna konturna jednačina (korak 3 Algoritma I). Konturne struje su 
jednake strujama odgovarajućih idealnih strujnih izvora (korak 1 Algoritma II), pa struje u 
ostalim granama mogu da se direktno računaju na osnovu tako poznatih konturnih struja (korak 3 
Algoritma II) i da se odmah pređe na proračun napona kola (korak 4 Algoritma II). Upravo ova 
razmatranja važe za obradu svake iteracije proračuna radijalnih distributivnih mreža opisanih u 
drugoj glavi. Primjer takve obrade slijedi.
Razmatra se kolo prikazano na slici 9.1.3.1. I ono je tipično za distributivne mreže. 
Primjenom metoda konturnih struja potrebno je da se proračuna režim u kolu, ako je poznata 
eksitacija koju čine napon idealnog naponskog izvora 1Eˆ  i idealni strujni izvori sa strujama 
321
ˆ,ˆ,ˆ sss III .
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Saglasno s korakom 1 Algoritma I, kolo prikazano na slici 9.1.3.1 ima tri nezavisne 
konture (nk = ng – n = 7 – 4 = 3), od kojih svaka sadrži po jedu granu sa idealnim strujnim 
izvorom. Zato: nk1 = 0, nk2 = nk – nk1 = 3 – 0= 3 – korak 2 Algoritma I. Te konture (svaka sa
odgovarajućom granom koja sadrži idealan struji izvor) – I, II i III, kao i njihovi izabrani 
referentni smjerovi, prikazani su na slici 9.1.3.2. Sve tri konture su nezavisne – korak 1 
Algoritma I.
Pošto u svakoj od utvrđenih kontura postoji grana s idealnim strujnim izvorom, ne treba 
da se pišu jednačine konturnih struja, nego su konturne struje jednake strujama idealnih strujnih 
izvora (korak 3 Algoritma I i korak 1 Algoritma II):
3Uˆ
4Uˆ
2Uˆ
1 2
3
4
2Zˆ
3Zˆ
4Zˆ
'
2Iˆ
'
3ˆI
'
4Iˆ
3sˆI
4sˆI
2
ˆ
sI1Eˆ
0
Slika 9.1.3.1 – Razmatrano kolo
4
ˆˆ
sI II = ,
3
ˆˆ
sII II = ,
2
ˆˆ
sIII II = .
(9.1.3.1)
Kada su određene konturne struje, potrebno je da se izračunaju struje grana. Saglasno s 
korakom 3 Algoritma II, struje grana glase:
III ˆˆ
'
4 = ,
IIII ˆˆ
'
3 = ,
IIIIII IIII ˆˆˆˆ
'
2 ++= ,
(9.1.3.2)
odnosno:
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ˆ
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Slika 9.1.3.2 – Razmatrano kolo sa označenim nezavisnim konturama
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3
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sII = ,
'
4
'
32
'
2
ˆˆˆˆ IIII s ++= .
(9.1.3.3)
Saglasno s korakom 4 Algoritma II, naponi čvorova u odnosu na čvor nultog potencijala 
računaju se primjenom drugog Kirchhoff-ovog zakona:
'
2212
ˆˆˆˆ IZUU -= ,
'
3323
ˆˆˆˆ IZUU -= ,
'
4424
ˆˆˆˆ IZUU -= .
(9.1.3.4)
Određivanjem napona čvorova proračunat je režim razmatranog kola – slika 9.1.3.1, 
primjenom metoda konturnih struja.
Potrebno je da se primjeti da su konture u razmatranom kolu mogle (i morale) da se 
izaberu tako da nije trebalo da se eksplicira ni jedna jednačina konturnih struja, a da se konturne 
struje odrede (izračunaju). Poslije toga, struje grana su direktno određene iz već određenih 
konturnih struja, pa se praktično direktno prišlo proračunu napona čvorova.
Za razliku od opšteg metoda konturnih struja [67], iz naprijed opisane forme tog metoda 
direktno slijedi postupak SSKN.
Postupak za proračun tokova snaga opisan u [35] zasniva se na metodu konturnih struja. 
Taj postupak ima nedostatak jer je potrebno u svakoj iteraciji množiti dvije matrice. Ako je 
distributivna mreža velikih dimenzija te matrice su takođe velikih dimenzija, pa to množenje 
postaje vrlo zahtjevno što utiče na performanse postupka.
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9.2. METODI ZA RJEŠAVANJE SISTEMA LINEARNIH JEDNAČINA
U ovom dijelu su obrani sledeći metodi za rješavanje sistema lineranih jednačina: 1) 
osnovni Gauss-ov metod (Gauss-ova redukcija ili Gauss-ov metod sukcesivnih eliminacija) –
paragraf 9.2.1 i 2) LU faktorizacija (implicitna inverzija) – paragraf 9.2.2. Drugi metod 
predstavlja izvedenu varijantu prvog.
9.2.1. Osnovni Gauss-ov metod (Gauss-ova redukcija)
Razmatra se određen sistem linearnih jednačina [42]:
.
,
,
,
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(9.2.1.1)
Gauss-ov metod sukcesivnih eliminacija (Gauss-ova redukcija) se sastoji od sukcesivnih
eliminacija nepoznatih veličina iz jednačina u osnovnoj formi sistema (9.2.1.1). Radi toga se nad 
tim sistemom vrši (m-1) transformacija, sve dok se on ne dovede u gornju trougaonu formu. Iz te 
forme se računaju vrijednosti nepoznatih veličina.
Neka je 011 ¹a . Neka se druga od jednačina sistema (9.2.1.1) sabere s prvom jednačinom 
prethodno pomnoženom faktorom (–a21/a11); neka se tako dobijenom jednačinom zamjeni druga 
jednačina sistema (9.2.1.1). U ovako dobijenoj drugoj jednačini koeficijent uz nepoznatu 
veličinu x1 jednak je nuli. Ako je a21=0, tada druga jednačina ne treba da se transformiše na 
opisani način, već da se ostavi u njenoj osnovnoj formi. Neka se isti postupak sprovede i sa 
trećom, četvrtom itd., sve do m-te jednačine, koja se dobija sabiranjem originalne m-te jednačine
s prvom, prethodno pomnoženom faktorom (–am1/a11). Ponovo, ako je am1=0, tada m-ta 
jednačina ne treba da se transformiše na opisani način, već da se ostavi u njenoj osnovnoj formi. 
Uz pomenuti uslov da je 011 ¹a , uvažavajući umjesto osnovnih, novoformirane ekvivalentne 
jednačine od druge do m-te, sistemu jednačina (9.2.1.1) može da se da sledeći ekvivalentan 
oblik:
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, (9.2.1.2)
odnosno:
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, (9.2.1.3)
ili u matričnoj formi:
XAb 11 = . (9.2.1.4)
Značenja vektora b1 i kvadratne matrice A1 očigledna su iz korespondencije ovog zapisa 
sa zapisom sistema jednačina (9.2.1.3). Vektor nepoznatih veličina X  se ne mjenja. Vrijednosti 
slobodnih članova i koeficijenata sistema (9.2.1.3) mogu da se dobiju poređenjem tog sistema sa 
sistemom jednačina (9.2.1.2). Superskriptom 1 označeni su slobodni članovi koji su pretrpeli
prvu transformaciju.
Napomena: Na ovom je mjestu prilika da se utvrdi jedna važna činjenica koja je od interesa za 
izlaganja koja slijede u ovom paragrafu, a vezana su za rješavanje sistema linearnih 
jednačina. Npr. prilikom transformacije sistema jednačina (9.2.1.1) u oblik 
(9.2.1.3), očigledno je da i kada bi element ija , mi ,...,2,1= , mj ,...,2,1=
[element na poziciji (i,j) u osnovnom sistemu jednačina (9.2.1.3)] bio jednak nuli, 
to ne bi impliciralo da i transformisani element 1ija  [element na istoj poziciji (i,j) u 
transformisanom sistemu jednačina (9.2.1.3)] bude jednak nuli. U takvoj situaciji 
( 0i0 1 ¹= ijij aa ), kaže se da se u toku Gauss-ove redukcije, na poziciji (i,j); na 
kojoj je bio nulti element, pojavio novogenerisani (nenulti) element.
Sistem jednačina (9.2.1.3), koji je ekvivalentan osnovnom sistemu (9.2.1.1), sada sadrži 
dva dijela: prvi dio se sastoji od prve jednačine u osnovnoj formi sa, generalno, svih m
nepoznatih veličina ( ix , mi ,...,2,1= ); drugi – redukovani dio sistema se sastoji od
transformisanih jednačina počevši od druge pa do m-te. Ovaj dio čini nezavisnu cjelinu od (m-1) 
jednačine sa (m-1) nepoznatom veličinom. Zato on može da se raspregne od prve jednačine, pa 
da se nezavisno od nje riješi po nepoznatim veličinama xi, mi ,...,3,2= . Dakle, u njemu ne 
figuriše nepoznata veličina x1. Na osnovu rješenja redukovanog dela sistema jednačina 
(izračunate veličine ix , mi ,...,3,2= ), prva jednačina može da se riješi po nepoznatoj veličini 
1x .
Drugom (raspregnutom) dijelu sistema od (m–1) jednačine sa isto toliko nepoznatih 
veličina:
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(9.2.1.5)
istim postupkom kao u prethodnom slučaju, sada uz uslov da je a22
1 0¹ , može da se da oblik:
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Elementi koji su pretrpeli i drugu transformaciju, označeni su superskriptom 2. I ovaj 
sistem može da se raspregne na dva dijela. Prvi dio čini prva od jednačina (9.2.1.6), a drugi dio –
sistem transformisanih jednačina od treće do m-te (superskript 2). Ovaj dio može ponovo da se 
riješi na isti način, nezavisno od prethodne dvije jednačine, po nepoznatim veličinama xi, i=3, 4, 
... , m. Na osnovu njegovog rješenja može da se riješi prva od jednačina (9.2.1.6) po nepoznatoj
veličini x2. Poslije toga, može da se riješi i prva od jednačina (9.2.1.3) po nepoznatoj veličini x1.
Sada osnovnom sistemu linearnih jednačina (9.2.1.1) može da se da sledeći ekvivalentan 
oblik:
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(9.2.1.7)
odnosno:
XAb 22 = . (9.2.1.8)
Značenja vektora 2b i kvadratne matrice 2A  očigledna su iz korespondencije ovog zapisa 
sa zapisom sistema jednačina (9.2.1.7). (Superskript 2 ukazuje na drugi korak postupka, a ne na 
operaciju kvadriranja.)
Ako se nastavi prikazani postupak, uz uslov da su svi elementi 1-iiia , i=3, 4, ... , m, 
različiti od nule, originalnom sistemu linearnih jednačina (9.2.1.1), poslije ( )1-m  koraka, može 
da se da sledeći definitivan (ekvivalentan) oblik u vidu gornje trougaone forme:
1 11 1 12 2 13 3 1, 1 1 1
1 1 1 1 1
2 22 2 23 3 2, 1 1 2
2 2 2 2
3 33 3 3, 1 1 3
2 2 2
1 1, 1 1 1,
1 1
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(9.2.1.9)
odnosno:
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ili u matričnom obliku:
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(9.2.1.11)
odnosno:
UXg = . (9.2.1.12)
Vrijednosti parametara iz sistema jednačina (9.2.1.10) odnosno (9.2.1.11), mogu da se 
utvrde iz korespondencije tih zapisa sa zapisom sistema jednačina (9.2.1.12).
Sistem (9.2.1.11) ekvivalentan je osnovnom sistemu linearnih jednačina (9.2.1.1). 
Postupak transformacije sistema (9.2.1.1) u oblik (9.2.1.11) naziva se korakom na dolje Gauss-
ove redukcije. Oblik (9.2.1.11) ima gornju trougaonu formu. Rješenje sistema (9.2.1.11), 
odnosno rješenje osnovnog sistema linearnih jednačina (9.2.1.1), odvija se u sledećim koracima 
– korak na gore Gauss-ove redukcije:
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(9.2.1.13)
Iz opisane Gauss-ove redukcije sistema linearnih jednačina, očigledno je da za njeno
sprovođenje mora da se poštuje sledeći uslov: element 1-iiia  treba da bude različit od nule u 
svakom koraku redukcije – i=1, 2 ... , m (problem nultog dijagonalnog elementa). Odnosno, tek 
prilikom započinjanja (i-1)-ve transformacije, dijagonalni (ujedno i prvi – vodeći) element jiia
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treba da bude različit od nule. Ako je neki od tih elemenata jednak nuli, jednačina koja 
korespondira tom dijagonalnom elementu treba da se potisne na dolje, tj. da se promjeni 
redoslijed jednačina sistema koji se rješava. Promjena redoslijeda jednačina kojom se dolazi do 
rješenja, uvijek je moguća kada je sistem jednačina određen.
Potrebno je još da se naglasi da, pošto je sistem linearnih jednačina koji se razmatra 
(9.2.1.1) određen, svi dijagonalni koeficijenti matrice sistema (9.2.1.11) različiti su od nule.
0
1
¹Õ
=
m
i
iiu . (9.2.1.14)
9.2.2. LU faktorizacija – implicitna inverzija
Izlaganja u ovom prilogu u potpunoj su saglasnosti sa literaturom [11]. Razmatra se 
sistem linearnih algebarskih jednačina (9.2.1.1) zapisan u sledećem obliku:
bAx = , (9.2.2.1)
pri čemu je A regularna matrica dimenzija m×m, dok su vektori x i b dimenzija m×1.
Postupak Gauss-ove redukcije može da se prikaže matrično na sledeći način:
11 bxA = , (9.2.2.2a)
22 bxA = (9.2.2.2b)
 (9.2.2.2c)
11 -- = nn bxA    (ili gUx = ), (9.2.2.2d)
pri čemu gornji indeksi ukazuju na redni broj iteracije, a U i g su gornja trougaona matrica i 
slobodni članovi jednačina na kraju Gauss-ove redukcije (9.2.1.12).
Sada se definiše elementarna matrica Eij(a) na sledeći način:
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Matrica Eij(a) izvedena je jediničnoj matrici s dodatim elementom vrijednosti a na 
poziciji i-j. Njena inverzija je:
[ ] [ ])()( 1 aa ijij -=- EE . (9.2.2.4)
Ako se uzme u razmatranje prvi korak Gauss-ove redukcije matrica A1 se dobija tako što 
se matrica A pomnoži sa lijeve strane matricom E21 (–a21/a11) – „djelovanje prve vrste na drugu 
vrstu“, E31(–a31/a11) – djelovanje prve vrste na treću vrstu i tako redom do Em1(–am1/a11) –
djelovanje prve vrste na m-tu vrstu, odnosno:
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1
1121211131311111 )/()/()/( AAEEE =--- aaaaaamm  , (9.2.2.5)
odakle se na osnovu inverzije elemenata matrice može pisati:
1
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1111113131112121 )/()/()/( ALAEEEA == aaaaaa mm , (9.2.2.6)
pri čemu je:
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Djelovanje na desnu stranu jednačine se u prvom koraku može prikazati na analogan 
način:
1
1bLb = . (9.2.2.8)
U svim ostalim koracima Gauss-ove redukcije važe slične relacije, tako da se na kraju 
Gauss-ovog postupka dobijaju gornja trougaona matrica U i vektor g:
LUULLLALLALA ===== -121
2
21
1
1 m , (9.2.2.9a)
LggLLLbLLbLb ===== -121
2
21
1
1 m , (9.2.2.9b)
pri čemu je L donja trougaona matrica.
Na potpuno analogan način, gornja trougaona matrica može se prikazati preko proizvoda 
matrica:
121 UUUUU -= mm . (9.2.2.10)
Na ovaj način došlo se do LU faktorizacije (trougaone dekompozicije) matrice A:
121121 UUUULLLLUA  --== mmm , (9.2.2.11)
pri čemu su L – donja i U – gornja trougaona matrica definisane:
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Kada je matrica A razložena na faktor matrice L i U, tada se sistem linearnih algebarskih 
jednačina može napisati u sledećem obliku:
bLUx = , (9.2.2.13)
pa se do vektora x može doći u dva koraka. U prvom od njih se rješava sistem jednačina:
bLg = , (9.2.2.14)
po nepoznatom vektoru g što predstavlja zamjenu unaprijed pošto je matrica sistema jednačina L
donja trougaona. Za ovaj postupak se koristi sledeći izraz:
miglbg
i
j
jijii ,,2,1,
1
1
=-= å
-
=
. (9.2.2.15)
Elementi vektora g dobijaju se po sledećem redoslijedu: g1, g2,..., gm. U narednom 
koraku, na osnovu prethodno izračunatog faktora g dolazi se do željenog vektora nepoznatih 
veličina x:
gUx = , (9.2.2.16)
postupkom zamjene unazad pošto je matrica U gornja trougaona. Za ovaj postupak se koristi 
sledeći izraz:
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i . (9.2.2.17)
Elementi vektora x dobijaju se po sledećem redoslijedu: xm, xm-1,..., x1.
Razlog primjene LU faktorizacije je sledeći [11]: Kada su poznate faktor matrice L i U, 
rješenje po nepoznatom vektoru x se dobija na osnovu samo jedne zamjene unaprijed i jedne 
zamjene unazad. Ovakvo rješavanje je po broju aritmetičkih operacija ekvivalentno Gauss-ovoj 
eliminacija, ako se rješava sistem jednačina Ax=b. Međutim, pri primjeni u oblasti 
elektroenergetskih sistema veoma je čest slučaj da se mijenja samo vektor slobodnih članova b, a 
da je matrica A nepromjenjiva. U tom slučaju matrica A se samo jednom faktoriše na L i U
faktor matrice (što zahtjeva oko 95 % vremena od cjelokupnog postupka rješavanja jednog 
sistema jednačina) i rješenja se dobijaju samo jednom zamjenom unaprijed i jednom zamjenom 
unazad. Na ovaj način se postupak rješavanja sistema jednačina višestruko ubrzava.
9.3. METODI ZA RJEŠAVANJE SISTEMA NELINEARNIH JEDNAČINA
Metodi za rješavanje sistema nelinearnih jednačina mogu da se koriste i za rješavanje 
linearnih jednačina, a obrnuto ne važi. Jedan takav primjer je Gauss/Seidel-ov metod za 
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rješavanje linearnih jednačina – proračun režima distributivnih mreža s kratkim spojevima
koristeći se postupkom SSKN. U ovom dijelu obrađeni su sledeći metodi: Gauss-ov metod –
paragraf 9.3.1, Gauss-Seidel-ov metod – paragraf 9.3.2 i NR varijante – paragraf 9.3.3.
9.3.1. Gauss-ov metod
U ovom paragrafu se razmatra Gauss-ov metod [42] za rješavanje sistema nelinearnih 
jednačina, koji se koristi za obradu modela distributivnih mreža. Metod je iterativan. Pod 
iterativnim metodom se podrazumjeva da se sastoji od iteracija. Pod iteracijom se podrazumjeva 
postupak za sistematsku korekciju tekuće (raspoložive) aproksimacije rješenja radi dobijanja 
„bolje“ aproksimacije rješenja sistema jednačina. Iterativnim metodima se ne izračunavaju 
rješenja nelinearnih jednačina, već se tim rješenjima može prići po želji blizu (ako proračuni 
konvergiraju). Kada se sa aproksimacijom priđe onoliko blizu rješenju jednačine, koliko se 
unaprijed specificira, tada se ta aproksimacija proglašava rješenjem.
Razmatra se sistem od m algebarskih nelinearnih jednačina, s m nepoznatih veličina
(jednačine mogu da budu i kompleksne):
( )mxxxxb ,...,,,f 32111 = ,
( )mxxxxb ,...,,,f 32122 = ,

( )mmm xxxxb ,...,,,f 321= ,
(9.3.1.1)
pri čemu su nepoznate veličine označene sa x1, x2, x3,...,xm, veličine b1, b2, b3,...,bm su poznate, a s 
f1, f2, f3,...,fm  označeni su analitički oblici desnih strana jednačina.
Ako u sistemu jednačina (9.3.1.1) postoje i linearne i nelinearne jednačine, onda linearne 
jednačine mogu da se tretiraju na dva načina. Prvi način je da se linearne jednačine rješavaju 
simultano s nelinearnim jednačinama – simultano rješavanje sistema od m jednačina. Drugi način 
je da se iz svake linearne jednačine izrazi po jedna promjenljiva pa da se onda tako izražena 
promjenljiva uvrsti u sve ostale jednačine. Na taj način, se sistem od m jednačina redukuje na 
sistem od m-l jednačina sa m-l nepoznatih promjenljivih, gdje l predstavlja broj linearnih 
jednačina.
Ako jednačinama (9.3.1.1) može da se da sledeći oblik:
( )mxxxxx ,...,,,Φ 32111 = ,
( )mxxxxx ,...,,,Φ 32122 = ,

( )mm xxxxx ,...,,,Φ 321n= ,
(9.3.1.2)
onda Gauss-ov iterativni metod za rješavanje nelinearnih algebarskih jednačina glasi: ako se 
raspolaže h-tom aproksimacijom rješenja:
{ }hmhhhh xxxx ,...,,, 321=x , h = 1, 2, ... (redni broj iteracije), (9.3.1.3)
onda se korigovana (h+1)-va aproksimacija rješenja izračunava u h-toj iteraciji na osnovu h-te 
aproksimacije rješenja sledećim izrazima:
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( )hmhhhh xxxxx ,...,,,Φ 321111 =+ ,
( )hmhhhh xxxxx ,...,,,Φ 321212 =+ ,

( )hmhhhhm xxxxx ,...,,,Φ 321n1 =+ .
(9.3.1.4)
Kada je h = 1, radi se o početnoj aproksimaciji, koja se obično zadaje po želji, koristeći 
se iskustvom u rješavanju razmatranih sistema jednačina.
Ako postupak konvergira (približava se rješenju), on se zaustavlja kada je:
· razlika između dvije uzastopne aproksimacije rješenja dovoljno „mala“ i
· kada je razlika između vrijednosti funkcija u tekućoj aproksimaciji rješenja i poznatih 
veličina b dovoljno „mala“,
odnosno, ako je:
x
h
i
h
i xx e£-
+1 Ù ( ) bhmhhhii xxxxfb e£- ++++ 1131211 ,...,,, , { }mi ,...,3,2,1Î , (9.3.1.5)
pri čemu su εx i εb po želji unaprijed specificirani realni pozitivni brojevi – kriterijumi 
konvergencije. Nakon zaustavljanja postupka, (h+1)-va aproksimacija rješenja se proglašava 
rješenjem razmatranog sistema. Kvalitet (tačnost) tog rješenja utoliko je veći, ukoliko su 
kriterijumi konvergencije stroži (manji brojevi εx i εb).
Ako postupak nije konvergirao, onda se relacije (9.3.1.4) koriste za novu korekciju tekuće 
– (h+1)-ve aproksimacije rješenja da bi se dobila nova – (h+2)-ga aproksimacija, itd.
Kada je postupak zaustavljen zbog zadovoljenja kriterijuma (9.3.1.5), kaže se da je 
postupak konvergirao. Utvrđivanje niza sukcesivnih aproksimacija rješenja koji vodi ka rješenju 
jednačina naziva se konvergencijom postupka. U slučaju da se iz aproksimacije rješenja ide u 
narednu tako što se apsolutne vrijednosti (9.3.1.5) stalno povećavaju, ili njihove vrijednosti 
„osciluju“ a maksimumi im se povećavaju, onda iterativni postupak divergira.
9.3.2. Gauss/Seidel-ov metod
U ovom paragrafu se razmatra Gauss/Seidel-ov metod [42] metod za rješavanje sistema 
nelinearnih jednačina, koji se koristi za obradu modela distributivnih mreža. Ako se ponovo 
razmatra sistem jednačina (9.3.1.1) kome je dat oblik (9.3.1.2), onda Gauss/Seidel-ov iterativni 
metod za rješavanje nelinearnih algebarskih jednačina (realnih i kompleksnih) glasi: ako se 
raspolaže h-tom aproksimacijom rješenja:
{ }hmhhhh xxxx ,...,,, 321=x , (9.3.2.1)
onda se njena korekcija izračunava sledećim izrazima:
( )hmhhhh xxxxx ,...,,,Φ 321111 =+ ,
( )hmhhhh xxxxx ,...,,,Φ 3211212 ++ = ,

( )hmhnhhhhm xxxxxx ,,...,,,Φ 11131211n1 +-++++ = .
(9.3.2.2)
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Postupak se započinje i zaustavlja na isti način kao u slučaju Gauss-ovog metoda.
Dakle, u Gauss-ovom metodu se prilikom izračunavanja korigovane aproksimacije 
nepoznatih veličina koriste samo aproksimacije izračunate u prethodnoj iteraciji – relacije 
(9.3.1.4). U Gauss/Seidel-ovom metodu se za izračunavanja korigovane aproksimacije 
nepoznatih veličina koriste i korigovane aproksimacije nepoznatih veličina koje su već 
izračunate u tekućoj iteraciji – relacije (9.3.2.2). Ovaj momenat daje suštinsku prednost drugom 
u odnosu na prvi metod.
Gauss/Seidel-ov metod je u disertaciji korišćen u proračunu modela nesimetričnih tokova 
snaga distributivnih mreža. Jednačine koje se rješavaju predstavljaju relacije bilansa 
kompleksnih snaga u čvorovima mreže, a promjenljive su kompleksni naponi čvorova – stanje 
mreže.
9.3.3. Varijante Newton/Raphson-ovog metoda
U ovom paragrafu obrađeni su osnovni NR metod – tačka 9.3.3.1 i brzi raspregnuti 
postupak – tačka 9.3.3.2. Prvi je obrađen s obzirom da je na njemu zasnovan proračun modela 
tokova snaga distributivnih mreža primjenom modifikovanog NR metoda – TCIM (dio 4.3). 
Drugi je neprikosnoven u obradama modela tokova snaga prenosnih mreža. On je obrađen da bi 
se komentarisala praktična nemogućnost njegove primjene za proračun modela tokova snaga 
distributivnih mreža.
9.3.3.1. Osnovni Newton/Raphson-ov metod za rješavanje sistema nelinearnih jednačina
U ovoj tački prikazan je NR iterativni metod za rešavanje sistema od m nelinearnih 
realnih jednačina sa isto toliko nepoznatih veličina [42, 68, 69]. Razmatrani sistem nelinearnih 
jednačina glasi:
), .... ,,(f 21 mkk xxxb = ,   mk ,...2,1,= . (9.3.3.1.1)
On treba da se riješi po isto toliko nepoznatih veličina mxxx ,...,, 21 , pri čemu su veličine 
mbbb ,...,, 21  poznate; sa mf,...,f,f 21  označene su nelinearne funkcije veličina mxxx ,...,, 21 , 
poznatih analitičkih oblika. Sistemu može da se da sledeća sažetija forma:
)(f Xkkb = ,   mk ,...2,1,= , (9.3.3.1.2)
pri čemu je uveden vektor-kolona nepoznatih veličina X :
[ ] T21 , .... ,, mxxx=X . (9.3.3.1.3)
Neka se za sistem jednačina (9.3.3.1.1) raspolaže s h-tom aproksimacijom rešenja 
[ ]T21 , .... ,, hmhhh xxx=X  (za h=l riječ je o početnoj aproksimaciji koja se specificira – zadaje). NR
metod za rješenje tog sistema sastoji se od sledećeg:
1. Razvoj svake od funkcija )(f xk , mk ,...2,1,= , u Taylor-ov red u okolini tekuće 
aproksimacije rješenja hX :
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(9.3.3.1.4)
2. Aproksimacija funkcija samo sa članovima kojima se izražavaju njihove vrijednosti i 
njihovih prvih (parcijalnih) izvoda; na taj način se dobijaju linearne aproksimacije 
nelinearnih funkcija )(f Xk , mk ,...2,1,=  [višedimenzione tangentne ravni 
), .... ,,(f 21 m
h
k xxxy = ], u okolini tekuće aproksimacije rješenja 
hX  nelinearnih jednačina 
(9.3.3.1.1):
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(9.3.3.1.5)
3. NR metod se zasniva na kreiranju sledećeg sistema linearnih jednačina koji predstavlja 
aproksimaciju rješavanog sistema nelinearnih jednačina:
)(f Xhkkb = ,   mk ,...2,1,= , (9.3.3.1.6)
odnosno:
)(
...2,1,
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=
, 
mk ,...2,1,= .
(9.3.3.1.7)
Pošto je ovaj sistem linearnih jednačina smo aproksimacija sistema nelinearnih jednačina 
(9.3.3.1.1), ako se on riješi po nepoznatim veličinama ix , mk ,...2,1,= , onda to rješenje 
svakako neće biti rješenje nelinearnog sistema (9.3.3.1.1), već samo njegova aproksimacija. 
Ako se ta aproksimacija označi sa 1+hix , mk ,...2,1,= , onda sistem (9.3.3.1.7) može da se 
napiše na sledeći način:
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...2,1,
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i i
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hh
kk xx
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,xxx
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=
å , 
mk ,...2,1,= .
(9.3.3.1.8)
Potrebno je da se ponovo naglasi da su veličine hix , mk ,...2,1,= , poznate, a nepoznate 
veličine jesu 1+hix , mk ,...2,1,= . Sistem (9.3.3.1.8) može da se napiše na sledeći način:
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(9.3.3.1.9)
pri čemu su:
), .... ,,(fΔ 21
h
m
hh
kk
h
k xxxbb -= , )(Δ
1 h
i
h
i
h
i xxx -=
+ , mk ,...2,1,= . (9.3.3.1.10)
Sistem linearnih jednačina (9.3.3.1.9) može da se napiše u matričnoj formi:
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, (9.3.3.1.11)
odnosno u sledećoj sažetoj formi:
hhh XJb ΔΔ = , (9.3.3.1.12)
pri čemu su korišćene oznake:
[ ]T21 , ... ,,Δ hmhhh bbb DDD=b ,   [ ]T21 Δ, ... ,Δ,ΔΔ hmhhh xxx=X . (9.3.3.1.13)
Matrica parcijalnih izvoda funkcija )(f Xk , mk ,...2,1,= , po nepoznatim veličinama ix , 
mi ,...2,1,= , izračunatih za h-tu aproksimaciju rješenja:
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J , (9.3.3.1.14)
naziva se Jacobian sistema nelinearnih jednačina (9.3.3.1.1) u tekućoj aproksimaciji 
njegovog rješenja hX .
4. Sistem linearnih jednačina (9.3.3.1.9), odnosno (9.3.3.1.11) ili (9.3.3.1.12), treba da se riješi 
po vektoru nepoznatih korekcija tekuće aproksimacije rješenja hXΔ . To rješenje 
jednoznačno egzistira ako je Jacobian regularna matrica (što je analogan uslov nenultom 
izvodu u slučaju jedne jednačine). Ono je označeno sa 1+hX . Kako je napred rečeno, ono 
svakako nije egzaktno rješenje sistema nelinearnih jednačina, nego samo njegova 
aproksimacija – „bolja“ od prethodne aproksimacije hX  (ako postupak konvergira):
,Δ1 hhh XXX +=+ (9.3.3.1.15)
odnosno:
m ixxx hi
h
i
h
i ,...2,1, ,
1 =D+=+ . (9.3.3.1.16)
Prilozi Predrag Vidović
111
Za rješavanje linearnih jednačina može da se koristi npr. Gauss-ova redukcija.
5. Opisani postupak predstavlja jednu iteraciju NR (iterativnog) metoda za rješavanje sistema 
nelinearnih jednačina. Postupak se ponavlja, ali sada za novu aproksimaciju rješenja, sve do 
zadovoljenja sledećih kriterijuma konvergencije (ako postupak konvergira):
,...,3,2,1 
 
,...,2,1,,)(f 11 ==£-Ù£- ++ hmkxbxx b
h
kkkx
h
k
h
k ee (9.3.3.1.17)
odnosno:
,...,3,2,1 
 
,...,2,1,, ==£DÙ£D hmkbx b
h
kx
h
k ee (9.3.3.1.18)
gdje su xe i be , k=1, 2, ... , m, unaprijed po želji izabrani realni pozitivni brojevi; poslije 
zaustavljanja proračuna, (h+1)-va aproksimacija rješenja se proglašava rješenjem 
razmatranog sistema. Kvalitet (tačnost) tog rješenja utoliko je veći, ukoliko je kriterijum za 
zaustavljanje proračuna stroži (manji brojevi xe  i be ).
Iterativni proračun primjenom NR metoda za rješavanje sistema nelinearnih jednačina 
određen je izrazom (9.3.3.1.12). Iz njega se vidi da je u svakoj iteraciji potrebno:
1. da se izračunaju vrijednosti funkcija za tekuću aproksimaciju rješenja ), .... ,,(f 21
h
m
hh
k xxx , 
mk ,...2,1,= , kao i razlike hkbΔ ,  mk ,...2,1,=  (9.3.3.1.10);
2. da se izračuna matrica Jacobian-a hJ  (9.3.3.1.14) za tekuću aproksimaciju rješenja 
(9.3.3.1.9);
3. da se riješi sistem linearnih jednačina hhh XJb ΔΔ = (9.3.3.1.12), da bi se dobile korekcije 
tekuće aproksimacije rješenja hXΔ .
9.3.3.2. Brzi raspregnuti postupak
Iako se NR metod u najvećem broju slučajeva odlikuje dobrom konvergencijom, radi 
velikih memorijskih zahtjeva i brojnih matematičkih operacija, njegova primjena je otežana, 
kada su u pitanju obrade u realnom vremenu elektroenergetskih sistema s velikim brojem 
čvorova. Ovi su nedostaci podsticali istraživače problema tokova snaga da iznalaze nove, bolje 
metode i postupke u pogledu brzine i memorijskih zahtjeva. Jedan od najšire prihvaćenih je brzi 
raspregnuti postupak [7, 70].
Da bi se izveo brzi raspregnuti postupak iz osnovnog NR metoda potrebno je matricu
Jacobian-a J iz relacije (9.3.3.1.14) napisati u sledećem obliku:
ú
û
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é
=
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J , (9.3.3.2.1)
pri čemu su:
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H – submatrica u kojoj se nalaze izvodi relacije bilansa aktivnih snaga u čvoru po faznim 
stavovima napona;
M – submatrica u kojoj se nalaze izvodi relacije bilansa aktivnih snaga u čvoru po modulima 
napona;
N – submatrica u kojoj se nalaze izvodi relacije bilansa reaktivnih snaga u čvoru po faznim 
stavovima napona;
L – submatrica u kojoj se nalaze izvodi relacije bilansa reaktivnih snaga u čvoru po 
modulima napona.
Poznato je da za odnose između reaktansi X i rezistansi R prenosnih vodova (i 
transformatora generalno) važi X/R>>1. S druge strane, pri normalnim stacionarnim uslovima 
prenosa, razlika između faznih stavova napona na krajevima voda rijetko da je veća od 10o
[23, 29]. Uvažavajući ove činjenice, za element između čvorova k i i, u domenu relativnih 
vrijednosti [52] i domenu relativnih uglova [54], važi:
kiki BG << , (9.3.3.2.2a)
1)cos( »- ik qq , (9.3.3.2.2b)
sin( )k i k iq q q q- » - , (9.3.3.2.2c)
pri čemu su:
kiG – rezistansa redne admitanse elementa;
kiB –susceptansa redne admitanse elementa;
kq – fazni stav fazora napona čvora k;
iq – fazni stav fazora napona čvora i.
Ako se sa ovakvim aproksimacijama, proračunaju elementi Jacobian-a (9.3.3.2.1), za 
elemente vandijagonalnih submatrica N i M dobijaju se mnogo manje vrijednosti od vrijednosti 
elemenata dijagonalnih submatrica H i L. Ovo potvrđuje činjenicu da tokovi aktivne snage 
najviše zavise od faznih stavova, a vrlo slabo od modula napona, odnosno postoji jaka P-q
sprega. Kada je riječ o tokovima reaktivnih snaga, oni najviše zavise od modula, a vrlo slabo od 
faznih stavova napona, tj. kod njih postoji jaka Q-V sprega. Na osnovu toga se može zaključiti 
da submatrica N, kojom se izražava sprega P-V između aktivne snage i modula napona, kao i 
submatrica M, kojom se izražava sprega Q-q između reaktivne snage i faznih stavova napona, 
zbog slabih međuzavisnosti (male vrijednosti njihovih elemenata), mogu se tretirati kao nulte 
submatrice:
N » 0  i  M » 0. (9.3.3.2.3)
Sa ovom aproksimacijom, dobija se:
θHP D=D , (9.3.3.2.4a)
)/( "" VVLQ D=D , (9.3.3.2.4b)
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pri čemu su:
PD – vektor razlika specificiranih i proračunatih aktivnih snaga;
QD – vektor razlika specificiranih i proračunatih reaktivnih snaga;
θD – vektor korekcija faznih stavova napona;
V – vektor modula napona čvorova;
VD – vektor korekcija modula napona.
Ako se uvaže aproksimacije (9.3.3.2.2) onda važe sledeće relacije:
ki
h
kiki BG <<
)(sinq , h – indeks tekuće aproksimacije, (9.3.3.2.5a)
( )2)()( hkkihk VBQ << . (9.3.3.2.5b)
Tada, izrazi za proračun elemenata matrice Jacobian-a dobijaju oblik:
ki
h
i
h
k
h
ki
h
ki BVVLH
)()(-»= , (9.3.3.2.6)
s napomenom da se Hki
h  proračunava za kÎ{PQ}È{PV}, a Lki
h  za kÎ{PQ}, pri čemu je 
i=1,2...,(n-1), a PQ skup indeksa čvorova koji su tipa PQ i PV skup indeksa čvorova koji su tipa 
PV.
U normalnim uslovima pogona elektroenergetskog sistema, naponi u čvorovima sistema 
su međusobno bliski i kreću se oko njihovih nominalnih vrednosti, pa se može aproksimativno 
smatrati da one imaju jednake vrednosti:
)()( h
k
h
i VV » , (9.3.3.2.7)
tako ako se (9.3.3.2.6) koriguje dobija se:
( )H L V B Vkih kih k h ki k h= » -( ) ( ) . (9.3.3.2.8)
Ako se sa [ ] )(hV  označi dijagonalna, kvadratna matrica modula napona iz h-te iteracije, 
jednom dimenzija (p+q) (kao submatrica H), a zatim dimenzija p (kao submatrica L), onda se 
raspregnuti nezavisni sistemi jednačina (9.3.3.2.4a) i (9.3.3.2.4b) transformišu u oblik (p je broj 
čvorova tipa PQ, a q broj čvorova tipa PV):
[ ] [ ][ ] )()()()( hhhh θVBVP D¢=D , (9.3.3.2.9a)
[ ] [ ][ ] )("")()()( )/( hhhh VVVBVQ D¢¢=D . (9.3.3.2.9b)
Uvažavanjem odnosa (9.3.3.2.7) i slabe međusobne zavisnosti P-V, za matricu [ ] )(hV , s 
desne strane matrice [ ]B¢ , može se usvojiti da su moduli Vk h( ) » 1  p.u, pa se ta matrica može 
aproksimirati jediničnom dijagonalnom matricom. S druge strane, kao rezultat množenja 
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poslednje dvije matrice s desne strane matrice [ ]B ¢¢ , ostaje vektor submatrica )(hVD . Konačno, 
množenjem poslednjih jednačina, inverznom matricom matrice [ ] )(hV  s lijeve strane, razdvojeni 
sistemi jednačina dobijaju oblik:
[ ] [ ][ ] )()()()( hhhh θVBVP D¢=D , (9.3.3.2.10a)
[ ] [ ][ ] )("")()()( )/( hhhh VVVBVQ D¢¢=D . (9.3.3.2.10b)
Broj jednačina prvog sistema je (p+q), a drugog p. U ovim sistemima elementi matrice 
[ ]B¢  i [ ]B ¢¢  dobijaju se direktno iz matrice admitansi Yˆ , s preuzimanjem imaginarnih dijelova 
njenih elemenata, ali s promjenjenim predznakom.
Sada se može utvrditi da su matrice [ ]B¢  i [ ]B ¢¢  realne, rijetke, simetrične i regularne, sa 
istom strukturom kao submatrice H i L, respektivno. Zbog toga što su one konstantne u toku 
iterativnih proračuna, sistemi jednačina (9.3.3.2.10a) i (9.3.3.2.10b) rješavaju se LU 
faktorizacijom.
Zbog pretpostavke (9.3.3.2.2a) ovaj postupak se ne može primjeniti u proračunima
tokova snaga distributivnih mreža.
Reference [18, 19] predlažu interesantnu varijantu raspregnutog NR postupka koristeći se 
malim odnosom X/R. Efikasnost postupka opada s povećanjem odnosa X/R. U distributivnoj 
mreži, čak i niskonaponskoj, taj odnos nije 1/10, kao što je u prenosnim mrežama taj odnos 10, 
pa samim tim ovaj pokušaj nije primjenjiv u proračunima tokova snaga distributivnih mreža.
9.4. PARAMETRI VODOVA GOLIH PROVODNIKA
U ovom dijelu obrađen je proračun parametara sekcija (vodova) golih provodnika. U 
paragrafu 9.4.1 dato je izvođenje rednih parametara, a u paragrafu 9.4.2 otočnih parametara u 
saglasnosti s referencom [43]. Kao što je već rečeno, parametri kablova su dati – pogonski 
parametri sekcije (voda) u domenu simetričnih komponenti.
9.4.1. Redni parametri
Ovdje je posebna pažnja posvećena izvođenju reaktanse (induktivnosti) sekcije (voda) jer 
se rezistansa jednostavno određuje na osnovu sledeće relacije:
S
l
R ρ=  [Ω] – rezistansa provodnika, (9.4.1.1)
pri čemu su:
ρ – specifična otpornost provodnika;
l – dužina provodnika;
S – poprečni presjek provodnika.
Ako se provodnici i i j nalaze u blizini onda se svakom od provodniku asocira sopstvena i 
međusobna impedansa. One se definišu na sledeći način respektivno [44]:
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i
ii GMR
L
1
ln102 7-×=  [H/m] – sopstvena induktivnost provodnika i, (9.4.1.2a)
ij
ij D
L
1
ln102 7-×=  [H/m] – međusobna induktivnost provodnika i i j, (9.4.1.2b)
pri čemu su:
iGMR – srednji geometrijski poluprečnik provodnika i;
ijD – rastojanje provodnika i i j.
Ako je mreža miksovana – sadrži monofazne, dvofazne i trofazne elemente ili sadrži 
neuravnotežene elemente, onda je režim nesimetričan i postoji povratna struja kroz zemlju. Zbog 
toga je potrebno uzeti u obzir i zemlju kao povratni put za povratnu struju. Zato je potrebno 
izvesti relacije koje u proračunu sopstvene i međusobne impedanse uzimaju u obzir i zemlju 
[71]. Na slici 9.4.1.1 prikazana su dva provodnika i zemlja kao povratni put. Provodnici su na 
drugom kraju uzemljeni. Svaki od provodnika definisan je sa sopstvenom impedansom i 
međusobnom impedansom. Te impedanse mogu da se izračunaju koristeći se relacijama 9.4.1.2.
i
ј
iIˆ
jIˆ
dIˆ
iiZ
jjZ
ddZ
ijZ
jdZ
idZ
iUˆ
jUˆ
0
Slika 9.4.1.1 – Dvofazni vod
Za konturu koju čine provodnik i i zemlja može da se napiše drugi Kirchhoff-ov zakon, a 
za čvor 0 može da se napiše prvi Kirchhoff-ov zakon:
dddjdjididdidjijiiii IZIZIZIZIZIZU ˆˆˆˆˆˆ ---++= , (9.4.1.3a)
0ˆˆˆ =++ dji III . (9.4.1.3b)
Ako se iz relacije (9.4.1.3b) izrazi struja dIˆ  preko struja iIˆ  i jIˆ  pa se onda grupišu 
impedanse uz struje iIˆ  i jIˆ  dobije se:
jiddjddijidiidddiii IZZZZIZZZZU ˆ)(ˆ)(ˆ --++--+= . (9.4.1.4)
Relacija (9.4.1.4) može da se napiše na sledeći način:
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jijiiii IZIZU ˆˆˆˆˆ += , (9.4.1.5)
pri čemu su:
diidddiiii ZZZZZ --+=ˆ , (9.4.1.6a)
iddjddijij ZZZZZ --+=ˆ . (9.4.1.6b)
Impedanse u (9.4.1.6) predstavljaju sopstvenu i međusobnu impedansu provodnika u koje 
je uključen uticaj zemlje kao povratnog provodnika. One mogu da se odrede na sledeći način:
)ln
1
(lnj)
1
ln
1
ln
1
ln
1
(lnj
jjjjˆ
d
diid
i
i
di
diiddi
didiiddddiiiii
GMR
DD
GMR
ωrr
DDGMRGMR
ω
rrxxxrxrZ
+++=--+
++=--+++=
, (9.4.1.7a)
)ln
1
(lnj)
1
ln
1
ln
1
ln
1
(lnj
jjjjˆ
d
iddj
ij
d
iddjdij
diddjdddijij
GMR
DD
D
ωr
DDGMRD
ω
rxxxrxZ
++=--+
+=--++=
, (9.4.1.7b)
gdje je w  kružna učestanost sistema.
Problem korišćenja relacija (9.4.1.7) je što se ne zna rezistansa zemlje ( dr ), geometrijsko 
srednje rastojanje zemlje ( dGMR ), kao i rastojanja ( djdiid DDD ,, ). Da bi se prevazišao ovaj 
problem u literaturi [44, 71] date su pretpostavke, kao i detaljno izvođenje konačnih Karson-ovih 
obrazaca za proračun sopstvene i međusobne impedanse u koje je uključen uticaj zemlje kao 
povratnog provodnika. Te impedanse mogu da se izračunaju na sledeći način:
42 10)]
ρ
ln
2
1
6786.7
1
(lnj4π4π[ˆ -´++++=
fGMR
frZ
i
iii Ω/km, (9.4.1.8a)
42 10)]
ρ
ln
2
1
6786.7
1
(lnj4π4π[ˆ -´+++=
fD
fZ
ij
ij Ω/km, (9.4.1.8b)
pri čemu je:
f – učestanost sistema.
Sada slika 9.4.1.1 može da se prikaže kao na slici 9.4.1.2.
Za vod sa slike 9.4.1.3 može da se napiše matrična relacija po drugom Kirchhoff-ovom 
zakonu i ona glasi:
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bnbcbbba
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b
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ˆˆˆˆ
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ˆ
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ˆ
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1
. (9.4.1.9
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i
ј
iIˆ
jIˆ
iiZˆ
jjZˆ ij
Zˆ
iUˆ
jUˆ
0
Slika 9.4.1.2 – Dvofazni vod prikazan sopstvenim impedansama i međusobnom impedansom u 
koje je uključena zemlja
Na slici 9.4.1.3 prikazan je trofazan vod s povratnim neutralnim provodnikom.
cIˆ
nIˆ
ccZˆ
nnZˆ cn
Zˆ
1
ˆ
cU
1
ˆ
nU
0
bnZˆ
bcZˆ
abZˆ
anZˆ
1
ˆ
bU
1
ˆ
aU
bbZˆ
aaZˆ
bIˆ
aIˆa1
b1
c1
n1 n2
2
ˆ
nU
2
ˆ
cU
c2 2
ˆ
bU
b2
2
ˆ
aU
a2
Slika 9.4.1.3 – Trofazni vod s neutralnim provodnikom
Matrica impedansi u matričnoj relaciji (9.4.1.9) je dimenzije 4´4 i potrebno ju je 
redukovati na matricu 3´3. U tu svrhu se koristi standardna Kron-ova redukcija [44, 64]. Pošto je 
neutralni provodnik uzemljen na oba kraja onda su naponi na njegovim krajevima jednaki nuli. 
Uvažavajući ovu pretpostavku četvrta relacija iz matrične relacije (9.4.1.9) može da se napiše:
nnncncbnbana IZIZIZIZ ˆˆˆˆˆˆˆˆ00 ++++= , (9.4.1.10)
odnosno:
)ˆˆˆˆˆˆ(ˆ
1ˆ
cncbnbana
nn
n IZIZIZZ
I ++-= . (9.4.1.11)
Ako se relacija (9.4.1.11) uvrsti u relaciju (9.4.1.9) dobije se:
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odnosno:
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. (9.4.1.13)
Poređenjem relacija (9.4.1.13) i (9.4.1.12) jasno je značenje impedansi iz matrice 
impedansi u relaciji (9.4.1.13). Time su izvedeni redni parametri trofazne sekcije (voda) golih 
provodnika. Redni parametri dvofazne i monofazne sekcije (voda) dobijaju se jednostavno iz 
relacije (11.5.1.13) potiskivanjem vrsta i kolona nedostajućih faza.
9.4.2. Otočni parametri
Otočni parametri sekcije (voda) su konduktansa i susceptansa. Konduktansa 
distributivnih sekcija (voda) je mala pa se ona praktično uvijek zanemaruje u proračunima. 
Prema tome, ovdje će se posvetiti pažnja određivanju susceptanse sekcije (voda).
Razmatraju se dva provodnika i i j postavljena iznad zemlje – slika 9.4.2.1. Napon 
između provodnika i i zemlje iznosi [44]:
)lnln(
π2
1ˆ
ij
ij
j
i
ii
ii D
S
q
RD
S
q
ε
U += , (9.4.2.1)
pri čemu su:
ε – permeabilnost sredine u kojoj se nalaze provodnici;
i, j – indeksi provodnika;
i', j' – „slike“ provodnika i i j;
qi, qj – naelektrisanja provodnika i i j;
RDi – poluprečnik provodnika i;
Dij – rastojanje provodnika i i j;
Sii – rastojanje provodnika i i njegove „slike“ i';
Sij – rastojanje provodnika i i slike provodnika j – j'.
Prilozi Predrag Vidović
119
qi
qj
-qi
-qj
Dij
Sii Sij
Zemlja
Өij
i'
j
j'
i
Slika 9.4.2.1 – Provodnici i i j sa svojim „slikama“ i' i j'
Relacija (9.4.2.1) može da se napiše na sledeći način:
jijiiii qPqPU +=ˆ , (9.4.2.2)
pri čemu su sa iiP  i ijP označeni koeficijenti potencijala definisani na sledeći način:
i
ii
ii RD
S
ε
P ln
π2
1
= , (9.4.2.3a)
ij
ij
ij D
S
ε
P ln
π2
1
= . (9.4.2.3b)
Matrica koeficijenata potencijala za sekciju (voda) sa slike 9.4.1.3 glasi:
ú
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ê
ë
é
=
nnncnbna
cncccbca
bnbcbbba
anacabaa
PPPP
PPPP
PPPP
PPPP
P . (9.4.2.4)
Matrica koeficijenata potencijala u matričnoj relaciji (9.4.2.4) je dimenzije 4´4 pa je 
potrebno redukovati je na matricu dimenzije 3´3. U tu svrhu se koristi standardna Kron-ova 
redukcija [44, 64]. Ona se radi na isti način kao redukcija matrice impedansi, koja je prikazana u 
proračunu rednih impedansi sekcije (voda). Matrica koeficijenata potencijala dimenzije 3´3 
glasi:
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
=
'''
'''
'''
'
cccbca
bcbbba
acabaa
PPP
PPP
PPP
P . (9.4.2.5)
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Matrica kapacitivnosti dobija se inverzijom matrice potencijalnih koeficijenata:
ú
ú
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û
ù
ê
ê
ê
ë
é
== -
cccbca
bcbbba
acabaa
CCC
CCC
CCC
1'PC . (9.4.2.6)
Matrica admitansi otočnih parametara sekcije (voda) je:
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cccbca
bcbbba
acabaa
CCC
CCC
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fπ2j
000
000
000
Yˆ . (9.4.2.7)
Time su izvedeni i otočni parametri trofazne sekcije(voda) golih provodnika. Otočni 
parametri dvofazne i monofazne sekcije (voda) dobijaju se jednostavno iz relacije (9.4.2.7) 
potiskivanjem vrsta i kolona nedostajućih faza.
Matrice impedansi iz relacije (9.4.1.13) i matrica admitansi iz relacije (9.4.2.7) su u 
faznom domenu. Ako su te matrice potrebne u domenu simetričnih komponenti one se 
jednostavno dobijaju koristeći se transformacijom sličnosti odgovarajućih dimenzija – inverzna 
transformacija (9.5.1.2) iz paragrafa 9.5.1.
9.5. PARAMETRI TROFAZNIH TRANSFORMATORA
U ovom dijelu obrađeni su otočni – paragraf 9.5.1 i redni parametri uravnoteženih 
trofaznih transformatora – paragraf 9.5.2. Parametri trofaznih transformatora se obično poznaju 
pogonski parametri (parametri u domenu simetričnih komponenti). Iz njih se izvode parametri 
transformatora u faznom domenu.
9.5.1. Otočni parametri
Kod trofaznog uravnoteženog transformatora, matrica impedansi/admitansi magnećenja 
svedenih na izabranu stranu transformatora, u domenu simetričnih komponenti, dijagonalna je 
matrica, tj. može da se napiše u sledećem obliku [50]:
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
=
o
m
d
m
d
m
dio
m
Y
Y
Y
ˆ00
0ˆ0
00ˆ
Yˆ . (9.5.1.1)
Sa dmYˆ  su označene međusobno jednake admitanse magnećenja transformatora za 
simetrične režime direktnog i inverznog redoslijeda (recipročne vrijednosti impedansi 
magnećenja). Sa omYˆ  je označena admitansa magnećenja za simetričan režim nultog redoslijeda. 
Otočna matrica admitansi transformatora jednaka je matrici impedansi/admitansi magnećenja s 
tim što je vrijednost na poziciji (3,3) u matrici u nekim slučajevima nula. Ona je različita od nule 
samo kod transformatora čiji su namotaji bar na jednoj njegovoj strani povezani u zvijezdu koja 
jeste uzemljena. Kada je samo jedna strana transformatora tako povezana i uzemljena, tada se 
upravo na toj strani prikazuju admitanse magnećenja transformatora.
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Otočna matrica admitansi transformatora u faznom domenu, svedena na izabranu stranu 
transformatora, dobija se sledećom transformacijom sličnosti matrice u domenu simetričnih 
komponenti (9.5.1.1):
AYAY ˆˆˆˆ 1 diom
abc
ot
-= , (9.5.1.2)
pri čemu matrice Aˆ  i 1ˆ -A iznose [42, 72]:
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360aˆ e= . (9.5.1.3)
Sada se dobija sledeća cirkularna i simetrična matrica:
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koja je na slici 3.3.1 označena s okYˆ  odnosno oKYˆ , zavisno od strane prikaza magnećenja.
9.5.2. Redni parametri transformatora sprege Dyn5
Šema trofaznog uravnoteženog transformatora sprege Dyn5 u domenu relativnih 
vrijednosti, data je na slici 9.5.2.1 [52, 73]. Otočne grane (magnećenja) transformatora 
pridruženi su jednom od čvorova transformatora. Smatra se da je zvjezdište direktno uzemljeno
jer to ne utiče na kvalitativna razmatranja koja slede.
D
I
O
d
i
o
0
Zˆ
Zˆ
DIˆ
IIˆ
0ˆ =OI
DUˆ
OUˆ
dUˆ
iUˆ
oUˆ
IUˆ
dIˆ
iIˆ
oIˆ
1:e π/65j
1:e π/67j
Zˆ
Slika 9.5.2.1 – Pogonska šema transformatora sprege Dyn5 u domenu relativnih vrijednosti
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Matematički model kola sa slike 9.5.2.1 glasi:
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(9.5.2.1)
Iz prve relacije modela (9.5.2.1) može da se izrazi struja DIˆ , iz druge struja dIˆ , iz treće 
struja IIˆ , iz četvrte struja iIˆ , a iz šeste struja oIˆ :
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(9.5.2.2)
Odgovarajući matematički model, napisan saglasno s metodom nezavisnih napona, glasi:
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Parcionisanjem, matrična relacija (9.5.2.3) može da se ekvivalentno prikaže sa sledeće 
dvije matrične relacije, svaka s upola manjim dimenzijama:
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Transformacija ovog modela iz domena simetričnih komponenti u domen faznih veličina 
vrši se na sledeći način, koristeći se matricama transformacije Aˆ  i 1A-ˆ  (9.5.1.3):
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Cirkularne matrice koje su na slici 3.3.1 označene sa KKYˆ , KkYˆ , kKYˆ  i kkYˆ  glase:
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odnosno:
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pri čemu je ZY ˆ/1ˆ = .
Na osnovu (9.5.2.8), očigledno je da su matrice kKKkKK YYY ˆiˆ,ˆ , kada je u pitanju 
transformator sprege Dyn5, singularne. Jedina regularna matrica jeste kkYˆ .
Na formalno isti način mogu da se izvedu modeli trofaznih uravnoteženih transformatora 
sa svim ostalim spregama.
9.6. DISTRIBUTIVNE MREŽE S PETLJAMA
U ovom dijelu je obrađen tretman petlji u distributivnim mrežama [20, 21, 23, 26, 53,
56, 74, 75]. Mreže s petljama jesu i prenosne i distributivne. Ono u čemu se, s aspekta petlji, te 
dvije vrste mreža razlikuju, to je relativni broj petlji. Naime, taj broj petlji u prenosnim mrežama 
je obično „veliki“, a u distributivnim mrežama „mali“. Velika efikasnost postupka za proračun 
tokova snaga distributivnih mreža, koji se ovdje izlaže, rezultat je praktično radijalne strukture, 
odnosno relativno malog broja petlji distributivnih mreža.
Da bi mreža s petljama mogla da se tretira isto kao radijalna mreža, potrebno je da se 
otvore sve njene petlje. Otvaranjem svih petlji, mreža se svodi na radijalnu mrežu –
radijalizovana mreža. Režim u toj mreži se razlikuje od režima mreže s petljama (osnovne 
mreže). Da bi režim u radijalizovanoj mreži bio isti s režimom osnovne mreže, potrebno je da se 
promjene topološke strukture mreže, koje su se desile njenom radijalizacijom, kompenzuju 
odgovarajućim strujama – kompenzacionim strujama. Kompenzacione struje se injektiraju u 
čvorove u kojima su petlje otvorene. Čvor izabran za otvaranje petlje „cijepa“ se na dva čvora, tj. 
umjesto jedinstvenog čvora, za svaku petlju se uvode po dva „različita“ čvora: osnovni (originalni) 
čvor – čvor u kojem je otvorena petlja i novogenerisani čvor, koji je nastao cijepanjem osnovnog 
čvora. Otočne grane prikazane snagama i admitansama čvorova u kojima se otvaraju petlje, 
raspoređuju se po želji na odgovarajuće osnovne i novogenerisane čvorove (npr. ostaju u 
osnovnim i nema ih u novogenerisanim, ili obrnuto, odnosno, njihovi dijelovi se raspodjeljuju na 
oba čvora, zapažajući njihove zbirove).
Primjer mreže s jednom petljom prikazan je na slici 9.6.1a. Čvorovi su označeni opštim 
brojevima, pri čemu je sa j indeksiran korijen mreže – balansni čvor. Radijalizacija razmatrane 
mreže prikazana je na slikama 9.6.1b, c i d. Jedina petlja u mreži otvorena je u čvoru m, pri čemu 
je novogenerisani čvor označen sa m'. (Nepoznata) struja u kratkospojniku, usmjerena od 
osnovnog ka novogenerisanom čvoru, označena je s 'ˆmmJ . Ona, saglasno s teoremom o 
kompenzaciji, može da se zamjeni idealnim strujnim izvorom iste struje, a da se stanje mreže ne 
promjeni – slika 9.6.1.c. Struja idealnog strujnog izvora 'ˆmmJ  jeste kompenzaciona struja, s 
kojom se obezbjeđuje jednakost režima radijalizovane mreže i mreže s petljom. Taj idealni 
strujni izvor može da se ekvivalentno prikaže s dva otočna idealna strujna izvora – slika 9.6.1d. 
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Numeracija radijalizovane mreže, s insertovanim odgovarajućim idealnim strujnim izvorima u 
osnovnom i novogenerisanom čvoru, prikazana je na slici 9.6.1e.
(a)
j
k
l
n
m
(b)
m'
j
k
l
n
m
'
ˆ
mmJ
(c)
m'
j
k
l
n
m
'
ˆ
mmJ
(e)
Sloj 3
1
2
3 4
6
5
(d)
m'
j
k
l
n
m
'
ˆ
mmJ 'ˆmmJ 45Jˆ 45Jˆ
Sloj 2
Sloj 1
Slika 9.6.1 – Mreža s jednom konturom (a), s čvorom m koji je rascjepljen na dva čvora m i m', 
povezana kratkospojnikom (b), kompenzacija kratkospojnika idealnim strujnim izvorom (c), 
kompenzacija kratkospojnika s dva idealna strujna izvora (d) i njena numeracija po slojevima, 
saglasna s numeracijom radijalnih mreža po slojevima (e)
Režim mreže s petljama isti je s režimom radijalizovane mreže s insertovanim 
odgovarajućim idealnim strujnim izvorima u čvorove u kojima su petlje otvorene (osnovni i 
novogenerisani čvorovi). Prema tome, umjesto modelovanja i rješavanja mreže s petljama, može 
da se napiše i riješi matematički model radijalizovane mreže s insertovanim odgovarajućim 
idealnim strujnim izvorima u čvorove u kojima su petlje otvorene. To rješenje se sastoji od 
napona svih čvorova koji su jednaki naponima mreže s petljama, kao i od kompenzacionih struja,
čije vrijednosti impliciraju jednakost napona čvorova u kojima su petlje otvorene ( 'ˆˆ mm UU = ). 
Kompenzacione struje računaju se u svakoj iteraciji na osnovu razlike napona u osnovnom i 
novogenerisanom čvoru i Thévenen-ove matrice impedansi [20, 23]. Broj čvorova mreže koja je 
radijalizovana otvaranjem petlji i uvođenjem novogenerisanih čvorova, veći je od broja čvorova 
mreže s petljama za p (broj petlji u mreži), ali je broj rednih elemenata isti. Ali, naponi parova 
čvorova – osnovi i novogenerisani – međusobno su jednaki, saglasno sa slikom 9.6.1b. Prema 
tome, postoji potpuna ekvivalencija režima mreže s petljama i radijalizovane mreže s 
insertovanim odgovarajućim idealnim strujnim izvorima u čvorove u kojima su petlje otvorene.
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Ovaj postupak za proračun tokova snaga distributivnih mreža s petljama naziva se 
kompenzacionim, a radijalizovana mreža s insertovanim kompenzacionim idealnim strujnim 
izvorima – kompenzovana mreža.
Neka je s P označen skup parova indeksa, od kojih svaki par odgovara jednom čvoru u 
kojem je otvorena jedna petlja. Prvi broj para odgovara indeksu osnovnog čvora, a drugi broj 
indeksu novogenerisanog čvora. Npr. za mrežu sa slike 9.6.1, skup P se sastoji od jednog para 
(jedna petlja) – P={(4, 5)}.
Kako je već rečeno, suma snaga para čvorova, npr. (l, m), lSˆ  i mSˆ , jednaka je originalnoj 
snazi osnovnog čvora l, u kojem se otvara petlja, pre otvaranja petlje, P),( Îml . Isto važi i za 
otočne admitanse para čvorova (l, m), P),( Îml .
Sada, iterativni postupak, koji je dat u dijelu 6.2 može se generalizovati na sledeći način:
Procedura sumiranja struja:
(6.2.4a)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )å
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++++úû
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é=
li
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hC
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h
k
sh
k
h
ck
h
kk
h
k
β
IIUYJUSI
1
12
*
"
2
"1
2
ˆˆˆˆˆˆ/ˆˆ ,
1,...,1, -= NNk ,
(9.6.1a)
(6.2.4b) ( ) ( ) hckhkcbahk YYY JUI ˆˆ]ˆ,ˆ,ˆ[diagˆ 212 +=+ , 1,...,1, -= NNk , (9.6.1b)
(6.2.4c) ( ) ( ) ( )hkUkhkIkhk 21211 ˆˆˆˆˆ UYICI += ++ , 1,...,1, -= NNk , (9.6.1c)
(6.2.4d) ( ) ( ) ( )hkkhkkhk 21211111 ˆˆˆˆˆ UYUYI +=+ , 1,...,1, -= NNk , (9.6.1d)
pri čemu su:
h
ckJˆ – vektor h-tih aproksimacija eventualnih kompenzacionih struje u čvoru k, kada je k jedan 
od čvorova otvaranja petlji;
N – broj rednih elemenata mreže.
Procedura korekcija napona:
(6.2.5a) ( ) ( ) ( ) ( ) 1111112 ˆˆˆˆˆˆ ++++ +úûùêëé -=
h
k
I
k
hL
k
h
k
U
k
h
k IYUUCU , Nk ...,2,1= , (9.6.2a)
(6.2.5b) ( ) ( ) ( ) 1121122212212 ˆˆˆˆˆˆ +--+ -= hkkkhkkhk I UYYYU , Nk ...,2,1= , (9.6.2b)
(6.2.5c) ( ) ( ) ( )hkhkhk 21112 ˆˆˆˆˆ IFUEU += ++ Nk ...,2,1= . (9.6.2c)
Procedura korekcija kompenzacionih struja:
)ˆˆ(ˆˆΔ 11Nc
++ -= hm
h
l
h UUYJ ,   ( ) úûùêëé =
-1
TN
ˆˆ ZY , (9.6.3a)
hhh
cc
1
c
ˆΔˆˆ JJJ +=+ . (9.6.3b)
Sa 1ˆ +hlU  i 
1ˆ +h
mU  označeni su vektori (h+1)-vih aproksimacija napona originalnih i 
novogenerisanih čvorova u kojima se prekidaju petlje, respektivno. Ako je zbir broja faza čvorova u 
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kojima se petlje otvaraju jednak broju d, onda su 1ˆ +hlU  i 
1ˆ +h
mU  dimenzija d´1. Elementi na istim 
pozicijama ta dva vektora odgovaraju paru čvorova prekida jedne petlje (originalni i novogenerisani). 
Sa NYˆ  je označena Norton-ova matrica admitansi, odnosno inverzna Thévenen-ova matrica 
impedansi TZˆ . s dimenzijama (d´d). Sa 
h
c
ˆΔJ  je označen vektor korekcija h-tih aproksimacija 
kompenzacionih struja hcJˆ , a sa 
1
c
ˆ +hJ  vektor korigovanih – (h+1)-vih aproksimacija tih struja. Njihove 
dimenzije su d´1. Na osnovu ovog proračuna može se utvrditi sledeći algoritam za proračun tokova 
snaga distributivne mreže s petljama.
Algoritam za proračun tokova snaga mreža s petljama
1. Izračunavanje Thévenen-ove matrice impedansi TZˆ , viđene iz svih parova čvorova prekida 
petlji, prije početka iterativnog postupka. Invertovanje te matrice radi izračunavanja Norton-ove 
matrice admitansi: ( ) 1TN ˆˆ -= ZY .
2. Specifikacija početnih aproksimacija rješenja modela mreže: napona 1ˆ kU , k=2, 3, ... , N, kao i 
kompenzacionih struja 1ˆlmJ , P),( Îml . Uobičajeno se koristi sledeća početna aproksimacija 
rješenja: 1
1 ˆˆ UU =k , k=2, 3, ... , N; 0ˆ
1 =lmJ , P),( Îml .
3. Početak iterativnog postupka: h=1.
4. Za raspoloživu h-tu aproksimaciju stanja mreže hkUˆ , k = 2, 3, ... , N, ( 1Uˆ  je unaprijed 
specificiran), kao i kompenzacionih struja sažetih u vektoru hcJˆ , izračunati (h+1)-ve (korigovane) 
aproksimacije struja rednih elemenata ( ) 12ˆ +hkI  i ( ) 11ˆ +hkI , k=2, 3, ... , N, koristeći se relacijama 
(9.6.1), pa (h+1)-ve aproksimacije napona čvorova ( ) 12ˆ +hkU , k=2, 3, ... , N, koristeći se relacijama 
(9.6.2).
5. Izračunati vektor korekcija kompenzacionih struja hcˆΔJ , koristeći se relacijom (9.6.3a), pa vektor 
korigovanih kompenzacionih struja 1cˆ
+hJ , koristeći se relacijom (9.6.3b).
6. Time je završen proračun u tekućoj – (h-toj) iteraciji. Sada se raspolaže s korigovanim stanjem 
mreže ( 1Uˆ ), ( ) 1ˆ +hkU , k = N , ... , 3, 2, kao i korigovanim aproksimacijama kompenzacionih struja 
1
c
ˆ +hJ .
7. Ako je postupak konvergirao, proračun svih režimskih veličina od interesa, pa kraj iterativnog 
postupka, a ako nije – povećanje indeksa tekuće iteracije h za jedan i povratak na korak 4.
9.7. DISTRIBUTIVNE MREŽE S GENERATORIMA TIPA PV
DG su u širokoj primjeni u distributivnim mrežama pa je njihovo modelovanje za 
proračune tokova snaga distributivnih mreža veoma važno [20, 21, 24, 74, 76]. DG mogu da 
budu tipa PQ ili PV. Ako su manjih snaga onda su tipa PQ, a ako su većih snaga onda mogu da 
se koriste i kao generatori tipa PV. Uvažavanje generatora tipa PQ objašnjeno je u dijelu 2.5. 
Ovdje se obrađuju generatori tipa PV [24]:
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1. Aktivna snaga generatora i direktna komponenta modula napona čvora u kojem je 
distributivni generator priključen su specificirane. Potrebo je inicijalizovati vrijednost 
reaktivne snage. Obično se ona inicijalizuje na sredinu opsega dozvoljene proizvodnje Q. U 
tekućoj iteraciji provjerava se vrijednost odstupanja između specificirane vrijednosti modula 
napona (superskript „spec“) i izračunate vrednosti (superskript „pro“):
e£-=D prodk
specd
k
d
k UUU )()( , (9.7.1)
pri čemu su:
specd
kU )( – specificirana vrijednost modula direktne komponente napona;
prod
kU )( – proračunata vrijednost modula direktne komponente napona u tekućoj iteraciji;
e – unaprijed zadata tolerantna vrijednost odstupanja dkUD .
2. Ako je odstupanje napona dkUD manje od ε znači da se napon koji se kontroliše „jednak“ 
specificiranoj vrijednosti. Ako je to odstupanje napona veće od ε onda je potrebno 
proračunati korekciju komponente struje koja podržava tok reaktivne snage – kIˆD , na 
osnovu odstupanja napona i poznate Thévenen-ove matrice impedansi. Na osnovu korekcije 
komponente struje kIˆD  moguće je izračunati korekcije injektirane struje svake faze na 
sledeći način:
A
kka II
jeˆˆ D=D , (9.7.2a)
B
kkb II
jeˆˆ D=D , (9.7.2b)
C
kkc II
jeˆˆ D=D , (9.7.2c)
ka
d
kUA d+´D= 90)sgn( , (9.7.2d)
kb
d
kUB d+´D= 90)sgn( , (9.7.2e)
kc
d
kUC d+´D= 90)sgn( , (9.7.2f)
pri čemu su:
kaIˆD – korekcija injektirane struje faze a čvora u kojem je priključen DG;
kbIˆD – korekcija injektirane struje faze b čvora u kojem je priključen DG;
kcIˆD – korekcija injektirane struje faze c čvora u kojem je priključen DG;
A, B, C – pomoćne promjenljive;
sgn (X) – znak promjenljive X;
kad – fazni stav napona faze a čvora k dobijen u proceduri korekcija napona;
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kbd – fazni stav napona faze b čvora k dobijen u proceduri korekcija napona;
kcd – fazni stav napona faze c čvora k dobijen u proceduri korekcija napona.
3. Provjera da je reaktivna snaga u tehničkim granicama DG:
maxmin kkk QQQ ££ . (9.7.3)
Ako su granice narušene reaktivna snaga se postavi na narušenu granicu ( limkQ ), a 
generatoru se menja tip iz PV u PQ. Injektirana struja koja podržava tok reaktivne snage 
čvora u kojem je priključen generator se izračunava na sledeći način:
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4. Proračun injektiranih struja koje podržavaju aktivnu snagu čvora u kojem je priključen 
generator na sledeći način:
},,{,
)(
)(
)(3
ˆ cbax
U
U
U
P
I
prod
kx
prod
kxspecd
k
spec
k
kpx Î= .
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5. Proračun injektiranih struja generatora:
},,{,ˆˆˆ cbaxIII kxkpxkx ÎD+= . (9.7.6)
Ako je generator tipa PV onda },,{,ˆ cbaxIkx ÎD  se odrađuje relacijama od (9.7.2a) do 
(9.7.2c), a ako mu je promjenjen tip u PQ onda relacijom (9.7.4). Nakon ovoga nastavlja se 
proračun tokova snaga u narednoj iteraciji.
9.8. LOKALNA AUTOMATIKA
Od uređaja za lokalnu automatiku koji su od interesa za proračune tokova snaga ovdje su 
obrađeni transformatori s regulacijom pod opterećenjem (regulatori napona i napojni 
transformatori) i kondenzatori (baterije kondenzatora).
Naponi na početku SN izvoda obično se kontrolišu naponskim regulatorima [23]. Ti 
regulatori su autotransformatori s kojima se na njihovim sekundarima kontrolišu moduli napona 
u opsegu od po desetak procenata oko nominalnog napona napajane mreže. Regulatori mogu biti 
u ručnom ili automatskom modu rada. Ako su u ručnom modu onda operatori mreže ručno 
smanjuju ili podižu napone njihovih sekundara. Ako su u automatskom modu onda rade prema 
unaprijed utvrđenim zakonima regulacije tako da naponi njihovih sekundara budu u unaprijed 
specificiranim granicama. Osim regulatorima napona, često se (u Evropi naročito) naponi SN 
mreža regulišu (trofaznim) napojnim regulacionim transformatorima. Tada se održava srednja 
vrijednost modula napona sve tri faze ili direktna komponenta napona u unaprijed definisanim 
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granicama. U oba slučaja – naponski regulatori i regulacioni napojni transformatori, riječ je o 
transformatorima s regulacijom pod opterećenjem. 
Postupak GSSKN kao i postupak BFS za proračun tokova snaga podržava regulatore 
napona u oba navedena moda. Regulatori se predstavljaju kao redne veze impedantnih 
(admitantnih) grana i idealnih transformatora s otcjepima [23, 77, 78]. U ručnom modu pozicija 
regulacione sklopke je poznata i na osnovu nje zna se odnos transformacije. U automatskom 
modu pozicija regulacione sklopke je nepoznata veličina i ona treba da se odredi u proračunu 
tokova snaga. Ako su svi regulacioni transformatori u automatskom modu, prije proračuna 
potrebno je pretpostaviti poziciju regulacione sklopke s kojom će se ući u proračun. Obično se 
kreće od nominalne pozicije (obično je to srednja pozicija). U postupku GSSKN kao i postupku 
BFS, u proceduri korekcija napona u svakoj iteraciji je potrebno da se uradi sledeće [23]:
1. Proračunati napone svih faza sekundara regulacionog transformatora s tekućom pozicijom 
regulacione sklopke i provjeriti da li je napon u unaprijed zadatim granicama na sledeći 
način:
spechspec UUU maxmin ˆ ££ , (9.8.1a)
spec
tt
hhspec UXRIUU maxmin )]j(ˆˆ[ £+-£ , (9.8.1b)
pri čemu su:
hUˆ – napon čvora sa strane regulacionog transformatora koja se kontroliše u h-toj iteraciji. 
Ako je u pitanju monofazni regulator onda je to napon odgovarajuće faze, a ako je trofazni 
onda je to srednja vrijednost modula napona sve tri faze ili direktna komponenta napona;
hUˆ – modul napona čvora sa strane regulacionog transformatora koja se kontroliše u h-toj 
iteraciji;
hIˆ – struja regulacionog transformatora sa strane na kojoj se kontroliše napon;
specUmin – donja granica dozvoljenog opsega napona;
specUmax – gornja granica dozvoljenog opsega napona;
tR – rezistansa koja se podešava na regulatoru;
tX – reaktansa koja se podešava na regulatoru.
Relacija (9.8.1b) se odnosi na kompaundovanu regulaciju („single line drop compensation“).
2. Ako je napon veći od gornje zadate granice onda je potrebno proračunati poziciju 
regulacione sklopke tako da napon bude ispod gornje granice. Ako je napon niži od donje 
zadate granice onda je potrebno proračunati poziciju regulacione sklopke tako da napon 
bude iznad donje granice.
3. Provjeriti da li je pozicija regulacione sklopke proračunata u koraku 2 dostigla svoju 
maksimalnu ili minimalnu vrijednost. Ako jeste podesiti je na tu vrijednost.
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4. Preračunati napon na sekundaru regulacionog transformatora s novom pozicijom 
regulacione sklopke i nastaviti proceduru korekcija napona.
Na taj način će biti izračunate pozicije regulacionih sklopki transformatora u tekućoj 
iteraciji proračuna tokova snaga.
Kondenzatori (baterije kondenzatora) se takođe vrlo često koriste na izvodima kako bi se 
popravili naponski profili izvoda i smanjili gubici aktivne snage u mreži. Regulatori na 
kondenzatorima su obično podešeni da uključe ili isključe kondenzatore (dijelove baterija 
kondenzatora). Status kondenzatora (uključen/isključen) određuje se na osnovu: napona, struje, 
vremenskog intervala, temperature ambijenta, reaktivne snage, faktora snage itd. U praksi se 
upravlja kondenzatorima tako da se obično kombinuju gore navedene mogućnosti određivanja 
statusa kondenzatora. U postupku proračuna tokova snaga primjenom postupaka GSSKN i BFS 
takvi kondenzatori se tretiraju na sledeći način:
1. za kondenzatore kojima se status uključenosti odrađuje na osnovu temperature ili 
vremenskog intervala treba podesiti njihov status prema tim veličinama i držati taj status 
tokom proračuna tokova snaga;
2. za kondenzatore kojima se status uključenosti ne određuje na osnovu temperature ili 
vremenskog intervala mogu se inicijalno uzeti da su isključeni;
3. u toku proračuna tokova snaga provjeriti da li su veličine kojima se određuje status 
uključenosti zadovoljene za tekuće stanje kondenzatora;
4. ako jesu preći na sledeću iteraciju proračuna tokova snaga, a ako nisu prvo podesiti njihov 
status, ako je to moguće, pa preći na sledeću iteraciju proračuna tokova snaga.
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